ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH w Piekoszowie Sp. z o.o.

[N
[

e/ | ¥ 4
= &P ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszéw;
tel. /fax (41) 37514 62, (41) 306 10 12
e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl
Piekoszow, 2019-01-15
ZUK/30/19

Urzad Gminy w Piekoszowie
ul. Cz¢stochowska 66 a
26-065 Piekoszow

Zaktad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.0. przesyla w zataczeniu wyniki
badan wody dla czterech préb pobranych w dniu 10.12.2018r. Sprawozdania z badan
Nr: LHS.9051.1.993.2018; LHS.9051.1.994.2018; LHS.9051.1.995.2018; LHS.9151.1.996.

Wg przedmiotowych sprawozdan, w poszczegolnych punktach poboru, woda spetnia
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

iz, M Wo_;dyla

Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.0.

ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszow tel/ fax (041) 375-14-62

NIP 959-183-08-43 e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl
REGON 260241972

Sad Rejonowy w Kielcach KRS 0000310731; kapital zakl. 23 005 000,00 PLN

nr rach.: Bank Spoldzielczy w Eopusznie O/ Piekoszaw 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001
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. Wojewodzka Stacja Sanjarno-Epidemiologiczna w Kielcachl '
P éﬁ DZIAL | ABORATORYJNY

ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagiellopska 68. 25-734 Kielce

!
i
: ’ www.wsse-kielee.pl
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Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:
NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:
OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

LHS.9051.1. 986 2018
SPRAWOZDANIE Z BADAN

958/0BS/N/18

0 -12-17

Kielce, dnia:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, ul, Skibinskiego 4, 25-819 Kielce

Protokot Nr SE.1a 4261/ 457 /18
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen
wodocigg Piekoszéw I, 2604PPPPW 1410, Piekoszow, ul. Klonowa 20. Salon Fryzjerski

Damsko -Meski "Diana"

Z dnia:

Przedstawiciel PPIS Kielce (B. Polakowski, G. Bebel)
PN-1S0 5667-5:2017-10; PN-EN ISC 19458:2007; |0/04/P0O-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

10.12,.2018

do LHS.9011.241.2017

10.12.2018 godz. 11.20
10.12.2018 godz. 12.45
10.12.2018 / 13.12.2018

Wartos¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik i Identyfikacja metody
1.2y
Liczba baktern grupy coli (A) JkA100mI 011a = 0 0¥ PN -EN 1SO 9308-1.2014-12+A1 2017-04
Liczba enterokokow (A) Jk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2 2004
Liczba Eschenchia coli (A) Jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 8308-1:2014-12+A1 2017-04
QGgélna liczba mikroorganizmow ; Bez nieprawidiowych |PN-EN ISO 6222-2004
tk/1mi 025 = 7 18-401"
wiemp 22+2°C (A) e 4 Z [ 1 zmian™ Metoda posiewu wglebnego
Akceplowalna przez
konsumentow i bez
3 ;
Barwa (A) mg Pvdm 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN ISO 78872012 p 6 metoda C
zmian’
Akceptowalna przez
kensumentow 1 bez
- i 2 2
Metnasc (A) NTU 052a < 020 nigprawidiowych zmian E‘lr;loEdri :§87027t7'2016 o
Zalecany zakres OMEIRCeng
wartosci do 1,0
Stezenie jonow wodoru {pH) (A) - 054a = 72 6,5-95 PN-EN ISO 10523 2012
RigeyacTosBickinie2ng Wiesciw pSiem | 057a | = 703 2500 PN-EN 27888 1998
w 25°C (A)
I Akceplowalny przez  |PN-EN 1622 2008
TFN (smak) (A) p 05%9a < 1 konsumentow i bez  [Metoda uproszezona, parzysla, wybor
rozcienczenia .
nieprawidtowych zmian |niewymuszony
- Akceplowalny przez  |PN-EN 1622. 2006
TON (zapach) (A) 3 061a < 1 konsumentow 1 bez  |Metoda uproszczona. parzysta. wybér
rozcienczenia ;
nieprawidiowych zmian |niewymuszony
Azotany (A) mg NOy/dm® | 110b = 37 50 PN-EN ISO 10304-1 2008+AC 2012
Azotyny (A) mg NO./dm® | 111h < 0,02 0.50"® PN-EN ISO 10304-1 2009+AC 2012
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Nr sprawozdania: LHS 9051.1. 99(0 2018 Kielce, dnia: 2[]18 -17-14

Jtk - jednostki tworzgce kolone

" - w przypadku podama jedne) wartoscl dolna wanosé zakresu wynosi zero

* - wartosc paramelryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$c wody przeznaczong] do spozycia przez ludz!
(Dz U z2017r., poz 2294)

- Dopuszeza sig pojedyncze baklene < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL) 100 ml nalezy wykonaé badanie parametru
E coli 1 enterokoki w zwigzku z § 21 usl 4 rozporzadzenia.

- Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

-200 jtk/1 ml w krarie konsumenla

3

14

® - Pozadana warlosé lego parametru w wodzie w kranie konsumenla - do 15 mg Pydm?

1 Warunek [azolany)/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie warlosci w nawiasach kwadralowych oznaczajg stezenie azotandw (NO;) 1 azotynow (NO,) w mg/dm®
Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnione) wprowadzone) do siect wodociagowej ub innych urzadzen dystrybuc)i nie moze przekraczaé wartosci 0.10 mgfde.

- NIBpewNoSE rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% | wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia elapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" dla parametrow fizyczno-chemiczrych oznacza Wynik ponize granicy oznaczenia ilosciowego metody, dla smaku | zapachu

wynik akceplowalny

Autoryzowal' Zatwierdzi;

nierownik Dziafu

:-a/bo,rator jnego
ot F Al o
/Aoinna Cisorowska

Oswiadcza sig. ze
1 Wyniki badama ednosza sie wylacznie do dostarczone| probki
2 Bez pisemne) zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powiglane inacze) jak tylko w calosc
3 Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoscl za pobteranie w przypadku probki pobrane) przez Klienla Informacje dolyczace sposobu pobierania,
opisu migjsca pobrerania, lp s informacjami pozyskanymi od Klienta
4 Klienlow: przysluguje prawo reklamacy w terminie 14 dni od daty olrzymania sprawozdania z badar
5 Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach z czege 2 olrzymuje Klienl, a 1 pozostaje w Laboratonum

Strona 222 Zatacznik 1a do PO-02 cbowiazuje od dma 01 01 2018r
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Wojewadzka Stacja Sanjtamo-Epidemiologiczna w Kielcach = o

DZIAL L ABORATORYINY ; R

ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellongka 68. 25-734 Kielce

wivw.wsse-kielee,pl

tel, 413655436
fax 413451873

E-mail: lab.hki@ wsse-kielee, )
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LHS.9051.1. 999 201
SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: Kielce, dnia:

200-12- 14

KOD PROBKI: 957/0BS/N/18
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: g
NAZWA | ADRES KLIENTA:  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, ul, Skibinskiego 4, 25-819 Kielce

Protokof Nr SE.la 4261/ 466 /18 z dnia: 10.12.2018 do
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

wodociag Piekoszow, 2604PPPPW 1647, Piekoszow, ul. Czestochowska 110, Zespot
Placowek Oswiatowych w Piekoszowie

Przedstawiciel PP|S Kielce (B. Polakowski, G, Bebel)

PN-1S0 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/P0O-03.

10.12.2018 godz. 10.50
10.12.2018 godz. 12.45
10.12.2018 / 13.12.2018

DOKUMENT;: LHS.9011.241.2017
RODZAJ PROBKI:
OCENA STANU PROBKI:

PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:
DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Warto$é parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod |2Znak Wynik - ldentyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) JtkF100mI 011a = 0 0¥ PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1 2017-04
Liczba enterokokow (A) Jk/100m| 013a = 0 0 PN-EN 1SO 7889-2 2004
Liczba Eschenchia coli (A) Jtk/100mI 015a = 0 0 PN -EN [SO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Ogdlna liczba mikroorganizmaow kA 0262 = 16 poorr Bez meprawf)lowych PN-EN ISO 6222 2004

Meloda posiewu wglebnego

witemp 22+2°C [(A) zmian

Akceptowalna przez
kKonsumentow | bez

3
Barwa (A) mg Prdm 051hb < 2 nieprawiciowych PN-EN1SO 7887 2012 p 6 metoda C
zmian'®'
Akceptowalna przez
konsumenlow 1| bez -
Metnosc (A) NTU 052a | = 022 nieprawidiowych zmian ;r;l: d"; 'fg ?27;1 2016:00
Zalecany zakres £lometyczna
wartoscido 1.0
Stezenie jonow wodoru (pH) (A) - 054a = 74 6,5-95 PN-EN IS0 10523 2012
Przewodnosc eleklryczna wiasciwa uS/om 057a = 801 2500 PN-EN 27888 1999
w 25°C (A)
stopien Akceptowalny przez  |PN-EN 1622 2006
TFN (smak} [A) P 059a < 1 konsumentéw I bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor

rozcienczenia
nieprawidlowych zmian |niewymuszony

stopien

Akceptowalny przez

PN-EN 1622 2006

TON (zapach) (A) rozcienczenia 061a < 1 konsumentéw I bez  [Meloda uproszczona, parzysta, wybor
nieprawidlowych zmian |niewymuszony
Azolany (A} mg NO./dm? | 110b = 40 50'€! PN-EN 1SO 10304-1 2009+AC 2012
Azotyny (A) mg NO-/dm” | 111D < 002 0.50°% PN-EN ISO 10304-1 2009+AC 2012
Chiorki (A) mg/dm? 121h = 45 250 PN-EN ISO 10304-1 2009+AC 2012
Twardose ogolna (A m9 161b = 405 60-500"" PN-1SO 6059 1999
WaloReed ) CaCo./dm’ ;

Slrona 1z 2
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’
Nr sprawozdania: LHS.9051.1. 995 2018 Kielce, dnia: 2818 12- 14

K

(RN

- jednostki tworzgce kolonie

- w przypadku podania jedne) wartoscr dolna warlosé zakresu wynosi zero
- warlo$¢ paramelryczna wg rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171 w sprawie jakosct wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi

{Dz U z 2017r  poz 2294)

- Dopuszcza sig pojedyncze baktene < 10 jlk (NPL) W przypadku wykryCla bakter grupy coli < 10 jlk (NPL) 100 ml nalezy wyKenac badanie parametru
E col 1 enterokoki w zwiazku z § 21 ust 4 rozporzadzenia

- Zaleca sig. aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala - 100 jtk1 mlw wodzie wprowadzanej do sieci wodociagows;,

-200 jtk/1 miw kranie konsumenta

- Pozadana warlosc tego paramelru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Prdm’

- Warunek [azolany]/50+[azolyny)/3 < 1. gdzie warlosci w nawiasach kwadralowych oznaczaja stezenie azotanow (NO;) | azolynow (NO,;) w mg/dm?
Slezenie azolyndw w wodzie uzdatnione) wprowadzone) do sieci wodociagowey lub innych urzgdzen dystrybucji nie moze przekraczad wartodci 0.10 mg/dm’
- Warlosc zalecana ze wzgledow zdrowolnych - oznacza, ze jesl to wartoSc pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowiazku uzupetmania,
przez przedsigbiorstwe wodociggowo-kanalizacyjne, minimaline) zawarlosc

- Niepewnose rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosc 85% 1 wspdlczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" dla parametrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponize; granicy oznaczenia ilodciowego melody. dla smaku i zapachu
wynik akceptowalny

Autoryzowat Zatwierdzil:

tifietaBlusarcavk

018 -12- 14

Oswradcza sie, ze
1 Wyniki badania odnosza sie wylacznie do dostarczone) probki
2 Bez pisemnej zgody Laboratonium, sprawozdanie nie moze byc powielane inacze) jak tylko w catosc
3. Laboralorium nie ponosi odpowiedzialnodcl za pobieranie w przypadku probki pobrane przez Klienla Informacje dotyczace sposobu pobierania

opisu miejsca pobrerania, itp sa informacjami pozyskanymi od Klienta

4 Khenlow przysluguje prawo reklamacji w terminie 14 dni cd daty olrzymania sprawozdania z badan
5 Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient. a 1 pozoslaje w Laboralonum

Strona 2z 2 Zalacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 0101 2018r
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Wojewaodzka Stacja Sanitgno-Epidemiologiczna w Kicle

DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellongka 68. 25-734 Kiclce

www . wsse-kielee.pl

T AB 552

L-mail: lab.hk'a \\‘Sb(‘-]&il‘]l‘{‘,p]

SAY

tel. 413655436

fax 413451873
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Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:
NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI;
OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg

LHS.9051.1. 994 2018
SPRAWOZDANIE Z BADAN

956/0BS/N/18
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:
Panstwowy Powialowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, ul. Skibiriskiego 4, 25-819 Kielce

Protoko! Nr SE.la 4261/ 465 /18
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
bez zastrzezen
wodocigg Lesica, 2604PPPPW 1657, Zajaczkow, Szkola Podstawowa, pom. socjalne

z dnia:

Przedstawiciel PPIS Kielce (B. Palakowski, G. Bebel)
PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/PQ-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

10.12.2018

Kielce, dnia:

2018 -12- 14

do LHS.9011.241.2017

10.12.2018 godz. 10.15
10.12.2018 godz. 12.45
10.12.2018 / 13.12.2018

Wartos¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |2Znak  Wynik o Identyfikacja metody
Liczba bakleri grupy coli (A) Jk/100mI 011a = 0 o PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
l.iczba enlerokokéw (A) Jtk/100m! 013a = 0 0 PN-EN ISC 7899-2.2004
Liczha Eschenchia coli (A) Jtk/100mi 015a = o] 0 PN -EN 1SO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
: : Bez nieprawidiowych  |[PN-
Ogdlna uczbanmlkroorgamzmow Jk/Aml 025a _ . 212) iepr. W|m y PN-EN ISO 6222 2004
wlemp 22:2°C [A) zmian'"' Metoda posiewu wglebnego
Akceplowalna przez
s | g . konsumentow i bez | )
Barwa (A) mg Plidm 51b 2 nieprawidiowych PN-EN ISO 7887:2012 p 6 metoda C
zmian'®
Akceptowalna przez
konsumentow i bez
Metnosc (A) NTU 052a = 0737 nieprawidtowych zmian ;r:idr: i:;) 7027'11 2016-09
Zalecany zakres slomelryczna
wartoscido 1 0
Stezenie jonow wodoru {pH) (A) - 054a = 7.4 6,5-8,6 PN-ENISO 10523 2012
Prza\fvodnosc gleklryczna wiascrwa uSfem 057a = g 2500 PN-EN 77888 1999
w 25°C (A)
i Akceptowalny przez  |PN-EN 1622 2006
- stopien )
TEN {smak) (A) ] 059a < 1 konsumenlow 1 bez  |Meloda uproszczona parzysta, wybor
rozcienczenia
nieprawidiowych zmian |niewymuszony
P Akceptowalny przez  [PN-EN 1622 2006
TON (zapach) (A) P 061a < 1 konsumenlow 1 bez  [Metoda uproszczona parzysta, wyhor
rozcienczenia
nieprawidiowych zmian [niewymuszony

Strona 122
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Nr sprawozdania. LHS.9051 1. qq [{ .2018 Kielce, dnia:

200 -12- 14

jtk - jednostki tworzgce kolonie

- w przypadku podania jedne) warlosci dolna wartosé zakresu wynos| Zere

- warlos¢ parametryczna wg rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakosc wody przeznaczone) do spozycia przez ludz
(Dz U z2017r, poz 2284)

"' - Dopuszcza sig pojedyncze baklerie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykryCia bakterii grupy coli < 10 jtx (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac badanie parametru
E coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust 4 rozporzadzenia

- Zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizmow nie przekraczata - 100 Jt/1 mi w wodzie wprowadzane) do sieci wodociagowe.

-200 jtk/1 ml w kranie konsumenla

- Pozgdana warto$c tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do'i5 mg Pdm?®

- Niepewnosc rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosecr 95% | wspolczynmika rozszerzenia k=2. nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" dla parametrow fizyczno-chemicznych oznacza Wynik ponize) granicy oznaczenia ilosciowego metody. dla smaku i zapachu

wynik akceplowalny

4

Autoryzowat Zatwierdzil

Kierownik Dzialu
Laboratoryjnego

4’4{ <; lﬁs;aé;».ns/ks

Oswradcza sig. ze
1 Wynik badania odnosza sie wylacznie do doslarczone| probki
2 Bez pisemne| zgody Labaratorium . sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacze), jak tylko w catosc
3 Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoscl za pobieranie w przypadku probki pobrane) przez Klienta Informacje dolyczace sposobu pobierania
opisu migjsca pobierania. itp sa informacjami pozyskanymi od Klienta
4. Klientowi przysluguje prawo reklamacy w terminie 14 dni od daty olrzymania sprawozdana z badan
& Ninigjsze sprawozdanie zoslato sporzgdzone w 3 egzemplarzach z czego 2 otrzymuje Klienl a 1 pozostaje w Laboratonum

Strena 222 Zatgczmik 1a do PO-02 obowigzuje od dmia 01 01 2018r
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Wojewodzka Stacja Sanjiamo-Epidemiologiczna w Kielcach o

DZIAL L ABORATORYINY N
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagiellonska 68. 25-734 Kielce %@; I i
Ahvo’" (W tel. 413655436

www.wsse-kielee.pl
fax 413451873

E-mail: lab.hk @ wsse-kielee, )
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Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHS.0051.1. 983 2018
SPRAWOZDANIE Z BADAN

Kielce, dnia: zma _“2- 1 A

954/0BS/N/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: %

NAZWA | ADRES KLIENTA.

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wy;
DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN.

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, ul. Skibiriskiego 4, 25-819 Kielce

Protokét Nr SE.la 4261/ 463 /18 zdnia: 10.12,2018 do LHS.9011.241.2017
woda przeznaczona do spozycia przez udzi

bez zastrzezen

wodociag Szczukowice, 2604PPPPW 1031, Rykoszyn, Szkola Podstawowa, tazienka parter

Przedstawiciel PPIS Kielce (B. Polakowski, G. Bebel)

PN-1SO 5667-56:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/P0O-03.

10.12.2018 godz. 9.30
10.12.2018 godz, 12.45
10.12.2018 /13.12.2018

Badane parametry

Wartos¢ parametryczna

Jednostka Kod [Znak Wynik Identyfikacja metody

na

i

Liczba baktern grupy coli (A) Jtk/100mI 011a = 0 0 PN -EN1SO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Liczba enlerokokow (A) JIk/100m| 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2-2004
l.iczba Eschenchia coli (A) Jt/100mt 015a = a 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04

Ogolna hczba mikroorganizmow

w lemp. 22:2°C (A)

Bez nieprawidiowych |PN-EN ISO 6222 2004

tkf1ml 025a = 11 6-20
! [6-20] zmian**! Metoda posiewu wglebnego

Barwa (A}

Akceplowalna przez
konsumentéw 1 bez
rueprawidiowych

zmian"'

mg Ptdm® | 051b < 2 PN-EN ISO 78872012 p 6 metoda C

Akceptowalna przez

ko 5
MSUMENIOW 1 D62 oy N IS 7027-1 2076-09

Metnose (A) NTU 052a = 0,48 nieprawidtowych zmian
Zalecany zakres Meloda nefelometryczna
wartosci do 1,0
Slezenie jonow wodoru (pH) (A) 054a = 74 6.5.9.5 PN-EN ISO 10523 2012
Przewodnosc elektryczna wiasciwa S 0572 I i p———
w 25°C (A)
A EN T
slopien kceplowalny przez  |PN-EN 1622 2006

TEN (smak) (A)

059a < 1 konsumentow 1 bez  [Metada uproszezona, parzysta, wybor

rozcienczenia
nieprawidiowych zmian [niewymuszony

TON (zapach) (A)

Akceplowalny przez [PN-EN 1622 2006
konsumenléw 1 bez  [Meloda uproszezona parzysta wybor
nieprawidiowych zmian |miewymuszeny

stopien

; D61a < 1
rozcienczenia

Strona 122

Zalgcznik 1a do PO-02 obowiazuje od dria 01 01 2018r



Nr sprawozdania: LHS.9051.1, 995 2018 Kielce, dnia: 018 -12- 14

k - jednostki tworzace kolonie

- w przypadku podania jedne) warlosa dolna wartosce zakresu Wynosi Zero
- warlod¢ paramelryczna wg rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakoscl wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi
(Dz U z 20171, poz 2294)
¥ . Dopuszcza sie pojedyncze baklene < 10 Jtk (NPL) W przypadku wykrycla bakter grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac badanie parametru
E colii enterckoki w zwigzku z § 21 ust 4 rozporzadzenia

[

- Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata - 100 Ik miw wodzie wprowadzang] do sieci wodociagowey,
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenla

- Pozadana warlosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Ptidm’®
T - niepewnosé rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% 1 wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobigrania probek

Wynik podany po znaku "<" dla parametréw fizyczno-chemicznych cznacza wynik ponize) granicy oznaczenia ilociowego metody, dla smaku | zapachu
wynik akceptowalny

Autoryzowal Zatwierdzit

Oswiadcza sie. ze

-

Wyniki badania odnoszg sig wylacznie do dostarczone) probki
Bez pisemneg) zgody Laboralorium. sprawozdanie nie moze byé powielane inacze), jak lylko w caloscl
Laboratorium nie ponosi cdpowiedziainoscl za pobieranie w przypadku probki pabrane) przez Klienla Informacje dolyczace sposobu pobierania.

W M

opisu migjsca poblerania itp sg informacjami pozyskanyrmi od Klienta
4 Khentow! przysluguje prawo reklamacy w terminie 14 dni od daly otrzymania sprawozdania z badan
5 Ningjsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach z czego 2 ofrzymuje Klient a 1 pozostaje w Laboralonurm

Stona2z?2 Zalacznik 1a do PO-02 ohowiazuje od dmia 01 01 2018r



