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Prowadzac systematyczny nadzor sanitarny i laboratoryjny nad jakoscig wody z urzadzen wodociggowych
wodociggu Nordkalk Sp. z o.0. Zakladu w Miedziance, zarzgdzanego przez zarzadzanego przez Nordkalk
Sp. z 0.0., Plac Na Groblach 21, 31 — 101 Krakéw, Zakfad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0. 0. oraz
Zaktad Gospodarki Komunainej w Checinach ul. Matogoska 13, 26-060 Checiny, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kielcach obserwuje od stycznia 2018r. sukcesywnie Wzrastajacq zawartos¢ chloropiryfosu w wodzie,
a ostatnie wartosci bliskie s wartosci parametrycznej przedmiotowego oznaczenia.

Wyniki badan probek wody pod wzgledem chloropiryfosu w 2018r. i 2019r. przedstawiaty sie nastepujgco:

- ponizej 0,006 pg/dm® (probka z dnia 08.01.2018r., protokét Nr SE la-4261/4/1 8, sprawozdanie
NrLHS.9051.1.8.2018, kod probki Nr 5/0OBS/N/18 ze Szkoty Podstawowej w Zajaczkowie 86, aneks kuchenny),
-0,030 upg/dm® (probka z dnia 20.03.2018r., sprawozdanie Nr LHS.9051.2.426.2018, kod probki

Nr 409/0BS/SP/18 z Przedsiebiorstwa Handlowo — Ustugowego POL - Parts Wesola 2, tazienka),

-0,079 pg/dm® + 0,022 (probka z dnia 09.04.2018r., protokét Nr SE 12-4261/118/18, sprawozdanie
Nr LHS.9051.1.234.2018, kod probki Nr 231/0BS/N/18 z biurowca Zaktadu Nordkalk Sp. z 0. 0. w Miedziance),

- 0,077 pg/dm® + 0,022 (probka z dnia 26.06.2018r., sprawozdanie NrLHS.9051.2.1003.2018, kod prébki
Nr 998/0BS/SP/18 z przepompowni wody w Miedziance),

-0,081 pg/dm® + 0,025 (probka z dnia 17.09.2018r, protokét Nr SE 1a-4261/353/18, sprawozdanie
NrLHS.9051.1.748.2018, kod prébki Nr 744/OBS/N/18 ze Szkoty Podstawowej w Zajaczkowie, tazienka
damska),

-0,064 pg/dm?® (probka z dnia  10.12.2018r., protokét Nr SE la-4261/464/18, sprawozdanie
Nr LHS.9051.1.992.2018, kod probki Nr 955/0BS/N/18 z biurowca Zaktadu Nordkalk Sp. z 0.0. w Miedziance,
pomieszczenie socjalne),

- 0,091 pg/dm?® + 0,025 (probka z dnia 07.01.2019r., protokét Nr SE la — 4261/5/19, sprawozdanie z badan
Nr LHS.9051.1.2.2019 kod probki Nr 5/0OBS/N/19 z dnia 11.01.2019r, z Przedszkola w Gatezicach 23a),

- 0,094 pg/dm?® + 0,021 (probka z dnia 16.01.2019r, sprawozdanie z badan Nr LHS.9051.2.74.2019 kod probki
Nr 90/0OBS/SP/19 z dnia 21.01.2019r, z biurowca, pokdj Nr 209),

- 0,098 pg/dm® + 0,022 (probka z dnia 16.01.2019r., sprawozdanie z badan Nr LH'5.9051.2.75.2019 kod probki
Nr 91/0OBS/SP/19 z dnia 21.01.2019r, z hydroforni na terenie Zaktadu Nordkalk Sp. z 2.0.),

- 0,090 pg/dm® + 0,020 (probka z dnia 16.01.2019r., sprawozdanie z badan Nr LH. +.9051.2.76.2019 kod probki
Nr 92/0BS/SP/19 z dnia 21.01.2019r, z bloku Nr 4 Osiedle Skatka).

Przedmiotowy wodocigg zaopatruje odbiorcéw miejscowosciach: Gatezice, Jsiedle Skatka na terenie
gminy Piekoszow oraz Miedzianka i Charezow na terenie gminy Checiny.

Wymogi zawarte w zat. Nr 1 czes¢ B rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dr a 07.12.2017r. W sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r. poz. 2294) no’ nujg zawarto$¢ w wodzie
pestycydow (w tym chloropiryfosu) na poziomie nie przekraczajgcym 0,10 pg/l.

Rozwazajac stopien zagrozenia dla zdrowia ludzi, przypomina, ze woda jest bezpieizna jezeli jest wolna od

substancji chemicznych w ilosciach zagrazajacych zdrowiu. Pestycydy to $rodki chemiczne o wysokim stopniu



zagrozenia toksykologicznego (szkodnikobojcze, przeciwpasozytnicze oraz $rodki ochrony roslin). Naleza do grupy
zwigzkéw chemicznych o duzej sile dziatania toksycznego, ktore sg wprowadzane $wiadomie i pod kontrolg do
srodowiska zycia cziowieka. Zagrozenie bezposrednie dla ludzi ze strony pestycydow stanowia (W przypadku
kontaktu bezposredniego ze stezonym preparatem a nie rozcieficzonym): zatrucia ostre (awaryjne srodowiskowe,

omytkowe i $wiadome); zatrucia przewlekie —w wyniku kumulacji matych dawek pestycydow w organizmie, a takze
kumulacji czynnosciowej; skutki odlegte: genotoksyczne (mutagenne, teratogenne, rakotworcze), neurotoksyczne,
immunotoksyczne, embriotoksyczne — Zrédfo informacii: ,Toksykologia Wspofczesna™ — pod redakcjg Witolda
Sericzuka Warszawa 2005, 2006 oraz ,Wytyczne dotyczace jakosci wody do picia” - Wydanie Czwarte Bydgoszcz
2014.

W ocenie potencjalnych skutkow zdrowotnych narazenia mieszkancow na chloropiryfos nalezy wzia¢ pod
uwage zaréwno warto$ci stezen oznaczone w probkach wody z siéci wodociggowej, jak i czas trwania ekspozycji.
Niezbedne jest podjecie dziatari zmierzajacych do zaopatrywania ludno$ci w wode o odpowiedniej jakosci
(w tym wykrycie zrodia skazenia wody) oraz dalsza systematyczna kontrola (réwniez w ramach kontroli
wewnetrznej) stezeri chloropiryfosu i jego metabolitow w wodzie przeznaczonej do spozycia, zarowno na
etapie ujmowania, jak i dystrybucji wody. Obowigzek ten zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1152
z pozniejszymi zmianami) cigzy na zarzgdcy ujecia wody oraz sieci wyzej wymienionego wodociggu. W Swietle
art. 3 ust. 1 ww. ustawy zbiorowe zaopatrzenie w wode jest zadaniem wiasnym gminy.

Sprawe nalezy potraktowac priorytetowo. O sposobie jej zatatwienia prosimy poinformowac
tut. Inspekcje Sanitarng.

Otrzymuja:

1. Nordkalk Sp. z 0.0. Plac Na Groblach 21, 31-101 Krakéw.

2. Nordkalk Sp. z 0. 0. Zaktad w Miedziance Miedzianka, 26-065 Piekoszow.

3. Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0. 0. ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszow.
4. Zaklad Gospodarki Komunainej ul. Matogoska 13, 26 — 060 Checiny.

@ Wojt Gminy Piekoszow ul. Czestochowska 66a, 26-065 Piekoszow.

6. Burmistrz Gminy i Miasta Checiny Plac 2 Czerwca 4, 26 — 060 Checiny.
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