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Nr sprawozdania: LHS.9051.1. 6 2019 Kielee, dnia: 2019 -01- 14
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 4/OBSIN/19

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: @
NAZWA [ ADRES KLIENTA:  Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4

DOKUMENT: Protokdl Nr SE.1a 4261/4/19 z dnia. 07.01.2019 do LHS.9011.212.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI:  wodociag Gérki Szczukowskie, 2604PPPPW 1687, Micigozd, Szkola Podstawowa.
PROBKOBIORCA: Przedslawiciel PPIS Kielce (J. Krzysiek, K. Snoch)

POBIERANIE PROBEK wg:

PN-1SO 5667-5:2017-10; PN-EN I1SO 19458:2007; 10/04/P0-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

07.01.20198 godz. 10.15
07.01.2019 godz. 12.30
07.01.2019/11.01.2019

Warlos¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod | Znak Wynik s Identyfikacja metody
Liczba baklern grupy coli (A) Jk/100ml | 011a = 0 o PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Lizzba enterobokdw (AL Jtk/100m| 013a = Q 0 PN-EN ISO 7899-2 2004
Liczba Eschenchia coli (A) jti/100ml 015a = 0 0 PN -EN 15O 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Ogdlna liczba mikroargamzméw ) = T Bez nigprawidlowych [PN-EN ISO 6222 2004
wiemp 22:2°C (A) it " 2 s zmian'*! Matoga posiewu wglebneago
Akceplowalna przez
; konsumenléw 1 baz
Barwa (A) mg Pudm® | 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN ISQ 7887 2012 p 8 meloda C
zmian'®'
Akeceplowalna przez
konsumeniow | bez
Metnose (A) NTU | o052a| = os6 nieprawidiowych zmian |°N-SM 'f:f’e:?ﬂ't‘ b
Zalecany zakres mevyezna
wartosci do 1,0
Slezenie jonéw wodoru (pH) (A) 054a = 78 6.5-9,5 PN-EN ISO 10523 2012
PRONNENS akirseni wsnive ustem | os7a | = 274 2500 PN-EN 27888 1999
w 25°C (A}
alooiei Akceptowalny przez  |PN-EN 16822 2006
TFN (smak) (A) I'DZCIE:CZENIB 059a < 1 konsumentow ibez  |Metoda uproszczona. parzysia, wybor
nieprawidiowych zmian |niewymuszony
— Akceplowalny przez  |PN-EN 1622 2006
TON (zapach) (A) rozci::cwnla 061a CH | konsumentow 1bez  [Meloda uproszczona, parzysta wybor
nieprawidiowych zmian [niewymuszony
Mangan (A) pg/dm’ 142a = 5 50 PN-82/C -04570/01
Zelazo ogoine (A) ug/dm’ 170a < 40 200 PN-ISO 6332 2001+ Ap 1 2016-06
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Nr sprawozdania’ LHS.9051.1. § .2019 Kielce, dnia. 2019 -01- 14

Itk - jednostki tworzace kolome

- W przypadku podania jedne) warlosci doina warlost zakresu wynos! zero

- wartosc parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakosti wody przeznaczonej do spozycia przez ludz:
(Dz U z2017r . poz 22%4)

- Dopuszcza sie pojedyncze baklene < 10 Ik (NPL) W przypadku wykrycia bakten grupy coli < 10 jlk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac badanie paramelru
E.colii enterokoki w zwigzku z § 21 ust 4 rozporzadzenia

- Zaleca sig, aby 0golna liczba mikreorganizméw nie przekraczala - 100 tk/1 ml w wodzie wprowadzane) do siec: wodociggowe),

-200 jth/1 ml w krame konsumenta

- Pozadana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PUdm’

" - Tiepewnosc rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ulnosci 95% | wspélczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia elapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" dia paramelrow fizyczno-chemicznych oznacza Wynik ponize) granicy oznaczenia llosciowego metody. dla smaky 1 zapachu

wynik akceptowalny
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O$wradcza sie. ze
1. Wymiki badania odnoszg sig wylacznie do doslarczone) probki
2 Bez pisemne zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inacze), jak tylko w calosc
3 Laboralorium nie ponosi odpowiedziainosc: za pobieranie w przypadku probki Pobrane) przez Khienla Informacje dolyczace sposcbu pobierana
Opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta
4 Khenlow przyslugue prawo reklamacy w terminie 14 dni od daly otrzymama sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach. z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratonum
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Nr sprawozdania: LHS.9051.1. 5 2019 Kielce, dnia: Fmatts 11
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 3/0BSIN/19

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE" -

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibiriskiego 4

DOKUMENT: Prolokél Nr SE.la 4261/3/19 z dnia: 07.01.2019 do LHS.9011.212.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen
PUNKT POBORU PROBKI:  wodociag Piekoszow, 2604PPPPW 1647, Piekoszow, ul. Czestochowska 110,
Zespol Szkot.
PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PPIS (J. Krzysiek, K. Snoch)

POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/PO-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 07.01.2019 godz. 9.55

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 07.01.2019 godz.12.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 07.01.2019/10.01.2019

Wartosc parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod | Znak Wynik i Identyfikacja metody
L iczba baktern grupy coli (A) Jk/100ml 011a = 0 o* PN -EN IS0 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Liczba enterokokow (A) Jtki100m| 013a = 0 0 PN-EN [SO 7889-2 2004
Liczba Eschenchia coli (A) Jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Ogolna liczba mikroorganizmow Bez nieprawidlowych  |PN-EN 1SO 6222 2004
fimi 02 = 1 7221 :
wiemp 22:2°C (A) - o o G zmian’ Meloda posiewu wglebnego
Akceptowalna przez
. konsumenlow | bez
Barwa (A) mg Pudm® | 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN [SO 7887 2012 p 6 metoda C
zmian'”
Akceptowalna przez
konsumentow | bez i
Metnose (A) NTU 052a = 022 nieprawidlowych zmian ;N;E GN InSC: TDQ?J 2016-09
Zalecany zakres elocanelclomelncsna
warloscido 1.0
Stlezeme jonow wodoru (pH) (A) - 054a = 74 8595 PN-EN ISO 10523 2012
Przewodnosc eleklryczna wiasciwa .
057a o 50 2500 FPN-EN 27
w 25°C (A) pSicm 5 108 EN 27888 1899
— Akceplowalny przez |PN-EN 1622 2006
TFN (smak) (A) P 05%a < 1 konsumentow 1 bez  [Metoda uproszczona. parzysta, wybor
rozeienczenia
nieprawidiowych zmian | niewymuszony
ek Akceplowalny przez [PN-EN 1622 2006
TON (zapach) (A} P 061a = 1 konsumentow i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
rozcienczenia
nieprawidtowych zmian |niewymuszony
Azotany {A) mg NOy/dm’ | 110k = 46 25" 508 PN-EN ISO 10304-1 2009+AC 2012
Azolyny (A) mg NOz/dm’ | 111b < 002 0.50'% PN-EN ISO 10304-1 2009+AC 2012
Chlorki (A) mg/dm? 121b = 120 250 PN-EN ISC 10304-1 2008+AC 2012
o mg 1
5C 0goina (A 161b = zaalt s
Twardosc og (A) CaCO,/dm’ 397 60-500 PN-ISO 805¢ 1998
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. " 5 elcs, duia: 2071 -1 1
Nr sprawozdania LHS 9051.1. 2019 Kielce, dnia: -

JIk - jednaosiki tworzace kolome

12

- W przypadku podania jedne| wanosci doina wartosc zakresu wynos! Zero

- warlodc paramelryczna wg rozporzadzema Ministra Zdrowia z dmia 7 grudnia 20171 w sprawie jakosc wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi
(DzU z2017r poz 2284)

- Dopuszcza sig pojedyncze baktene < 10 jtk (NPL) W przypadku wykrycia baktern grupy coli < 10 jlk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac badanie parametru
E col 1 enterokoki w zwiazku z § 21 usl 4 rozporzadzenia

- Zaleca sig. aby 0gdina liczba mikroorganizmow me przekraczala - 100 Jtki1 mi w wodzie wprowadzane; o sieci wodociagowe.
-200 jtk/1 mi w krame konsumenia

- Pozgdana warlost lego paramelru w wodzie w kranie konsumenla - do 15 mg Pidm’
- Warunek [azolany)/50+[azolyny)/3 < 1. gdzie warlosci w nawiasach kwadralowych oznaczajg' stgzenie azelanow (NO,) 1 azotyndw (NO,) w mgidm’®
Stezenie azotynow w wodzie uzdatnione] wprowadzone| do sieci wodociagowe; lub innych urzadzen dystrybuc)i nie moze przekraczac wartosci 0.10 mg/dm’
- Wartosc zalecana ze wzgledow zdrowolnych - oznacza, ze Jesl to warlosc pozadana dla zdrowia ludzkiego. ale nie naklada obowigzku uzupelniania,
przez przedsigbiorstwo wodociggowoe-kanalizacyjne, minimainey zawartosc:
- niepewnose rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosc 95% 1 wspolczynnika rozszerzenia k=2, me uwzglednia etapu poberaria probek

Wynik podany po znaku “<" dia paramelréw hizyczno-chemicznych oznacza wynik ponize) granicy oznaczenia tlosciowego metody, dia smaku | zapachu
wynik akceplowalny

Autoryzowal. Zatwierdzil

Ll oo

Oswiadcza sig. e

1 Wyniki badania odnosza sig wylacznie do doslarczone) probki

2 Bez pisemne zgody Laboralonum, sprawozdanie nie moze byé powielane inacze|, jak tylko w caloéci

2 Laboralonum nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobrane) przez Khenta Informacje dolyczace sposobu pobierama,
opisu migjsca pobierania, Ilp s informacjami pozyskanymi od Khenla

4 Khenlow: przysiuguje prawo reklamacy w terminie 14 dmi od daly olrzymania sprawozdania z badan

5 Ninigjsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 3 egzemplarzach. z czego 2 olrzymuje Kiient, a 1 pozoslaje w Laboralonum

Strona 2z 2 Zalacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dma 01 01 2018r




Porskrr Cimrnure
AKREDYTACH

®

BADANIA

AB 552

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach =~
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Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:
OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

LHS.9051.1 U

2019
SPRAWOZDANIE Z BADAN

2/0BSIN/19

Kielce, dnia: 201

Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,

ul. Skibinskiego 4

Protokot Nr SE.la 4261/2/19 z dnia: 07.01.2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen
wodocigg Piekeszow 1, 2604PPPPW 1409, Piekoszow, ul, Przemystowa 3,
Megastyro Sp. z 0.0.

Przedstawiciel PPIS (J. Krzysiek, K. Snoch)
PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007: 10/04/P0-03.
DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

do

07.01.2019 godz. 8.55
07.01.2019 godz.12.30
07.01.2019 / 10.01.2019

LHS.9011.212.2018

Wartesc parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik . ldentyfikacja metody
Liczba bakleru grupy coli (A) Jk/100ml 011a -0 o’ PN -ENISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
t iczba enlerokokow (A} Jtk{100ml 013a = 0 0 PN-EN I1SO 7899-2 2004
Liczba Escherichia colt (A) JIk/100ml 015a = D 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-124A1 201704
Ogolna hczba mikroorganzmow . Bez nieprawidiowych |PN-EN ISO 6222 2004
J1mil = 110
wlemp 22:2°C (A) parte - 31 I zmian'®' Metoda posiewu wgiebnago
Akceplowalna przez
. konsumentow | bez
Barwa (A) mg Pldm 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN 1SO 7887 2012 p 6 meloda C
Zmlanlsl
Akceptowalna przez
konsumentow | bez
|Metnosé (A) NTU 052a = 024 nieprawidiowych zmian ;:;OE:; Ir'?ecf)el?c?nz-r?-l‘I 33;: o
Zalecany zakres ey
warlosci do 1.0
Stezenie jonow wodoru (pH) (A) 054a = 72 6595 PN-EN ISO 10523 2012
Przewodnosc elekiryczna wiasciwa uSiem 057a = gog 2500 PN-EN 27888 1589
w 25°C (A)
SiiEA Akceptowalny przez |PN-EN 1622 2008
TFN (smak) (A} f5cio :;zema 059a < 1 konsumenlow 1 bez |Meloda uproszczona, parzysta, wybor
nieprawidlowych zmian [mewymuszony
. g Akceplowalny przez  |[PN-EN 1622 2008
I'ON (zapach) (A) ’ zs OP'Ben i D61a LI | konsumentéw 1 bez  [Metoda uproszczona. parzysta, wybér
QERENERN) nieprawidiowych zmian |miewymuszony
Azotany (A) mg NO,/dm” | 110b 33 50" PN-EN ISC 10304-1 2009+AC 2012
Azolyny (A) mg NO./dm* | 111b = 0¢7 0.50™ PN-EN ISO 10304-1 2009+AC 2012
Amonowy jon (A) mg NH /dm® | 181b < 007 0.50 PN-C-04576-4 1994 p 6a
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_Nr sprawozdania: LHS 9051.1. i 2019 Kielce, dnia: ~ 20°7 -01- 11

Jtk - jednostk) tworzgce kolonie

- w przypadku podania jedne) wartoscl dolna warlos¢ zakresu wynost 2er0

- warlo§c paramelryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrow\a z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakoscl wody przeznaczone do spozycia przez ludzi
(Dz U z2017r poz 2294)

- Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL) W przypadku wykrycia bakten grupy coli < 10 Jtk (NPLY 100 ml nalezy wykonaé badanie paramelru
E coli | enterokok: w zwigzku z § 21 usl 4 rozporzadzenia

- Zaleca sig, gby ogoina liczba mikroorganizmow nie przekraczala - 100 |11 ml w wodzie wprowadzane| do siec wodociggowe,
-200 jtk/1 ml w kramie konsumenia

' - Pozadana wartosc lego parameiru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pydm’

- Warunek [azotany)/50+[azolyny)i3 < 1 gdzie warlosel w nawiasach kwadratowych oznaczajg. stgzenie azolanow (NO;) azotyndw (NO,) w mgidm’
Slezenie azolynow w wodzie uzdalnione| wprowadzone do sieci wodociagowe lub innych urzadzen dystrybucy me moze przekraczaé wartosct 0.10 ma/dm’®

- Niepewnose rozszerzona wyniku oszacowana dia poziomu ufnosci 85% | wspdiczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobigrania prébek

Wynik podany po znaku <" dia parametrow hizyczno-chemicznych oznacza wynik ponize) granicy oznaczema ilo$ciowego melody, dia smaku | zapachu

wynik akceplowainy

"

Autoryzowat Zatwierdzi

Kierownik Oddziatu merovrdy Cziali
ri Higieny Srodowiska

-2007Hoeryinegs
s /ZZ/’:é Argle e
-~pa Slusarczyk 2

Oswiadcza sie. ze.
1 Wyniki badania odnosza sie wytgczrve do dostarczone] probki
2 Bez pisemne) zgody Laboratorium. sprawozdanie nie moze byc powielane inaczey, jak tylko w calogc
3 Laboratorium nie ponos: odpowiedzialnosc za pobieranie w przypadku probki pobrane) przez Klienta Informacje dotyczace sposobu pobierama,
opisu rmiejsca pobierania. ilp sg Informacjami pozyskanymi od Klienla
4 Klientow przysluguje prawo reklamacj w lerminie 14 dni od daty otrzymania sprawosdania z badan
§ Ninigjsze sprawozdanie zoslalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 olrzymuje Khent, a 1 pozostaje w Laboralorium
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P[:A DZIAL LABORATORYINY

Pausns Counnuy ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISK A W}.
ul. Jagicllonska 68, 25-734 Kiclce 75 ’
% www.wsse-kielee.pl

E-mail: lab.hkawsse-kiclee.l tel. 413655436

BADANIA
\ fax 4$13451873
AB 552 Vot prenseschitite 2o e bk beades eicnzone sembedem A sbpete sukeesem akved o UA e AR 352
arerz WAkt heduens sveiheeelitonson e 1 gy sphaser Sekl et athreehidui it e pospicapy e Sosse A
Nr sprawozdania: LHS.9051.1. 2 2019 Kielce, dnia: 2070 -1~ 1 1
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 6/0BS/N/19
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE; -
NAZWA | ADRES KLIENTA: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibirskiego 4
DOKUMENT: Protokot Nr SE.la 4261/6 /19 z dnia: 07.01.2019 do LHS.9011.212.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI bez zastrzezen
PUNKT POBORU PROBKI: wodocigg Lesica, 2604PPPPW 1657, Zajgczkow , Szkola Podstawowa.
PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PPIS Kielce (J. Krzysiek, K. Snoch)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007: 10/04/P0O-03.
DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 07.01.2019 godz. 10.55
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 07.01.2019 godz. 12.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA /DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 07.01.2019/ 10.01.2019
Warlos¢ paramelryczna
Badane paramelry Jednostka | Kod |zZnak Wynik i Identyfikacja metody
Liczba baktern grupy coh (A) JIk/100mI 011a = 0 g PN -EN ISO 2308-1 2014-12+A1 2017-04
Liczba enterokokow (A} jlki100mi 013a = 0 0 PN-EN 1SO 7898-2 2004
Liczba Escherichia coli (A) Jik/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04

Bez meprawidlowych |PN-EN ISO 6222 2004

zmian'"! Metoda posiewu wglgbnego

Ogdlina hczba mikroorganizmow

= L 4'
w temp. 22-2°C (A) Jf1mi 025a 6 [3-14]

Akceptowalna przez
konsumentow | bez
nieprawidiowych
zmian™®'

Barwa (A} mg Pugm® | 051b < 2 PN-EN ISO 7887 2012 p 6 metoda C

Akceplowslna przez
konsumentow | bez
{Metnose (A) NTU 052a = 044 nieprawidiowych zmian
Zalecany zakres
wartosci do 1.0

PN-EN ISO 7027-1 2018.-09
Metoda nelelomelryczna

Slgzenie jondw wodoru (pH) (A) - D54a = 73 6.5-85 PN-EN IS0 10523 2012

Przewodnosé elekiryezna wiascrwa

057 = 484 2500 PN-EN 27888 1999
w 25°C (A) uSicm a 8

Akceplowalny przez  |PN-EN 1622 2006

TFN (smak) (A} i 310:‘2;@ 059a < 1 konsumeniow 1 bez  [Meloda uproszczona. parzysla, wybor
BECIeLD mieprawidiowych zmian |niewymuszony
; Akceptowalny przez  |PN-EN 1622 200
stopien P s = 6

061a < 1 konsumentow 1 bez  |Metoda uproszezona, parzysta, wybor
nieprawidtowych zmian |niewymuszony

TON (zapach) (A) rozeienczenia

Strona 122 Zatgczrik 1a do PQ-02 obowiazuje od dia 01 01 20187




i - : 207 -01-73
* Nr sprawozdania: LHS 9051 1. 5 2019 Kielce, dnia: ' I

Jlk - jednostk tworzace kolome

"oiw przypadku podania jedne; wartosc doina warosc zakrasu wWynos: Zero

- wartosgé paramelryczna wg rozp Ministra 2drowia z dria 7 grudria 20171 w sprawie |akosc wady przeznaczone] do Spozycia przez ludzl
{Dz U 220177  poz 2284)

- Dopuszcza sig pojedyncze baklene < 10 jtk {NPL) W przypadku wykrycia bakleri grupy coli < 10 jlk (N PL)/ 100 ml nalezy wykonaé badanie paramelru
E colii enlerokoki w 2wigzku 2 § 21 usl 4 rozporzgdzema

- Zaleca sig. aby 0golna liczba mikraorganizméw nie przekraczala - 100 Jtk/1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociagowe.
-200 jk/1 ml w kranie konsumenla

- Pozadana warlosc lego paramelru w wadzie w kranie konsumenla - do 15 mg Pldm’
- Niepewnos¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosc 95% i wspalczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia elapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" dia paramelraw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy cznaczenia ilosciowego metody. dia smaku 1 zapachu
wynik akceptowalny

d

L

4y

B

*

Autoryzowal: Zatwierdzil

'era_wnik Oddziafu
Badan Higieny Srodowiska

C1R Slusarczyk

Oswiadcza sig. 2e
1 Wyniki badania odnoszg sig wylacznie do dostarczone) prébki
2 Bez pisemne) zgody Laboralorium, sprawozdanie me moze by¢ powielane inacze; jak lylko w calosci
3 Laboratorium mie ponosi odpowiedzialnogc za pobieranie w przypadku probki pobrane; przez Klienla Informacje dotyczace sposobu pobigrania.
Opisu miejsca pobierania, Ilp sg mformacjami pozyskanymi od Klienla
4 Klientow: przysluguje prawo reklamacji w lerminie 14 dni od daly olrzymania sprawozdania z badar
5 Nimejsze sprawozdanie zoslalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach, z zego 2 olrzymuje Klient a 1 pozostaje w Laboratorium,

Slrona 2z 2 Zatacznik 12 do PO-02 obowrazuje od dnia 01 01 20181

-



1

PCA

Pursk-t Ceminune
AERRECTEAS §

=

BADANIA

ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagicllonska 68. 25-734 Kiclee

www.wase-kielee.pl
L-mail: lab.hk a wsse-hiclee.pl

wpiyngio drud 2 LU 2018 396

Wajewadzka Stacja Sanitapno-Epidemiologiczna w Kiclcach
DZIAL LABORATORYJINY

W R

)
5\

tel. 413655436
fax 413451873

AB 552 Nuagpze e eozdeiine 2t W RAE Buckur ez obolem A obiete sikioem ek 1 i M 550
ez i hendeos ekt i i N ks oze sakresie akredh fe s e posiodeaig ozt semes |
Nr sprawozdania: LHS.9051.1. < 2019 Kielce, dnia: 2010 01- 1 1
3 =
=] L}
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 5/0BSIN/19

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: z
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:
OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA.
POBIERANIE PROBEK wg’

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

ul. Skibiriskiego 4

Protoko! Nr SE.la 4261/5/19 z dnia:07.01.2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen
wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0., Zaklad w Miedziance, 2604PPPPW 141 1,
Galezice 23a, Przedszkole

Przedstawiciel PPIS Kielce (J. Krzysiek, K. Snoch)
PN-ISO 6667-5:2017-10, PN-EN SO 19458:2007; |0/04/P0-03.
DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

do

07.01.2019 godz. 10.35
07.01.2019 godz. 12.30
07.01.2019 / 10.01.2019

Wartos¢ paramelryczna

LHS.8011.212.2018

Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik G Identyfikacja metody
L iczba baklerii grupy cali (A) Jtkr100mi 011a = 0 o PN -EN IS0 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Linzba enlerokokow (A) ik 100mi 013a = 0 ] PN-EN ISO 78882 2004
Liczba Escherichuia coli (A) Jtk/100mi 015a = Q 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Ogolna liczba mikroorganizmow . Bez nieprawidiowych  |PN-EN ISO 6222 2004
Tt [¥] = 31 | 5
wlemp 22:2°C (A) it 2 PR zmian'' Metoda posiewu wglebnego
Akceptowalna przez
: konsumentow 1 bez
Barwa (A) mg Ptdm’ | 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN ISO 7887.2012 p 6 metoda C
zmian'®
Akceplowalna przez
konsumenlow 1 bez
Melnosé (A) NTU 052a = 067 nieprawidlowych zmian ;:;E; Ife?ef:'i?J 2016-09
Zalecany zakres cHygend
warlosci do 1.0
Stezenie jondw wodoru (pH) (A) - D54a = 78 B6.5-45 PN-EN ISO 10523 2012
Praewenaac sisky s wiaiona uSicm | 057a = 574 2500 PN-EN 27888 1999
w 25°C (A)
e Akceptowalny przez  |PN-EN 1622 2006
TFN (smak) (A) - r?czema 059a L | konsumeniow thez  |Meloda uproszczona parzysla. wybor
Rig nieprawidiowych zmian |niewymuszony
- Akceplowalny przez  [PN-EN 1622 2006
TON (zapach) (A) razcsi::gema 061a € konsumentow i bez  |Metoda uproszczona. parzysta, wybor
nieprawidiowych zmian [miewymuszony
Azotyny (A) mg NO,/dm’ | 111b = 007 050° PN-EN ISO 10304-1 2009+AC 2012
Amonowy jon (A} mg NH,/dm* | 181b < 007 0.50 PN-C-04576-4 1994 p 6a
Chioropiryfos (E) (A) ug/dm’ 609a = 0091 0.025" 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10 04 2012 ¢

Slrona1z2
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N sprawozdania’ LHS 9051.1, & 2019 Kielce, dnia: 2070 -01- 11

Jtk - jednostk tworzace kolonie
" -w przypadku podania jedne| warlo$ci dolna warlosé zakresu Wynos zero
- wartosc¢ paramelryczna wg rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(DzU z2017r . poz 2294}
- Dopuszcza si¢ pojedyncze baktene < 10 tk (NPL) W przypadku wykrycia bakler: grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac badanie paramelru
E coli | enlerokoki w zwigzku z § 21 ust 4 rozporzadzenia
- Zaleca sig. aby 0goina liczba mikroargamzmow nie przekraczala - 100 jIk/1 mi w wodzie wprowadzane) do sieci wodociagowe).
-200 jtk/1 mi w kranie konsumenta
- Pozadana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pudm”
- Warunek, (azotany]/50+[azotyny]/3 s 1. gdzie warlosci w nawiasach kwadralowych oznaczaja stezenie azotanow [NO,) | azotynow (NO,) w mg/dm®
Slgzenie azolynow w wodzie uzdalnione; wprowadzone, do sieci wodociagowe) lub innyeh urzadzen dystrybuc)i nie moze przekraczad wartosel 0 10 mg/dm’
- Niepewnosc rozszerzona wyniku oszacowana dia poziomu ulno$cl 95% 1 wspoiczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzgiednia elapu pobierania probek
(E) - Badanie w ramach zakresu elaslycznego

Wynik podany po znaku “<" dia paramelréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponize| granicy oznaczenia ilosciowego melody. dla smaku i zapachu
wynik akceptowalny

a4

-4

Autoryzowal. Zatwierdzit

Kierownik Oddziatu
Badpr Higieny Srodowiska

ta Ylusarczyk

2018 -01- 11

Oswiadcza sig. 2e
1 Wynik| badania cdnoszg sie wylacznie do dostarczonej probki
2 Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczey, jak tylko w catosci
3 Laboralonum nie ponos! odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probk: pebrane) przez Kiienla Informacje dotyczace sposobu pobierania.
opisu miejsca pobierania, iIlp s§ Informaciami pozyskanymi od Klienla
4 Klienlowi przysluguje prawo rekiamacy w lerminie 14 dni od daly olrzymania sprawozdania z badan
§ Ninigjsze sprawozdanie zoslalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient a 1 pozostaje w Laboralonum.

Strona2z2 Zataczmik 1a do PO-02 cbowiazuje od dnia 01 01 2018r
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Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w KicYc‘:’ach o dnia
DZIAL LABORATORYJNY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagiellonska 68. 25-734 Kielce ’DE {-
www.wase-kielee.pl Oz )
=

E-mail: lab.hk @ wsse-Kielee.pl
Az spwamozdan Zun et s bk St s zote wimbolem L olpete akiosem abieduogr P Tin AR 550

tel. 413655436
fax 413451873

farees v yeerky hewdan aecahred o 10 kg szl zuibnenis okt vl e ot oo 1

Nr sprawozdania

KOD PROBKI:

LHS.9051.1. A 2019
SPRAWOZDANIE Z BADAN

Kielce, dnia;

2019 -01- 1 1

1/0BS/N/19

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBK!I
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4

Protokol Nr SE.la 4261/ 1 /19 z dnia: 07.01.2019 do
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

wodocigg Szczukowice, 2604PPPPW 1166, Jaworznia , Szkola.

LHS.9011.212.2018

Przedstawiciel PPIS Kielce (J Krzysiek, K. Snoch)

PN-1SO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/P0-03.

07 01.2019 godz. 8.30
07.01.2019 godz. 12.30
07.01.2019/10.01.2019

Wartos¢ parameltryczna
Badane parametry Jednostka | Kod | Znak Wynik - Identyfikacja metody
{ 1czba baklern grupy coli (A) Jiki100m| 011a = 0 o' PN -EN IS0 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Linzha eptarokakow (A) 1tkr100mI 013a = 0 0 PN-EN I1SO 7889-2 2004
i.iczba Escherichia coli (A) Jk/100m| 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308 1.2014-12+A1 2017-04
Ogodina liczba mikroorganizméw Bez nieprawidlowych  |PN-EN ISO 6222 2004
/ = -18)*
wilemp 22:2°C [A) Jpt RE5w 5 e zmian'"' Metoda posiewu wgtebnego
Akceplowalna przez
" konsumentow | bez o
Barwa (A) mg Pydm~ | 051b <. 2 nieprawidlowych PN-EN ISO 7887 2012 p & melcda C
zmian'™
Akceplowalna przez
konsumenlow | bez y
. ~ PN-EN ISO 7027-1.2016-09
Metnosc (A) NTU 052a = 063 nieprawidlowych zmian | o nelelometryczna
Zalecany zakres
warlosci do 1.0
Stgzeme jonow wodoru (pH) (A) - 054a = 74 6.5-9.5 PN-EN ISO 10523 2012
Przewodnosc elekiryczna wiasowa _ . "
S 087 = 332 2500 PN-EN 27888 1939
w 25°C (A) B ’
N— Akceptowalny preez  |PN-EN 1627 2006
TEN {smak) (A) i E;p i D59a < 1 konsumentow 1 bez  |Meloda uproszczona parzysia wybor
e nieprawidiowych zmian [niewymuszony
— Akceptowalny przez  |PN-EN 1622 2006
TON (zapach) {A) s‘ og i 081a < 1 konsumentow | bez  |Meloda uproszczona. parzysta. wybor
Topqreceenia nieprawidiowych zmian |riewymuszony

Strona 122
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*Nr sprawozdania LHsoos1.1 A 2019 Kielce, dnia: 201 -01- 1' 1 =

Mk - jednostkl twerzace kolome
- w przypadku podama jedne) warlosc doina warlosc zakresu wynos! Zero
2" . warlos¢ paramelryczna wg rozp WMinistra Zdrowia z dmia 7 grudnia 20171 w sprawie jakosc wody przeznaczone) do Spozycia przez ludz
(Dz U z2017r poz 2294)
* . Dopuszcza si¢ pojedyncze baklene < 10 1k (NPL) W przypadku wykrycia baktern grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonaé badanie parametru
E coli | enlerokoki w zwiazku z § 21 ust 4 rozporzgdzenia

- Zaleca sig. aby ogolna Iiczba mikroorganizméw nie przekraczala - 100 ftk/1 ml w wodzie wprowadzane) do siee wodociagowe).

=200 jtk/1 ml w krame konsumenta
**' . Pozadana warlo¢ lego parametru w wodzie w kranie konsumenta - 6o 15 mg Pt/dm’

* - niepewnos¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnodc: 85% 1wspblczynnika rozszerzenia k=2. nie uwzglednia etapu pobierania probek
Wynik podany po znaku "<" dla paramelrow hzyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody. dla smaku i zapachu
wynik akceplowalny

Autoryzowal Zatwierdzil
Kierownik Oddzialy

Higieny Srodowiska
Labicr wogneyc
ta\Slusarcayk {M%“’Sb

Oswradcza sig. ze
1 Wyniki badania odnosza sig wylacznie do dostarczone| probki
2 Bez pisemnej 2gody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczs). jak tylko w calosc
3 Laboralonum nie ponosi odpowiedzialnoscl za pobieranie w przypadku probki pobraney przez Kiienta Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu migjsca pobierania. iip s informacjami pozyskanymi od Kiienta
4 Khenlow przystuguje prawo reklamacj w lerminie 14 dni od daly otrzymama sprawozdama z badan
5 Ninigjsze sprawozdanie zoslalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach z czego 2 otrzymuje Khenl. a 1 pozosiaje w Laboratonum

Strona 2z 2 Zatacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01 01 20187




