ZAKLEAD USLUG KOMUNALNYCH w Piekoszowie Sp. z o.0.
ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszow;
tel. /fax (41) 375 14 62, (41) 306 10 12
e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl

Pickoszow, 2019-04-25
ZUK/ 287 /19

Urzad Gminy w Piekoszowie
ul. Czestochowska 66 a
26-065 Piekoszéw

Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0. przesyla w zalgczeniu wyniki
badan wody dla 5 préb pobranych w dniu 08.04.2019r. Sprawozdania z badan
Nr: LHS.9051.1.248.2019; LHS.9051.1.246.2019; LHS.9051.1.247.2019;
LHS.9051.1.250.2019; LHS.9051.1.251.2019.

Wg przedmiotowych sprawozdan, w poszczegolnych punktach poboru, woda spelnia
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Sporzadzita: Katgrzyna Picheta
2 bt

Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0.

ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszow tel/ fax (041) 375-14-62

NIP 959-183-08-43 e-mail: biuro@zukpickoszow.pl
REGON 260241972

Sad Rejonowy w Kielcach KRS 0000310731; kapital zakt. 23 005 000,00 PLN

nrrach.: Bank Spéldzielezy w Lopusznie O / Piekoszow 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001




Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYJINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellofiska 68, 25-734 Kielce
wiyw.wsse-kielce.pl

PCA

PoLskie Cervaum
AKREDYTAC)

E-
} BADANIA

AB 552

E-mail: lab.hk@wsse-kielee.p)

tel. 413655436
fax 413451873

Nengpsze sprem ozdetine zav lera w3kt beddcar pznaczone symﬁb;’u'm wd ' GBggre sakresem akradvtans POA nr AR 352
vraz wyniki bada meakredytonaugyeh Wyaiiky spoze rakresu akredytaey e positidapy usriczema LA

Nr sprawozdania: LHS.9051.1. .25/ 2019 Kielce, dnia:

2019 -04- 15
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 259/0BSIN/19

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: ,

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibiriskiego 4

Protokot Nr SE.1a 4261/126/19  z dnia: 08.04.2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

wodocigg Piekoszow I, 2604PPPPW 1410, Piekoszow, ul. Klonowa 20,
Salon Fryzjerski damsko-meski "Diana".

DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:
OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

do LHS.9011.212.2018

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PPIS (B. Polakowski, A. Kozlowska)

POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2017-10: PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/PO-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 08.04.2019 godz. 11.50
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBK| DO BADAN: 08.04.2019 godz. 13.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA- 08.04.2019 / 11.04.2019

| Warto$¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |znak wyaik : - identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100mI 011a = g o PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1 2017-04
Liczba enlerokokéw (A} Jtk/100mi 013a = 0 ] PN-EN ISC 7888-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) Jt/100m| 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1 2017-04
Ogéina liczba mikroorganizmow ? - Bez nieprawidiowych  |PN-EN ISO 6222:2004
| 0 = & 3
w temp. 22:2°C (A) . * e zmian'! Metoda posiewu wgiebnego
Akceplowalna przez
konsumentéw i bez
3 5
Barwa (A) mg Ptdm 051b < 2 nieprawidiowycn PN-EN ISC 7887:2012 p.6 matoda C
zmian'®
Akceplowaina przez
konsumentow 1 bez - e o
Metnos (A) NTU 052a < 020 nieprawidiowych zmian, ;Nt‘['“d’; 'SEC; '7:2“ ;1_301549
Zalecany zakres €loda nefelometryczna
wartosci do 1,0
Stezenie jonow wodoru (pH) (A) 054a = 72 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
Przewodnos¢ eleklryczna wiasciwa uS/em 057a = 730 2500 PN-EN 27888: 1955
w 25°C (A)
., Akceptowalny przez  |PN-EN 1622, 2008
TEN (smak) (A) e T < 1 konsumenlow | bez  |Metoda uproszezona, parzysta, wybor
rozcienczenia 5 z "
nieprawidlowych zmian niewymuszony
stopier Akceptowainy przez  [PN-EN 1822 2006
TON (zapach) (A) Pen | osta < 1 Konsumentéw 1 bez  |Metada uproszczona, parzysta, wybor
rozcienczenia i :
. n:eprawidiowych zmian niewymuszony
Azotany (A) mg NOz/dm® | 110b = 28 50'% PN-EN ISO 10304-1.2009+AC 2012
Azotyny (A) mg NOy/dm® | 111b < 0,02 0,50'% PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC 2042

Strona1z2

Zatgeznik 1z do PO-02 abowiazuje od dmia 01 01.2018r




Nr sprawozdania: LHS8.8051.1...94 2019 Kielce, dnia: 019 - 1 ¢

Jtk - Jednostk tworzace kolonie
" . w przypadku podania jedne) wartosci dolna warloéé zakresy wynosi zero
- wartosc paramelryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeziaczons] do spozycia przez Hidzi
(Dz U z2017r.. poz. 2294)
¥ . Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 ik (NPL) W przypadku wykrycia baklerii grupy coli < 10 jlk (NPL) 100 ml nalezy wykonat badanie parametru
E coli 1 enterckoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
¥ - Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczala: - 100 J/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe),
-200 jik/1 ml w kranie konsumenta.
- Pozgdana wartoéé lego paramelru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pudm®
' - Warunek: [azotany)/50+[azotyny}/3 s 1, gdzie wartosti w nawiasach kwadra lowych cznaczajy: sigzenie azolanow (NO.) i azotynow (NO,) w mg/dm®.
Slezenie azotyndw w wodzie uzdatnionsj wprowadzonej Jo sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczac warlodai 0,10 mg/dm?®,
" - niepewnosé rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosei 95% i wspétezynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobigrania prabek
Wynik podany po znaku "<" dia parametrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizsj granicy oznaczenia ilodciowego metody, dia smaku i zapachu
wynik akceplowalny

Autoryzowal: Zatwierdzil:

Y774

Oswiadcza sig, 2e
1. Wyniki badania odnoszg sie wylacznie do dostarczonej prébki
2 Bez pisemnej zgedy Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosel.
3. Laboratorium nie penosi odpowiedzialnoci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienla Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. s informacjami pozyskanymi od Klienla.
4 Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach, z ¢zego 2 olrzymuje Klient, a 1 pozoslaje w Laberatorium

Strona2z2 Zalgcznik 12 co PO-02 obowiazuje od dnia 01.01 2018r



Wojewodzka Stacja Sanitano-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

PCA

Putskie Cenvaue

AKREDYTACLH : ;
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
% www.wsse-kiclce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce,
T : pl tel. 413655436
- fax 413451873
AB 552 Nrmepsze sprawondaine zowierg wytiki badwo gznaczone symbolem A, Glyyie sukresent akredyteest POA i AR 552
araz wymkt bodon meakredviunanici Mgy spoza sakresu akecdytacft e posiciagg aencczenc . 4"
- 4] : y
Nr sprawozdania: LHS.9051.1. L5 2019 Kielce, dnia: 2019 -04- 15
SPRAWOZDANIE Z BADAN
e AN £ DALAIN

KOD PROBKI: 258/0BS/N/M9

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibiriskiego 4

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:
OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:

Protokét Nr SE.la 4261/125/19  z dnia; 08.04.2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
bez zastrzezen

wodocigg Piekoszow , 2604PPPPW 1647, Piekoszow, ul.

Zesp6t Placowek Oswiatowych.

Przedstawiciel PPIS (B, Polakowski, A. Koztowska)

PN-1S0 5667-5:2017-10

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

do LHS.9011.212.2018

Czgstochowska 110,

i PN-EN SO 1€458:2007; 10/04/P0-03.

08.04.2019 godz. 11.20
08.04.2019 godz. 13.00
08.04.2019 / 11,04.2018

Warlose paramelryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik - Identyfikacja metody
Liczha bakteri grupy coli (A) itk100ml | 011a = g ot PN -EN IS0 6308-1.2014-12+A1 2017-04
Liczba enlerokokéw (A) Jk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2-2004
Liczba Escherichia coli (A} jtk/100mi 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1 :2017-04
Ogéina liczba mikroorganizmoéw . = - Bez nieprawidlowych [PN-EN ISO 62222004
7| = -10 i .
w temp. 2212°C (A) e (A bl i zmian'* Metoda posiewu walebnego
Akceplowalna przez
3 Kensumentow | bez ;
Barwa (A) mg Pt/dm 051b < 2 nieprawidiovaych PN-EN ISO 7887:2012 p 6 metoda C
zmian'®
Akceplowalna przez
kensumentéw i bez )
Melnosé (A) NTU 052a < 0,20 nieprawidtowych zmian ;:;fdh;iiofelmﬂf £016:08
Zalecany zakres PIRIIGEIE A
wartosci do 1,0
Stezenie jonéw wodoru (pH) (A) & 054a = 74 8,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
Przewodnosc elekiryczna wiadciwa pSiem | 0s7a = 815 2500 PN-EN 27888.1595
w 25°C (A)
stoui Akceptowalny przez  |PN-EN 1622 2006
TFN (smak) (A) op 059a < 1 konsumentow i bez  |Metoda uproszezona, parzysta, wybor
rozcienczenia :
nieprawidtowych zmian niewymuszony
siopreft Akeceplowalny przez  JPN-EN 1622: 2008
TON (zapach) (A) rozcier?czenla 061a < 1 konsumentéw ibez [Meloda uproszczona, parzysta, wybbr
nieprawidtowych zmian niewymuszony
Azolany (A) mg NOs/dm® | 110b = 35 508 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Azotyny (A) mg NO,/idm? | 111b < 0,02 050" PN-EN ISC 10304-1:2009+AC:2012
Chlork: (A) mg/dm® 121b = 36 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
mg
5 Y} 161 = _E0nitY a 6059:
Twardos¢ ogéina (A} CaCOy/dm® b 408 60-500 PN-ISO 6059:199¢

Strona 12z 2

Zalgcznik 1a do PO.02 obowiazuje od dmia 01 01.2018r.



Nr sprawozdania: LHS.9051.1..25C 2019 Kielce, dnia: 2019 -Dé- 1 5

jlk - jednostki tworzace kolonie
"' w przypadku podania jednej warloses dolna warlosé zakresu wynosi zero
%" - warlo$¢ parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz U 220171, poz 2204)
' . Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 Jik (NPL} W przypadku wykrycia bakteri grupy coli < 10 Jik (NPL)/ 100 mi nalezy wykonat badanie parametry
E coli i enterokok: w zwiazku z § 21 ust 4 rozpaorzgdzenia
. Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizmow nie przekraczata: - 100 jl4/1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociqgowl;j‘
-200 jtk/1 mi w kranie konsumenta.
) . Pozadana warto$c tego paramelru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Ptidm?®
' - Warunek. [azotany}/50+[azotyny}/3 < 1, gdzie wartodci w nawiasach kwadratowych oznacrajg slezenie azotanow (NO3) i azotynaw (NO,) w mg/dm?,
Slezenie azotynéw w wodzie uzdatnione) wp rowadzonej de sieci wodociagows) lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczad wartosci 0,10 mg/dm®.
1 Warloéé zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, 2e j2st lo wartosé pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupetniania,
przez przedsighicrstwo wodaciagowo-kanalizacyjne, minimainej zewartcsci
™ - niepewnos¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosc! 95% 1 wspéiczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapy pobierania probek
Wynik podany po znaku "<" dla parametrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody, dla smaku i zapachu
wynik akceptowalny

Autoryzowal: Zatwierdzil:

L

2019-04- 12

Oswiadcza sie, e
1. Wyniki badania cdnosza sie wytgcznie do dostarczonej prook:.
2 Bez pisemnej zgedy Laboralorium, sprawozdanie nie moze y¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3. Laboratorium nie ponosi cdpowiedzialnogci za pobieranie w przypadku prébki pobranej przez Klienta Informacje dotyczgce sposcbu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. 83 informacjami pozyskanymi od Klienta
4 Klientowi przysiuguje prawo reklamacji w lerminie 14 dni od daly otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarz: z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboralorium.,

Sltrona 2z 2 Zalacznk ta do PO-02 obowigzuje od dnia 01,01 2018r.



PCA

Porgeit CENTHUM
AXREDYTACST

& GADANIA

Wojewddzka Slacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
www.wsse-kielce.pl

E-mail: Iab.hk@wsse-kiclce.p!

tel 413655436

fax 413451873
AB 552 Nouggsze sprawezdame zeveva wyniki ol oznaezone symbolam A", ohjgte akresem akredviacys PCA ni- Al 553
oraz Wyiiki baddn itwakredytowanvely Witk spoza 2akrest wkred) 1 e postadagy eseacseme A
Nr sprawozdania: LHS.9051.1. Ju ¥ 2019 Kieloe, dnia: 2019 -04- 1 1

KOD PROBKI:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

256/0BS/N/19

NUMER PRGBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBK!:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADARN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4

Protokét Nr SE.la 4261/123/19  z dnia: 08.04.201 9 do
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

wodocigg Lesica, 2604PPPPW 1327, Wesola 2, PHU Pol Parts.

LHS8.9011.212.2018

Przedstawiciel PPIS (B, Polakowski, A, Koziowska)

PN-ISQO 5667-5:2017-10; PN-EN [SO 19458:2007: 10/04/P0O-03,

08.04.2019 godz. 10.20
08.04.2019 godz. 13.00
08.04.2019 / 11.04.2019

Warto$¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |zZnak wWynik i Identyfikacja metody
Liczba bakteri grupy coli (A) Jtki100ml 011a = 0 o' PN -EN ISO $308-1.2014-12+A1:2017-04
Liczba enlerokokéw (A) Jtk/100mi 013a = 0 0 PN-EN I1SO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) JIk/100mlI 015a = 0 0 PN -EN [SO 9308-1.2014-12+A1.2017-04
Qgolna liczba mikroorganizmow 4 | 2 5 Bez nieprawidiowych |PN-EN I1SO 62222004
= -16) ”
wtemp 22:2°C (A) Jebnrs ks g b zmian'®! Metoda posiewu wgigbnego
Akceptowalna przez
konsumentow | bez
3 i
Barwa (A) mg Pt/dm 051b < 2 nieprawidicwych PN-EN ISO 7887:2012 p 6 metoda C
zmian'>
Akceptowalna przez
konsumentow i bez
Metnosé (A) NTU 052a < 0,20 nieprawidtowych zmian ;’::ﬁ: l:gefonil: 23:'09
Zalecany zakres : Sinaiye
warlosci do 1,0
Stezenie jonow wodoru (pH) (A) - 054a = 78 6,5-9.5 PN-EN SO 105232012
Prewodnodd elektryczna wiadciwa usicm | 0s7a = 492 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
— Akceptowalny przez  [PN-EN 1622° 2006
TFN (smak) (A) ie:;.enia 05%a < 1 Kensumentow | bez  [Metoda uproszezona, paczysta, wybor
1026 Nieprawidiowych zmian [niewymuszony
slopien Akceptowalny przez |PN-EN 1622 2006
TON (zapach) (A) zc‘erl':: ) 061a <= 1 konsumentow i bez  |Metoda uproszczona, parzysla, wynér
feeniBnvEen nieprawidiowych 2mian. |niewymuszony

Strona1z2

Zalgeznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01 01.2018¢




Nr sprawozdania: LHS.905‘I.1.-2ui .2019 Kielce, dnia: 2019 -04- 1

JIk - jednostki tworzgce kolonie

" . w przypadku podania Jedne) warlosci doina warlosé zakresy wynosi 2ero

P . warto$¢ parametryczna wg rozporzgdzenia Ministra Zérowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz U z2017r., poz 2294)

"' - Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 j(k (NPL). W przypacku wykrycia bakter grupy coli < 10tk (NPL)/ 100 mi nalezy wykonaé badanie parametry

E.coli i enlerokoki w zwiazku z § 21 ust 4 rozporzgdzenia.

"l . Zaleca sie, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczala - 100 jk/1 mi w wodzie wproewadzane] do sieci wodociggowe),
-200 jik/1 ml w kranie kensumenla.

# . Pozadana warlogé tego paramelru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pydm’®

" - niepewnosc rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% iwspdlozynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" dia parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia iloéciowego metody, dla smaku | zapachu

wynik akceplowalny

Autoryzowat: Zatwierdzil:

Sz

Oswiadcza sig, ze:
1 Wyniki badania odnoszg sie wylgcznie do doslarczonej probki,
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powiglane inacze], jak tylko w calose!.
3. Laboratorium nie ponosi ocdpowiedzialnosci za pabierane w przypadku probki pobranej przez Kiienta. Informacje dotyczace spascbu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp sq informacjami pozyskanymi od Klignls.
4 Klienlowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badart
& Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 olrzymuje Klrent, a 1 pozostaje w Laboraloriym.

Strona2z 2 Zalacznik 1a do PO-02 obowiazuje cd dnia 01 01.2018r.



Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISK A
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kiclce

www.wsse-kielce.pl

PCA

Porskie GENTRUM
AKREDYTACH

S

BADANIA

E-mail: lab.hk@wssc-kielee,pl

tel. 413655436

fax 413451973
AB 552 Nnmegsze sprewosdame savwrera WYmA bedin oznaezone symbolem (A | ohjete sakresem crkredytaci 'CA i AR 553
oraz wymki budar meckreds owany o, Wytieks spuza zakresn akredy e e pustchiyg oziczema A"
Nr sprawozdania: LHS.9051.1. 24 6 2019 Kieloe, dnia: 019 -04- 1 1

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 255/0BS/N/19

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOB!ORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4

Protokot Nr SE.la 4261/122/19  z dnia: 08.04.2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

wodocigg Szczukowice, 2604PPPPW 1031, Rykoszyn, Szkota Podstawowa,
parter, tazienka.

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:
OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBK]I:

do LHS.9011.212.2018

PROBKOBIORCA:! Przedstawiciel PPIS (B. Polakowski, A, Koziowska)

POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007: [0/04/PO-03.

DATA | GODZINA PCBORU PROBKI; 08.04.2019 godz. 10.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBK! DO BADAN: 08.04.2019 godz. 13.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 08.04.2019 / 11.04.2019

Wartos¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |znak wWynik ) Identyfikacja metody

Liczba bakterii grupy coli (A) Jk/100m| 011a = 0 o PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw (A) itk/100ml 013a = 0 0 PN-EN IS0 7896-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jik/100mi 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogoina liczba mikroorganizméw Al 025a - o N Bez nieprawidlowych |PN-EN ISO 6222:2004
wilemp 22:2°C (A) S - el zmian'*! Meloda posiewu wglgbnego

Akceplowalna przez

. konsumentow 1 bez . =0 .
Barwa (A) mg Pudm® § 051b < 2 nieprawidiowyon | PN-EN iSO 7887:2012 p.6 metoda
zmian®

Akceptowaina przez

Konsumenlow | bez i .
Metnosé (A) NTU | os2a | < o020 nisprawidiowych zmian, ;:gg";'f;:{;;;’ 2o

Zaecany zakres g pyszna
i wartoscido 1,0
Slezenie jondw wodoru (pH) (A) 054a = 7.3 ! 6.5-9.5 BN-EN [SO 10523:2012
Przsuniiode Siekivesna wiadchm usicm | 057a | = 343 2500 PN-EN 27888.1999
w 25°C (A}
stopian Akceptowalny przez  |PN-EN 1622, 2006
TFN (smak) (A) rczctergczenia 058a < 1 konsumentow i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
nieprawidiowycn zmian. |niewymuszany
storiad Akceptowalny przez  |PN-EN 1622, 2006
TON (zapach) (A) RS, : cEe 061a < 1 konsumenléw i bez  |Meloda uproszezona, parzysia, wybor
s nieprawidiowych zmian |niewymuszony
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Nr sprawozdania: LHS.9051.1.446 2019 Kielce, dnia: 2019 -[4- 1 1

Jtk - jednoslki tworzace kolonie

' - w przypadku podania jedne; wartosci doina wartose zakresu wynosi zero

" - warlo§¢ parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakoscl wody przeznaczanej dg spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2 2017, poz. 2294)

¥ . Dopuszcza sig pojedyncze baktene < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakteri grupy caii < 10 jtk (NPL) 100 ml nalezy wykonaé badanie parametry

E.coli 1 enterokoki w zwigzku z § 21 usl 4 rozporzadzenia.

“ . Zaleca sie, aby ogoina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 mi w wodzie worowadzanej do sieci wodaciagowey,
-200 jlk/1 ml w kranie konsumenta.

). Pozqdana warioéé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pldm?®

- Nepawno$¢ rozszerzona wyniku oszacowana dia poziomu ufnogci 95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2, nig uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" dla parametrdw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody, dla smaku | zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzowat: Zatwierdzit:

P4

O$wiadcza sig, e
1. Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do doslarczonej probki
2. Bez pisemne] zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by powielane inacze), jak tylko w caicéci
3. Laboralorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku prébki pobrane) przez Klienta. Informacie dotyczgce sposcbu pobierania,
opistr miejsca pobierania, itp sg informacjami pozyskanymi od Klienta
4 Klienlow przysiuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni ¢d daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawczdane zostalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach, z czege 2 otrzymuje Klient. a 1 pozostaje w Laboratorium.
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Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach '
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagielloniska 68, 25-734 Kicice

www.wsse-kielee.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielee.p

PCA

PaiLskit Cenvmum
AKREDY EACHT

tel. 413655436
fx 413451873

AB 552

Nicysze sprawondane zawiera v Sk Berdenr ezacsone symbolem A" whypie zokresent aky vdyiucn #C4 wr AB 552
oraz witikt bedatt nicakredyiowanyel Wyt spo sakresit ckredviaeit ime poviadayg osnecaana 4"

LHS.9051.1..248 2019
SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania:

2019 -04- 15

Kielce, dnia:

KOD PROBKI:

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:
OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

254/0BSIN/19

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,

ul. Skibinskiego 4

Protokot Nr SE.la 4261/121/16  z dnia: 08.04.2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen
wodociag Gorki Szczukowskie, 2604PPPPW 1412, Szczukowice 158,
Sklep Spozywczo-przemystowy.

Przedstawiciel PPIS (B. Polakowski, A. Koziowska)
PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/P0-03.
DATA | GODZINA POBORU PROBK|:

do  LHS5.9011.212.2018

08.04.2019 godz. 9.30
08.04.2019 godz. 13.00
08.04.2019/ 11.04.2019

Wartos¢é parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |2Znak wynik . Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml 011a = 0 o PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1.2017-04
Liczba enterckekéw (A) Jtk/100m] 013a = N 0 PN-EN IS0 7898-2:2004
Liczba Eschenichia coli (A) jl/100mi 015a = 0 0 PN -EN I1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogoina liczba mikroorganizméw - o Bez nieprawidiowych |PN-EN I1ISO 8222:2004
w temp. 22+2°C (A) gt 025 a [ zmian™* Metoda posiewu wglgbnego
| Akceptowalna przez
5 konsumentow i bez
Barwa (A) mg PYdm® | 051b < 2 niepraw diowyeh PN-EN SO 7887:2012 p.6 metoda C
zmian®
Akceplowaina przez
konsumentow i bez
. PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metnoéé (A) NTU 052a = 080 nieprawidiowych zmian.
Zalecany zakres Metoda nefelometryczna
wartosci de 1,0
Stezenie jonow wodoru (pH) (A) 054a = 78 6595 PN-EN ISO 10523:2012
PrebGOnORIREk o usiem | 0s7a | = 277 2500 PN-EN 278881999
w 25°C (A)
sicriad Akceptowalny przez  |PN-EN 1622 2008
TFN (smak) (A) ; p .| 059a < 1 konsumenlow i bez  |Metoda uproszczona, parzysia, wybor
rozcieficzenia y
nieprawidiowycn zrmian. nlewymuszony
S Akceptowalny przez  |PN-EN 1522 2006
TON (zapach) (A) P .| 061a < 1 konsumentdw | bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
rozcienczenia ’ ; ;
niepr awmowycn Zmian. |newymusze ny
Mangan {A) yg/dm?® 142a = 13 50 PN-82/C -04570/01
Zelazo ogoine (A} pgidm® 170a = 42 200 PN-ISO 6332:2001+ Ap 1:2016-06
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Nr sprawozdania: LHS.9051.1.2 48 2019 Kielce, dnia: 2013 -04- 15

jtk - jednostki tworzace kolonie
LR przypadku podamia jednej warto$c dolna wartose zakresu Wwynosi zero
warlost paramelryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z diia 7 grudnia 20171, w sprawie jakascl wory przeznaczong] do spozysia presz iudzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294)
- Dopuszcza sig pojedyncze baklerie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia baklerii grupy eoli < 10 jtk (NPL)/ 100 mi nalezy wykona¢ bacanie parametry
E.coli i enterokok w zwigziku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

- Zaleca sig. aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 miw wodzie wprowadzane; do sieci wodcciggowe),
-200 jik/1 ml w kranie konsumenla.

2)
{3
)

5 . Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/dm?*

T - niepewnos¢ rozszerzena wyniku oszacowana dla poziomu ufnoscl 95% i wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzgliednia etapu pobierania probek
Wynik pedany po znaku "<" dia parametrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik penizej granicy oznaczenia ilodciowego melody, dia smaku i zapachu
wynik akceptowalny 8

Autoryzowal: Zatwierdzil:
~
[\ k! 7 A
ol T

u\,"

2009 - 1 z

Osdwiadeza sie, Ze.
1. Wyniki badania odnosza sig wylacznie do dostarczonej probki.
2 Bez pisemnej zgody Laboraterium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w caloéei
3. Laboratonum nie ponosi odpowiedzialnosci za pebieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta Informacie dolyczace sposcbu pobierania,
opisu migjsca pobierania, itp sa informacjami pozyskanymi od Klienla.
4 Klientowi przysiuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daly otrzymania sprawozdania z badan
5 Niniejsze sprawozdanie zoslalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 olrzymuje Klienl a 1 pozostaje w Laboratorium.
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