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Gmina Piekoszow
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-06- 20
Od: "biuro" <biuro@zukpiekoszow.pl> . u 2 1 :
Data: 4 czerwca 2019 12:36 6(? \’ é(( /
Do: <gmina@piekoszow.pl>

Dolgez:  SCAN_20190604_123245634.pdf: SCAN_20190604.091648217.pdf:..
SCAN_20190604_091543244.pdf: SCAN_20190604_091445326 pdf.

SCAN_20190604_091335724,pdf; SCAN_20190604_091236730.pdf. SCAN_20190604_091133760.pdf
Temat: SPRAWOZDANIE Z BADAN

Katarzyna Picheta
Pracownik administracyjny

tel/fax (041) 375 14 62, 306 10 12

Zakiad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp.zo.0.

ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszéw

NIP 959-183-08-43 REGON 260241972

Sad Rejonowy w Kielcach KRS 0000310731, kapitat zakt. 23 005 000,00 PLN

nrrach.: Bank Spotdzielczy w topusznie O/Piekoszow 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001

2019-06-04



ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH w Piekoszowie Sp. z 0.0.
ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszow:
tel. /fax (41) 375 14 62, (41) 306 10 12
e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl

Piekoszow, 2019-06-04

ZUK/ 406 /19

Urzad Gminy w Piekoszowie
ul. Cz¢stochowska 66 a
04 -06- 2018 26-065 Piekosz6w

.....................

Zakiad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0. przesyta w zalgczeniu wyniki
badan wody dla 6 préb pobranych w dniu 28.05.2019r. Sprawozdania z badan
Nr:  2836/05/2019/M/1; 2836/05/2019/M/2; 2836/05/2019/M/3; 2836/05/2019/M/4;
2836/05/2019/M/5; 2836/05/2019/M/6.

Wg przedmiotowych sprawozdan, w poszczegolnych punktach iaoboru, woda spelnia
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

PREREH LARZADU
: Ma &3@5

Sporzadzita; lagtarzyna Picheta
viheko

Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0.

ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Pickoszow tel/fax ((41) 375-14-62

NIP 959-183-08-43 eemiail biurdzukpickoszow.pl
REGON 260241972

Sad Rejonowy w Kielcach KRS (000210731 kapital zakl. 23 0035 000,00 PLN

nr rach.: Bank Spéldzielesy w Lopusznie O/ Pickoszow 87 8400 Q008 0400 1397 2000 0001
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JARS SA.
- LABORATORIA BADAWCZE PSS
05119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka "4,,{,}..\\-‘
FILIA POLUDNIE: AB 1095
41404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2836/05/2019/M/6

Zlecenindawca; Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp.z0.0. 26-065 Pickoszow ul Czamowska 54 54a
Zlecenie Nr: 2836/05/2019

(A) - metodyka akredytowana, referencyjna - o ile prawo tak stanow (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnodci w cbszarze regulowanym prawnie)

(Aa) ';Lne!oﬁyka akredytowana z zakresu alastycznego - referencyjna o ile prawa tak stanowi/réwnowazna do referencyjne; (wynik mozna wykorzystac do oceny Zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka skradylowana, réwnowazna do refarencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
{W) - norma wycofana przez PKN - meloda zalwierdzona w Laboratarium JARS S.A.

(Q) - metodyka akredytowana w zakresie OiB

“(A) - melodyka akredylowana Padwykonawcy

" -metodyka nieakradytowana Podwykonawcy

'Woda przeznaczona dospozycia

Przedmiot badania.
Adres pobrania: 26-065 Pickoszow, ul. Wesola 2
Migjsce pobrania: l Przedsigbiorstwo Handlowo - Ustugowe Pol Parts
Pachodzenie wody: ujecie Lesica
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 134 °C
Data i godzina: 28-05-2019 11:05
Pobranie probek wg: (AIPN-EN IS0 194582007 X 2 =
Trsport poibsk: ~ JARS'S.A, Prébkobiorea:  Probkobiorca JARS nr 488
Numer probki: — 16498/05/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  28-05-2019 Data zakoficzenia badan:  31-05-2019
Lab. Badany parametr Jom, Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnos¢»*
Liczba bakterii z grupy coli J/100ml - [ (Ac) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN 180 9308-1:20 14-12/A1:2017- 0
04
Liczba enterokokow J/100ml | (Ae) PN-EN SO 7899-2:2004 MZ-9 0
LK 0
Liczba Escherichia coli Jtk/100m! [ (Ae) PN-EN 180 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017- )
04 i
Ogodlna liczba mikroorganizméw Jik/lml | (Ae) PN-EN ISO 6222:2004 MZ-9 17
LK |w2242°C
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 ¢ w sprawie Jakosci wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2 2017r, Poz. 2294)
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. LABORATORIA BADAWCZE =S8 _
05-119 Legionowa, ul. Kodcielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka f.;,’,‘,:\.\\&
FILIA POLUDNIE: 2 AB 1095
41404 Myslawice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badai Nr: 2836/05/2019/M/5

Zleceniodawca: Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0, 26-065 Piekoszow ul. Czarnowska 54 54a
Zlecenie Nr; 2836/05/2019

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stenow! (wynik mozna wykorzystaé do acany zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - raferencyjna o il prawo tak stanowi/réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do ocany zgodnoscl w obszarze
regulowanym prawnie)

|Ar) - metodyka skredylowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykarzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratonum JARS S.A.

{Q] - metodyka akredylowana w zakresie Oif

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawey

*  -metodyka nieakredytowana Podwykanawcy

Preedmiot badania: Woda r?znaczo poci

Adres pobrania; 26-065 Piekoszow, Galezice
Migjsce pobrania: Przepompownia wody w Galgzicach
Pochodzenie wody: ujecie Nordkalk Sp. z 0.0,
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 14,0 °C
Data i godzina: 28-05-2019 11:25
Pobranie probek wg:  (A)PN-EN 1SO 19438:2007 T ke e
Transport prabek: ~ JARS 8.A, Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 488
Numer probki:  16495/05/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 28-05-2019 Data zakoriczenia badan:  31-05-2019
Labh. Badany parametr jm. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé**
Liczha bakterii z grupy coli JU/100ml | (Ae) PN-EN 180 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN 1S0 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Liczba enterokokaw Jk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 7899.2:2004 MZ-9 0
LK 0
Liczba Escherichia coli Jk/100ml | (Ae) PN-EN 1SO 9308-1:201 4-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN 150 9308-1:2014-12/A1:2017- o
04
Ogolna liczba mikroorganizmow Jtk/lml | (Ae) PN-EN IS0 6222:2004 MZ-9 2%
LK |w22£2°C ™
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakosci wody preeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, Poz. 2294)
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41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7
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Sprawozdanie z badai Nr: 2836/05/2019/M/4

Zlecenindawea;

Zaklad Ushug Komunalnych w Piekoszowie Sp.zo.0. 26-065 Piekoszow ul. Czarnowska 54 54a

Zlecenie Nr:

2836/05/2019 —|

(A} - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stenowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(As} - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo lak stanowl/réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w abszarze

regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredylowana, réwnowazna do referencyjnaj (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prewnie)
(W} - norma wycofana przez PKN - metada zatwierdzona w Labaoratorium JARS S.A.

(O) - metodyka akredytowana w zakresie oi8
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
°  -metodyka nieakredytowana Padwykonawcy

Woda Przeznaczona Zyca

Przedmiot badania:
Adres pobrania: 26-065 Piekoszow, ul. Przemyslowa 3
Miejsce pobrania: Megastyro sp. z 0.0.
Pochodzenie wody: ujecie Piekoszow 11
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: ¥
Data 1 godzina: 28-05-2019 10:25
Pobranie probek wg:  (A)PN-EN 1SO 19458:2007 @ Ty -l
Traneport pedbek:  JARSS.A Probkobiores:  Probkobiorea JARS nr. 488
Numer probki:  16492/05/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badai: — 28-05-2019 Data zakonczenia badan:  31-05-2019
Lab. Badany parametr Jom. Metodyka badanin wg Wymagania Wynik / Niepewnogé**
Liczha bakteni z grupy coli Jtk/100ml | (Ae) PN-EN 180 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN IS0 9308-1:2014-12/A1:2017-
4
Liczba enterokokow Jk/100ml - | (Ae) PN-EN 1SO 7899-2:2004 MZ-9 0
LK
Liczba Escherichia coli Jk/100ml | (Ae) PN-EN IS0 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN IS0 9308-1:2014-12/A1:2017-
04
Ogolna liczba mikroorganizmow Jtk/Imi (Ae) PN-EN IS0 6222:2004 MZ-9 0
LK |w22£2°C
MZ-9 - Rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawic Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z2017r., Poz. 2294)

| 2B36/05/2019/M/4
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JARS S.A,
—— LABORATORIA BADAWCZE
03-119 Legionowo, ul. Kodcielna 2 mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul, Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 2836/05/2019/M/3

Zleceniodawcea: Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. zo.0. 26-065 Piekoszow ul. Czarnowska 54 S4a
Zlecenie Nr: 2836/05/2019

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo lak stanowi/réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarza
reguiowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mazna wykorzystaé do oceny zgodnoscl w obszarze regulowanym prawnie)

(W) - norma wycofana przez PKN - meloda zatwierdzona w Laboratonum JARS S.A.

(O} - metodyka akredytowana w zakresie OIB

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawey

" -metodyka niaakredytowana Podwykonawcy

Pracdmiot badania: Woda przcznaczona o spozycta

Adres pobrania: 26-065 Piekoszow, Losien |
Miejsce pobrania: Szkota Podstawowa w Losieniu
Pochodzenie wody: ujgcie Szezukowice

Rodzaj ujecia: glebinowe

Temp. pobrangj probki: 123°C

Data i godzina: 28-05-2019 10:45

Pobranie probek we:  (A)PN-EN 180 19458.2007

Tranport probek: JARS S A Prébkobiorea:  Prébkobiorca JARS nr- 488

Numer probki:  16490/05/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Daita rozpoczeeia badan:  28-05-2019 Data zakonczenia badan:  31-05-2019
Lab. Badany parametr jom, Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé**
Liczba bakteris z grupy coli Jk/100ml | (Ae) PN-EN 18O 9308-1:2014-12, (Ac) MZ-9 0
LK PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Liczba enterokokow JK/100ml | (Ae) PN-EN IS0 7899-2:2004 MZ-9 D
LK 0
Liczba Escherichia coli Jtk/100ml [ (Ac) PN-EN IS0 9308-1:20 14-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Ogdlna liczba mikroorganizmow Jtk/lml | (Ae) PN-EN 1S0 6222:2004 MZ-9 0
LK |w22£2°C

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2 2017r., Poz. 2294)

2B36/05/2019/M/3 Strona 1 ]
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LAJSKI: LABORATORIA BADAWCZE % //_/:\—--\\3; ,
03-119 Legionowo, ul. Koicielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka KTt anoam
FILIA POLUDNIE; AB 1005
41404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 2836/05/2019/M/2

Zleceniodawca: Zakiad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. 20.0. 26-065 Pickoszow ul. Czarowska 54 5da

Zlecenie Nr: 2836/05/2019

{A) - melodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak slanowi (wynik mozna wykarzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae} - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna a ile prawo lak stanowi/réwnowazna do refarencyjne| (wynik mozna wykarzystaé do oceny zgodnosct w obszarze
regulowanym prawnie)

{Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie)

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS S.A,

(G} - metodyka skredytowana w zakrasie (o]]:]

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakradytowana Podwykonawcy

T

Przedmiot badania; Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania; 26-065 Piekoszow, ul. Czestochowska 10

Migjsce pobrania: Zespdl Placowek Oswiatowych w Piekoszowie
Pochodzenie wody: ujecie Piekoszow [

Rodzaj ujecia glgbinowe

Temp. pobranej probki: 14,1 °C

Data i godzina: 28-05-2019 10:10

Pabranie probek wg:  (A)PN-EN 1S0 19458:2007

Transport probek:  JARS S A Probkebiorea:  Probkobiorea JARS nr: 488
Numer probki:  16487/05/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: — 28-05.2019 Data zakonczenia badan:  31-05-2019
Lab, Badany parametr Jjom. Metodyka badania wy Wymagania Wynik / Niepewnog§é**
Liczba Escherichia coli Jk/100m1 | (Ae) PN-EN IS0 9308-1 2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Liczha bakterii z grupy coli Jtk/100mI | (Ae) PN-EN 1SO 9308-1 2014412, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN 180 9308-1:2014-12/A1:2017- o
04
Ogdlna liczba mikroorganizmaw Jik/Iml | (Ae) PN-EN IS0 6222:2004 MZ-9 0
LK |w2242°C
Liczba enterokokow J/100ml | (Ae) PN-EN 1SO 7899-2:2004 MZ-9 0
LK
0

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody preeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2 2017r., Poz. 2294)
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka 'lf,,,m\“\* BABANA
FILIA POLUDNIE: E AB 1095
41404 Mystowice, ul. Fabryezna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 2836/05/2019/M/1

Zleceniodawea: Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp zo.o. 26:065 Piekoszow ul. Czarnowska 54 Sda
| Ziecenie Nr: 2836/05/2019
(A) - metodyka akredytowana, referencyjna - o ile

prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae] - metodyka akredylowana z zakresy elastycznego - referencyjna a ile prawo lak starowi/rdwnowazna do referancyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytawana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS S.A,

(0} - metodyka akredytowana w zakresie OiB

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

= Matedyka nieakredytowana Podwykonawcy

dania:

Przedmiot rzemana do spozycia

Adres pobrania 26-065 Piekoszow, Micigdzd, ul. Czgstochowska 21
Migjsce pobrania: Szkola Podstawowa
Pochodzenie wody: ujgeie Gorki Szezukowskie
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobrane) probki: 13,0°C
Dala i godzina: 28-05-2019 09:50
Pobramie probek wg:  (AJPN-EN 180 19458:2007 S . :
Thogotpdbek:  JARSS A Prébkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 488
Numer probki:  16484/05/19 Ocena probki; bez zastrzezen
Dala rozpoczecia badan 28-05-2019 Data zakonczenia badasi: ~ 31-05-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wyg Wymagania Wynik / Niepewnogé**
Liczba Escherichia coli Jtk/100ml | (Ae) PN-EN 1S 9308-1:2014-12, (Ae) Mz-9 0
LK PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Liczba bakierii z grupy coli JK/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN 180 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Ogdlna liczba mikroorganizmaw jtk/Iml (Ae) PN-EN IS0 62222004 MZ-9 0
LK |w2ze2er 1
Liczba enterokokiw JK/100ml | (Ae) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-9 0
LK 0
MZ-9 - Rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawic Jakosei wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz U. z 2017, Poz. 2294)
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