Pafistwowy Powiatowy inspakior Sanitarny
w Kielcach
25-819 Kielce, ul. Skibifskiego 4
tel. 41 345 46 22, fax 41 345 46 23 A
Nr SE la—-4261/200/18

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (tekst jednality Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 10 § 2, art. 104, art. 108, art. 130 § 3 pkt 1,
art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2018r. poz. 2096 z pozniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia
08.03.1990r. o samorzadzie gminnym (teksty jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z pdzniejszymi zmianami), § 3 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 8,
ust. 9, zat. Nr 1 czes¢ C tab. 2 Ip. 5, 6,15 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniem z badan laboratoryjnych prébki wody pobranej w dniu 07.06.2019r.,
wramach nadzoru sanitarnego z urzadzen wodociggowych wodociggu Nordkalk Sp. z o.0. Zaktadu
w Miedziance (sprawozdanie z badan Nr LHS. 9051.1.445.2019, kod probki Nr 463/OBS/N/18 z budynku
mieszkalnego Galezice 11, kuchnia),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
stwierdza

* Brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi z urzgdzen wodociggowych wodociggu Nordkalk
Sp. z 0.0. Zaktadu w Miedziance.

» Wygasnigcie decyzji o przydatnosci wody do spozycia z dnia 24.10.2018r. Nr SE la - 4261/360/18.

Ponadto zarzadza

1. Zakaz spozycia wody przez ludzi oraz zakaz wykorzystywania jej do picia, przygotowywania potraw,
kapieli noworodkéw z sieci urzadzern wodociggowych wodociggu Nordkalk Sp. z o0.0. Zakfadu
w Miedziance - termin realizacji; do czasu uzyskania wynikéw badania stwierdzajacych jej przydatnosé
do spozycia.

2. Zapewni¢ uzytkownikom wyzej wymienionego wodociggu wode odpowiadajgcg wymaganiom sanitarnym
zawartym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

3. Podjgé skuteczne dziatania naprawcze.

4. Przedtozy¢ wyniki badan prébek wody potwierdzajacych wykonanie zarzadzenia w pkt 3. .

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z pdZniejszymi zmianami)

niniejszej decyzji w pkt 1, 2, 3 nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci

pkt 4 — po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw badania wody.

Uzasadnienie

W wyniku kontroli jako$ci wody z urzagdzen wodociggowych wodociggu Nordkalk Sp. z o.0. Zaktadu
w Miedziance, stwierdzono jej wysoka warto§¢ metnosci oraz ponadnormatywng zawartosé zelaza
i manganu. ‘
Wynik analizy probki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 07.06.2019r. przedstawiat sie
nastgpujgco:
-metnosC 218 NTU, mangan 173 pg/dmd, zelazo >5000 pug/dm® (sprawozdanie z badan

Nr LHS. 8051.1.445.2019, kod probki Nr 463/0OBS/N/19 z budynku mieszkalnego Gatezice 11, kuchnia).

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zat. Nr 1 czeé¢ C tab. 1 Ip. 5, 6,15 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r.
poz. 2294): metno$¢ nie powinna przekracza¢é 1 NTU, najwyzsza dopuszczalna zawartosé manganu
W wodzie winna wynosi¢ nie wigcej niz 50 ug/dm3, a zelaza powinna byé nie wieksza niz 200 pg/dm3.

Woda jest zdatna do uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizméw chorobotwaérczych i pasozytow
w liczbie stanowigcej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach
stanowigcych potencjaine zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych wiasciwosci
korozyjnych i speinia migdzy innymi wymagania okreslone dla parametrow wskaznikowych okreslonych
w czesci C zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia (§ 3 ust. 3 pkt 1 ww. rozporzadzenia).



Metnos¢ wody jest wywolywana zawieszonymi w niej czastkami stalymi lub koloidami, utrudniajgcymi
przenikanie swiatla. Moze by¢ spowodowana obecno$cig zardwno substancji organicznych, jak
i nieorganicznych, albo ich kombinacjg. W systemach dystrybucji moze wystapi¢ w wyniku naruszenia
osadow i biofilmu, ale moze rowniez pochodzi¢ z zanieczyszczonej wody, ktéra przedostata sig do systemu
z zewngtrz. Widoczne zmetnienie wody moze miec takze negatywny wpltyw na jej akceptowalno$é przez
konsumentow. Jest ona waznym wskaznikiem potencjainej obecnosci zanieczyszczen, ktére mogtyby mieé¢
wptyw na zdrowie ludzi.
Mangan jest metalem, kiéry moze przenika¢ przez bariere krew — moézg i fozysko i moze mie¢ dziatanie
neurotoksyczne. Nie stanowi problemu zdrowotnego w stezeniach wywolujgcych problemy
Z akceptowalnoécig wody do picia.
Zelazo metaliczne wystepujace w wodzie nie jest toksyczne, w stezeniach nie przekraczajgcych 300 pg/dm?,
nie powoduje zwykle wyczuwalnego smaku wody, chociaz moze wywota¢ wzrost jej metnosci i barwy,
wplywajac na jej akceptowalnosé do picia. Przy stezeniach powyzej 300 pg/dm?® powoduje przebarwienia
urzgdzen sanitarnych i tkanin pranych w wodzie. Zawarto$¢ w wodzie zelaza < 2000 pg/dm?® nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Natomiast w probce wody pobranej w dniu 10.06.2019r. z budynku
mieszkalnego Gatezice 11 stwierdzono wartos¢ zelaza >5000 pg/dm® co moze stwarzaé realne zagrozenie
dla zdrowia ludzi.
Zrédio:
- Toksykologia Wspdfczesna pod redakcjg Witolda Seficzuka — Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa
2005, 2006),
- Wytyczne dotyczace jakoSci wody do picia (wydanie czwarte — Bydgoszcz 2014, wydawca Izba
Gospodarcza ,Wodociggi Polskie”)

W zwigzku z tym, ze stwierdzona wysoka warto$¢ metnosci, ktéra nie jest akceptowalna przez
konsumentéw (interwencje telefoniczne) oraz ponadnormatywna zawartoé¢ zelaza i manganu
w przedmiotowym wodociggu stwarzajg realne i bezposrednie zagrozenie zdrowia ludzi, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59) zarzgdzit zakaz spozycia wody
przez ludzi z urzgdzen wodociggowych wodociggu Nordkalk Sp. z 0.0. Zaktadu w Miedziance, do czasu
uzyskania pozytywnych wynikéw badar.

Powyzsze rozstrzygnigcie jest zgodne z orzecznictwem Naczelnego Sadu Administracyjnego, ktére moéwi
iz decyzja wydana na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985r. ma na celu ochrone zdrowia
izycia ludzkiego, oraz jest sankcjg dla okreslonego podmiotu stwarzajacego zagrozenie poprzez
nieodpowiednie warunki sanitarne dostarczania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ktére moga
zagrazac zdrowiu i zyciu ludzkiemu (wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 17.10.2008r., || OSK
1229/07).

Potwierdza to takze wyrok Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29.01.2009r.,
Il SA/Ke 743/08 ,do zastosowania sankcji okre$lonych w tym przepisie wystarczy oprécz naruszenia
wymagan higienicznych lub zdrowotnych, istnienie realnego bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia,
CO nie oznacza, iz musza wystapi¢ konkretne skutki w postaci co najmniej rozstroju zdrowia.”

Przy obecnych wartosciach ww. parametréw wody obowigzuje zakaz wykorzystywania wody do picia,
przygotowywania potraw, kapieli noworodkow.

Mozliwe jest wykorzystanie wody do celéw sanitarnych t. WC. Do spozycia nalezy uzywaé wode
dostarczong przez wiasciciela wodociggu lub korzysta¢ z wody w opakowaniach _jednostkowych.
W przypadku korzystania z wody dostarczanej przez wiasciciela wodociggu ze zbiornikéw i cystern woda do
celéw jak wyzej, moze by¢ uzywana po jej uprzednim przegotowaniu.

Na czas obowigzywania braku przydatnosci wody do spozycia przez ludzi nalezy zapewnié¢ uzytkownikom
wodociggu zastepcze 2rédio wody odpowiadajgce wymogom sanitarnym zawartym w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z pbzniejszymi zmianami) wojt, burmistrz,
prezyc:e&\t lmiasta Jest obowigzany do informowania mieszkarncow o jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

W zwigzku z zaistniatg sytuacjg nalezy niezwiocznie podja¢ dziatania naprawcze celem skutecznego
wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, co reguluje § 21 ust. 7 rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017r. O podjetych dziataniach nalezy powiadomic¢ pisemnie Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Wyniki badania wody potwierdzajgce wykonanie zarzgdzenia nalezy przedstawié Panstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach.

Majgc na uwadze regulacje art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorzgdzie gminnym
(teksty jednolity Dz. U.z 2019r. poz. 506) oraz art. 3 ust 1 ustawy zdnia 07.06.2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw, iz do zadan witasnych gminy nalezg sprawy
wodociagoéw i zapatrzenia w wode — zobowigzanym do wykonania zarzadzen niniejszej decyzji jest Wajt
Gminy Piekoszéw i Burmistrz Miasta i Gminy Checiny jako organ wykonawczy gminy zgodnie art. 26 ust. 1,

2



Jednoczesnie, ze wzgledu na stuszny interes spoteczny, na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14.06.1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096
Z pozniejszymi zmianami) nalezafo stwierdzi¢ wygasniecie decyzji potwierdzajacej przydatnosé wody do
spozycia z dnia 24.10.2018r. Nr SE la - 4261/360/18 dla przedmiotowe] miejscowosci, gdyz w obecnym
stanie nie odpowiada ona wymaganiom zawartym w zatgczniku Nr 1 czes¢ C tab.1 Ip. 5, 6, 15 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia, jak réwniez moze stwarzaé zagrozenie dla zdrowia os6b korzystajgcych
Z wody wyzej wymienionego wodociggu.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Swigtokrzyskiego Paristwowego Wojewddzkiego Inspekiora San(tarnego
ul. Jagielloriska 68, 25-734 Kielce za posrednictwem Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibiriskiego 4,
25-819 Kielce.
Odwotanie winno by¢ wniesione w dwéch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyziji (art. 127 §1i2, art.129§ 1i2
Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
Whiesienie odwofania przez strong nie wstrzymuje wykonania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalnosci decyzji
(art. 130 § 3 pkt 1 Kpa).

Otrzymujg (za zwrotnym poswiadczeniem odbioru):

1. Nordkalk Sp. z 0. 0. Zakiad w Miedziance, Miedzianka, 26-065 Piekoszow.

2. Nordkalk Sp. z 0.0. Pl. Na Groblach 21, 31-101 Krakow.

3. Zakiad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0. 0. ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszow.
4. Wojt Gminy Piekoszéw ul. ul. Czestochowska 66A, 26-065 Piekoszow.

5. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Checinach ul. Matogoska 13, 26-060 Checiny.

6. Burmistrz Gminy i Miasta Checiny Plac 2 Czerwca 4, 26 — 060 Checiny.

7. aa.
KS/dJ



