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Do: <gmina@piekoszow.pl>

Dolgez:  SCAN_20190618_150716400.pdf; SCAN_20190618_141722051.pdf; SCAN_20190618_141623561.pdf
Temat:  Sprawozdanie z badan

Katarzyna Picheta
Pracownik administracyjny

tel/fax (041) 375 14 62, 306 10 12

Zakiad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0.

ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszoéw

NIP 959-183-08-43 REGON 260241972

Sad Rejonowy w Kielcach KRS 0000310731; kapitat zakt. 23 005 000,00 PLN

nr rach.: Bank Spoétdzielczy w topusznie O/Piekoszéw 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001

2019-06-18



ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH w Piekoszowie Sp. z 0.0.
ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszow;
tel. /fax (41) 375 14 62, (41) 306 10 12

e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl

Piekoszéw, 2019-06-18

ZUK/ 456 /19

urzad Gr ! 1e KOSZOWIE

Urzad Gminy w Piekoszowie
18 -06- 2013 ul. Cze¢stochowska 66 a

Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0. przesyla w zalgczeniu wyniki

badan wody dla 1 préb pobranej w dniu 11.06.2019r. Sprawozdania z badan
Nr: 4956/05/2019/M/1; 4956/05/2019/F/1.

Sporzadzita: Katarzyna Picheta
L

Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0.

ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Pickoszow tel/ fax (041) 375-14-62

NIP 959-183-08-43 e-mail: biuro@zukpickoszow.pl
REGON 260241972

Sad Rejonowy w Kiclcach KRS 0000310731; kapital zakl. 23 005 000,00 PLN

nr rach.: Bank Spoldzielezy w Lopusznie O/ Pickoszaw 87 8499 (1008 0400 1397 2000 0001
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i ; ikrobi ; AN
05-119 Legionowo, ul, Kodcielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka “radyy e
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 4956/05/2019/F/1
Zleceniodawca; Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. zo.0o. 26-065 Pickoszow ul. Czamowska 54 54a
Zlecenie Nr: 4956/05/2019

(A) - metadyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - melodyka akredylowana z zakresu elastycznego - referencyjna a ile prawo tak stanawi/réwnowazna do refarencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze
regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referenicyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w abszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS S.A.

(O) - metodyka akredytowana w zakresie OIB
“(A) - metodyka akredytowana Podwykonawey
- metodyka nieakredylowana Podwykonawcy

[ Przedmiot badania. i [ Woda przeznaczona do spozycia

Adres pobrania: 26-065 Piekoszow, Szczukowskie Gorki
Miejsce pobrania; SUW Szczukowskie Gérki
Pochodzenie wody: ujecie Gorki Szezukowskie
Rodzaj ujecia. glebinowe
Temp. pobranej probki: 11,1 °C
Data i godzina: 11-06-2019 08:10
Pobrani¢ probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2017-10 e . E
Tresportprobek: ~ JARS S.A, Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 381
Numer probki:  5488/06/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  11-06-2019 Data zakoficzenia badan:  14-06-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé**
Azotany mg/l (A) PN-EN IS0 13395:2001 MZ-9
LK
50 <0,89
Azotyny my/l (A) PN-EN IS0 13395:2001 MZ-9
K
. 0,50 < 0,066
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ9
LK
<5
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 MZ-9
LK :
0,50 <0,13
Liczba progowa smaku (TFN) (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK i
Liczba progowa zapachu (TON) (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<l
Mangan ng/! (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK +4
50 41
4956/05/2019/F/1
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Metnoéé NTU (A) PN-EN 180 7027-1:2016-09 pkt MZ-9
53
LK | ‘3 0,2
pH - (A) PN-EN 180 10523:2012 MZ-9
P
65-9,5 7.5 it
Przewodnoéé elektryczna uS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9
P wiadciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 18
2500 291
Zelazo ugl (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009 MZ-9
LK
200 99 10
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r,, Poz, 2294)

** - nlepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 86% i wpdlezynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

]

Wyniki odnoszq sig wytacznie do badanych probek . Niepewnodé wynikéw podaje sie w syluacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi ofaz kiedy okresione jest to w uzgodnieniach z Klientem,

Sprawazdanie zawlera wyniki badan probek w llokci: 1 szt | bez pisemnej zgady laboratarium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calodci,

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

[

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badaii: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 35/2018 z dnia 15.11.2018 r. wydana przez PPIS Legionowo

LK i P-Decyzja nr NS/HKiS/4560/ZL/80-34/2018 z dn. 27.09.2018r. oraz NS/HKi$/4560/ZL/2-1/2019 z dn. 16.01 .2019r, wyd, przez PPIS Katowice

Konlec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
14062019 2'3 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
M5
P pracownik JARS nr: 124 I [NANIAVENIRLOR RN OAIE OO

14956:05:201%:1
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FILIA POLUDNIE:
41-404 Mystowice. ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 4956/05/2019/M/1

Zleceniodawcea: Zakiad Ustug Komunalnych w Pickoszowie Sp. zo.0. 26-065 Piekoszow ul. Czarnowska 54 54a
Zlecenie Nr: 4956/05/2019

() - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi {wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/rwnowazna do referancyjnej (wynik moina wykorzysta¢ do aceny zgodnodci w obszarze
regulowanym prawnie)

{Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawnie)

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS S.A,

(0) - metodyka akredylowana w zakresie OB

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

*  -melodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: || Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania; 26-065 Piekoszow, Szczukowskie Gorki
Miejsce pobrania: SUW Szezukowskie Gorki
Pochodzenie wody: ujecie Garki Szczukowskie
Rodzaj ujecia: glgbinowe
Temp. pobranej probki: 1,19
Data i godzina: 11-06-2019 08:10
Pobranic probek wg:  (A)PN-EN ISO 19458:2007 T : :
Transport probek: JARS S.A. Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 381
Numer probki: ~ 5488/06/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badaf;  11-06-2019 Data zakonczenia badan:  14-06-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnos¢**
Liczba bakterii z grupy coli Jtk/100ml | (Ae) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN IS0 9308-1:2014-12/A1:2017- o
04
Liczba enterokokow Jk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-9 0
LK 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Ogdlna liczba mikroorganizmow Jtk/1ml (Ae) PN-EN 1S0 6222:2004 MZ-9 0
LK [w22£2°C L
MZ-9 - Rozporzgdzenic Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
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** - niepewnost razszerzona wyniku przy poziomie ufnodci ok. 85% | wpblczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnoéci pobiarania probak)

L ]
Wyniki odnoszq sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnodé wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnodcl wynikéw badar lub zgodnodei z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okresione jest to w uzgodnianiach z Kliantem,

Sprawozdanie zawlera wyniki badar probek w ilodci: 1 szt i bez pisemne;j zgody laboratorium nie moze byé powielane Inacze), Jak tylko w calosei,
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawe de reklamaci,

== ]
Uwagh:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zieceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wrm"
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 352018 zdnia 15.11.2018 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKiS$/4560/ZL/80-34/2018 z dn. 27.09.2018r. oraz NS/HKi$/4560/ZL/2-1/2019 zdn. 16.01.2019r, wyd. przez PPIS Katowice
Konlec Sprawozdania
Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
P1
14-06-2019 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik JARS o124 | [NIFHNNAANININAARTIRITANI DN
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