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DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Paristwowe;
Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 14 § 2, art. 104, art. 162 ustawy z dnia
14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096
z pbzniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust 1, art. 30, art. 31 ustawy zdnia
08.03.1990r. 0 samorzgdzie gminnym (teksty jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1a,
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu
§ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z pozniejszymi zmianami), § 3 ust. 3 pkt 1, § 6 pkt 3, § 21
ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 8, ust. 9, zal. Nr 1 czes¢ C tab.1 Ip. 1 do rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.
poz. 2294),
po zapoznaniu sie z czgstkowymi sprawozdaniami z badan laboratoryjnych prébek wody pobranej w dniu
08.07.2019r., (w ramach kontroli wewnetrzne]) z urzgdzen wodociggowych wodociggu Lesica
gm. Piekoszow, w ktorych stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli w ilosci:
- 7 jtk/100ml (sprawozdanie z badan Nr LHS.9011.106.2019, kod probki Nr 1046/0BS/SP/19 z hydroforni
na terenie Zaktadu Nordkalk — zasilanie z ujecia Lesica),
- 5 jtk/100ml (sprawozdanie z badan Nr LHS.9011.106.2019, kod probki Nr 1047/0BS/SP/19 z Osiedla
Skatka - blok nr 4, kran na zewnatrz budynku),
- 9 jtk/100ml (sprawozdanie z badan Nr LHS.9011.106.2019, kod prébki Nr 1048/0BS/SP/19 z budynku
mieszkalnego Chargzow 7, tazienka na parterze),
- 8 jtk/100m| (sprawozdanie z badarn Nr LHS.9011.106.2019, kod prébki Nr 1049/0BS/SP/19 z Punktu
Przedszkolnego Gatezice, tazienka),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
stwierdza
e Warunkowg przydatno$é wody do spozycia przez ludzi z urzadzen wodociggowych wodociggu

Lesica gm. Piekoszow w zakresie bakterii grupy coli, przez okres 30 dni.

Dopuszczalna warto$¢ bakterii grupy coli na jaka przyznano warunkowg przydatnos¢ wody do
spozycia, powinna wynosi¢é < 10 jtk/100ml, przy jednoczesnym braku obecnosci
bakterii Escherichia coli i enterokokdw.

¢ Woygasnigcie decyzji z dnia 02.11.2018r., Nr SE la — 4261/ 409/ 18.

Ponadto zarzadza

1. Prowadzié dziatania naprawcze, miedzy innymi poprzez prowadzenie dezynfekcji przez okres 30
dni tj. od 10.07.2019r. do 08.08.2019r.

Przedkladaé kazdego dnia wyniki pomiaréw zawartosci chloru wolnego w wodzie pochodzgcej
z urzadzen wodociggowych wodociggu Lesica.

Przedlozyé do 15.07.2019r. plan dziatah naprawczych wraz z terminem ich realizacji
zaakceptowanym przez wiasciwego wajta.

Przedtozyé wyniki badan prébek wody potwierdzajgcych wykonanie zarzadzenia w pkt 3.

A @M

Uzasadnienie

W wyniku kontroli jako$ci wody z urzadzen wodociggowych wodociagu Lesica gm. Piekoszow
zarzadzanego przez Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54A, 26-065
Piekoszéw na terenie gminy Piekoszéw i Zaktad Gospodarki Komunalnej w Checinach ul. Matogoska 13,
26-060 Checiny na terenie gminy Checiny, stwierdzono jej zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

Wyniki czastkowych analiz probek wody pobranej w dniu 08.07.2019r. w ramach kontroli wewnetrznej,

wykazaty obecnos¢ bakterii grupy coli w ilosci:

- 7 jtk/100m! (sprawozdanie z badan Nr LHS.9011.106.2019, kod probki Nr 1046/0BS/SP/19 z hydroforni
na terenie Zaktadu Nordkalk — zasilanie z ujecia Lesica),

- 5 jtk/100ml (sprawozdanie z badan NrLHS.9011.106.2019, kod probki Nr 1047/0BS/SP/19 z Osiedla
Skalka - blok nr 4, kran na zewnatrz budynku),

- 9 jtk/100ml (sprawozdanie z badar NrLHS.9011.106.2019, kod prébki Nr 1048/0OBS/SP/19 z budynku
mieszkalnego Charezéw 7, tazienka na parterze),

- 8 jtk/100mI (sprawozdanie z badan Nr LHS.9011.106.2019, kod prébki Nr 1049/0BS/SP/19 z Punktu
Przedszkolnego Gatezice, tazienka).

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zat. Nr 1 cze$é C tab. 1 Ip. 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia

zdnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.

poz. 2294) najwyzsza dopuszczalna liczba bakterii grupy coli wwodzie winna wynosi¢ nie wigcej niz

0 jtk/100ml.




Z uwagi na fakt, iz w badanych prébkach stwierdzono < 10 jtk/100ml bakterii grupy coli oraz wykluczono
obecno&é bakterii Escherichia coli ienterokokéw, uznano stwierdzong niezgodno$é za niestwarzajgcy
zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach na podstawie § 21 ust 4 i ust 5
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U.z 2017r. poz. 2294) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Parnstwowej
Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), stwierdzit warunkowg przydatnos¢ wody do
spozycia przez ludzi z urzgdzer wodociggowych wodociagu Lesica gm. Piekoszéw oraz zarzadzit podjecie
dziatah naprawczych celem wyeliminowania przekroczonych wartosci ww. parametru iprzedstawienie
wynikéw badania wody potwierdzajacych wykonanie zarzadzen przedmiotowej decyzji.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze do skutecznego przywrécenia prawidtowej jakosci wody, $rodek dezynfekeyjny
musi sie w wodzie rozej$¢. Wazne jest tez mechaniczne ptukanie wodociggu.

W zwigzku z zaistnialg sytuacjg nalezy niezwiocznie podja¢ dziatania naprawcze celem
wyeliminowania obecnoéci wartoéci ww. parametru, co reguluje § 21 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017r. O podjetych dziataniach nalezy powiadomié pisemnie Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Wyniki _badania__wody potwierdzajgce wykonanie zarzadzenia nalezy przedstawi¢ Panstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach.

Majac na uwadze regulacje art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorzgdzie gminnym
(teksty jednolity Dz. U.z 2019r. poz. 506) oraz art. 3 ust. 1 ustawy zdnia 07.06.2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U.z2018r. poz. 1152
z pdzniejszymi zmianami), iz do zadan wtasnych gminy nalezg sprawy wodociggéw i zapatrzenia w wode —
zobowiazanym do wykonania zarzadzen niniejszej decyzji Wojt Gminy Piekoszéw i Burmistrz Miasta i Gminy
Checiny jako organ wykonawczy gminy zgodnie art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990r.
o0 samorzadzie gminnym oraz Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0. o. ul. Czarnowska 54A,
26-065 Piekoszoéw jako zarzadzajgcy przedmiotowym wodociggiem na terenie gminy Piekoszéw
i Zaktad Gospodarki Komunalnej w Checinach ul. Malogoska 13, 26-060 Checiny, jako zarzadzajacy
przedmiotowym wodociggiem na terenie gminy Checiny we wspodtpracy z Nordkalk Sp. z o.0. Zakitad
w Miedziance (z uwagi na fakt, ze w dystrybucji wody wykorzystywane sg urzgdzenia wodociggowe bgdace
wiasnoscig i znajdujace sie na terenie Zakiadu Nordkalk Sp. z 0.0. Zakladu w Miedziance).

Art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 07.06.2001r, 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow, zobowigzuje przedsiebiorstwo wodociggowo—kanalizacyjne do prowadzenia regularnej
wewnetrznej kontroli jakosci wody. Zgodnie § 6 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wewnetrzna kontrola jakosci wody
realizowana przez przedsiebiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne obejmuje m. in. uzgodnienie z wlasciwym
panstwowym powiatowym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodnosci
z wymaganiami oraz prowadzenia dziatan naprawczych w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od dnia
przekazania informaciji o przekroczeniach wartoci parametrycznej parametru okreslonego w czesci C tab. 1

Ip. 1.

Ze wzgledu na stuszny interes spoteczny nalezalo stwierdzi¢ zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14.06.1950r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096
z pbZniejszymi zmianami) wygasniecie decyzji z dnia 02.11.2018r., Nr SE la - 4261/409/18, gdyz
w obecnym stanie woda z przedmiotowego wodociggu nie odpowiada wymaganiom zawartym w zat. Nr 1
cze$é C tab. 1 Ip. 1 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia.

Przedmiotowy wodociag zaopatruje 2866 o0séb w miejscowosciach na terenie gminy Piekoszow:
Zajaczkéw, Wierna Rzeka, Wesota, Miynki, Blawatkow, Lesica, Skaltka, Osiedle Skatka, Gatezice oraz na
terenie gminy Checiny: Charezdw i Miedzianka - dane za 2018r.

Po otrzymaniu informacji z laboratorium WSSE w Kielcach w dniu 10.07.2019r. o godzinie 9'° majac
na uwadze zdrowie ludzi oraz dzialajagc na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.z2018r. poz. 2096 z pozniejszymi zmianami),
niezwlocznie powiadomiono ustnie przedstawicieli tj. Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0. 0.
ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszéw, Zaklad Gospodarki Komunalnej w Checinach ul. Matogoska 13,
26-080 Checiny oraz Nordkalk Sp. z 0.0. Zaktad w Miedziance (z uwagi na fakt, ze w dystrybucji wody
wykorzystywane sg urzadzenia wodociggowe bedace wlasnoscig i znajdujgce sig na terenie Zakiadu
Nordkalk Sp. z 0.0. Zaktadu w Miedziance) o wynikach analiz prébek wody pobranej w dniu 08.07.2019r.
z urzadzen wodociggowych wodociagu Lesica i o zamiarze wydania w dniu 10.07.2019r. pisemnej decyz;i
stwierdzajgcej warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wyzej wymienionego wodociggu oraz
wezwano do podjecia dziatan naprawczych.

W zwiazku z powyzszym, w przedmiotowej sprawie odstgpiono od zasady okreslonej w art. 10 § 1
ww. ustawy.



Pouczenie:

Od niniejsze] decyzji sluzy stronie odwotanie do Swietokrzyskiego Parstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce za posrednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibiriskiego 4,
25-819 Kielce.
Odwotanie winno byé wniesione w dwéch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji (art. 127 § 112, art.129§ 112
Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracii
publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Paristwowy Powiatowy Inspektor
Sanitamy w .

Otrzymuja (za zwrotnym poswiadczeniem odbioru):

1. Zakfad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. 0. ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszow.
2. Wéjt Gminy Piekoszow ul. ul. Czestochowska 66A, 26-065 Piekoszow.

3. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Checinach ul. Matogoska 13, 26-060 Checiny.

4. Burmistrz Gminy i Miasta Checiny Plac 2 Czerwca 4, 26 — 060 Checiny.

5. Nordkalk Sp. z 0. 0. Zaklad w Miedziance, Miedzianka, 26-065 Piekoszow.

6. Nordkalk Sp. z 0.0. Pl. Na Groblach 21, 31-101 Krakéw.
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