ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH w Piekoszowie Sp. zo.0.
ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszéw;

tel. /fax (41) 375 14 62, (41) 306 10 12

e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl

Piekoszow, 2019-09-11

ZUK/683 /19
Urzad Gminy w Piekoszowie
L Urzad Gminy w Piekoszowie
11 -09- 2019 ul. Czestochowska 66 a
231, sissinis N w £ ) 26-065 Piek0526w
[ 7 A— : o
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Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0. przesyta w zalaczeniu wyniki
badan wody dla 2 préb pobranych w dniu 20.08.2019r. Sprawozdania z badan
Nr: LHS.9051.695.2019; LHS.9051.1.694.2019.

Sporzadzita: Katﬁlrz na Picheta

Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.0.

ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszéw tel/ fax (041) 375-14-62
NIP 959-183-08-43 e-mail: biuro@zukgiekoszow.pl
REGON 260241972

Sad Rejonowy w Kielcach KRS 0000310731; kapital zakt. 23 005 000,00 PLN
nr rach.: Bank Spétdzielczy w Lopusznie O/ Piekoszow 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001

-
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Wojewddzka Stacja Sanltamo-Epldemiologiczna w Kielggh : omgg SRST
DZIAL LABORATORYJNY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

PCA

Porskit CENTHUM

AKREDYTACJ!
: ul. Jagiellonska 68, 25.734 Kielce
‘% WwWw.wssc-Kielce, pl
s E-mail: lab.ik@wsse-kielce.pl tel. 413655436
fux 413451873
AB 552 Nimigjsze spr laniie wynikt badan oztaczone symbolem 4, abjgte zakresem akredytacii PCA ur AR 352

oraz wymki badai nieakredytowanych. Wymki spoza zkresy ckredytacy nie posiadajq vznaczema o

Nr sprawozdania: LHS.9051.1, 635 2019 Kielce, dnia: 2019 -g- 27
DANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 677/0B$/N/19 A/04 119
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: - -
NAZWA | ADRES KLIENTA: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 ielce,

ul. Skibinskiego 4
DOKUMENT: Protokot Nr SE. la 4261/300/19  z dnia: 20.08.2019 do LHS.9011.212.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezer
PUNKT POBORU PROBK]: wodocigg Lesica, Btawatkéw, ul. Stoneczna 22, Ustugi noclegowe, kuchnia E. Walas.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PPIS Kielce (J. Banasik, A. Kozlowska)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/P0O-03.
DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 20.08.2019 godz. 12.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 20.08.2019 godz. 13.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 20.08.2019/22.08.2019
Wartoé¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod [znak Wynik o Identyfikacja metody
Liczba baklerii grupy coli (A) jk100ml | 011a = 9 [518]" o PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw (A) jik/100m! 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jlk/100mI 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1 :2014-12+A1:2017-04

Jtk - jednostki tworzace kolonie

™ . w przypadku podania jednej wartosci dolna warlogé zakresu wynosi zero

2. warloéé paramelryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody Przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2 2017r., poz. 2294)

9 . Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jlkk (NPL)/ 100 m| nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 usl. 4 rozporzadzenia,

" - niepewno$¢ rozszerzona wyniku oOszacowana dla poziomu ufnoéci 95% | wspdiczynnika rozszerzenia k=2, nig uwzglednia etapu pobierania probek

Autoryzowat: Zalwierdzil
Kierownik Oddziaty
Badan ifigieny Srodowiska MLCOWIR P2 ialu
laboratorylneg
Elzbigtp-Sluarcayk KSCE
Joanna oro\vsk
9-08-22

Oswiadcza sig, ze:
1. Wyniki badania odnoszg sie wylgcznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboralorium, Sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calodci
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku prébki pobranej przez Klienla. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przysiuguje prawo reklamacii w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klienl, a 1 pozostaje w Laboratorium

Strona 12z 1 Zalgcznik 1ado PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2018r.
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DZIAL LABORATORYJNY

ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISK A

ul. Jagielloniska 68, 25-734 Kielce

WwW.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl

Nemejsze spravozdamie =awiera wymki badait omacsone
yniki badan nicakedytowanych. Wyniki sposa sajresy akredyiacji me posiadafq ommaczeniq | 4,

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHS.9051.1, 6§94 2019

SPRAWOZDANIE Z BADAN

676/0BS/N/19

NUMER PROBKI NADANY PRZEZz PROBKOBIORCE:
Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZzAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBK]:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

PN-ISO 5667-5:2017-

ul. Skibinskiego 4

Protokét Nr SE.Ja 4261/299/19
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen '
wodocigg Lesica, 2604 PPPPW 1779, Osiedle Skatka, blok nr 4/4, kuchnia.

z dnia; 20.08.2019

Przedstawiciel PP|S Kielce (J. Banasik, A. Koztowska)

DATA ] GODZINA POBORU PROBK]:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN;

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

tel. 413655436
fax 413451873

symbolem A", abjgte akresem akredytacyi PCA ur 4B 557

Kielce, dnia:

do LHS.9011.212.2018

10; PN-EN ISO 19458:2007: 10/04/P0O-03.

20.08.2019 godz. 11.00
20.08.2019 godz. 13.00
20.08.2019/22.08.2019

2019 -08- 27

Wartoé¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |znak Wynik i Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) jlk/100mlI 011a = 7 [315* o PN -EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enlerokokow (A) Jjtk/100m| 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) Jjtk/100m| 015a = 0 0 PN -EN ISO 6308-1;2014-12+A1:2017-04
Akceptowalna przez
3 konsumenléw i bez s
Barwa (A) mg Ptdm 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN (SO 7887:2012 p.6 meloda C
zmian'®
Akceptowalna przez W
konsumentéw i bez ;
Metnosc (A) NTU 052a = 0,31 nieprawidlowych zmian, ;N{E dN IS? 7027'1'2016'09
Zalecany zakres etoda nefelomelryczna
warlo$ci do 1,0
Stezenie jonéw wodoru (pH) (A) - 054a = 74 6,6-8,5 PN-EN ISO 10523:2012
Prze\:rodnoéé elektryczna wiasciwa uSem 057a = 530 2500 PN-EN 27888:195
w 25°C (A)
stopiert Akceplowalny przez  |PN-EN 1622: 2008
TON (zapach) (A) rozcie:czenia 061a R | konsumentéw ibez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
nieprawidtowych zmian, niewymuszony
Azotyny (A) mg NO/dm® | 111b < 0,02 0,50"® PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 T
Amonowy jon (A) mg NHy/dm® | 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

Strona 1z 2

Zatgeznik 1ado PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2018r.




Nr sprawozdania: LHS.2051.1. 694 2019 Kielce, dnia: 2019 -08- 72

jtk - jednostki tworzace kolonie

™ _w przypadku podania jednej wartosci doina warloéé zakresu wynosi zero

2 _ warloé¢ paramelryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci Wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

3 . Dopuszcza sig pojedyncze baklerie < 10 jtk (NPL). W p
£.coli | enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.

5 . pozadana wartoé¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pydm’

6 \Warunek: [azolany}/50+[azotyny)/3 < 1, gdzie warto§ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NOj) i azotynow (NO,) w mg/dm®.
Stezenie azotyndw w wodzie uzdalnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg/dm?.

* . niepewnosé rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% i wspéiczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" dla paramelrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia tiosciowego metody, dla zapachu

wynik akceplowalny

rzypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru

Autoryzowal: Zatwierdzil:
Kigrownik Oddziatu
Badari Higieqy Srodowiska Ki
le.
N Labora.‘,_} n\

Elzbieta Slusarczyk > ‘
/’ JOam}a/Q;-;o', Y/\

2019 -08- 2 2

Os$wiadcza sig, ze:
1., Wyniki badania odnoszg sig wylgcznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci 2a pobieranie w przypadku prébki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,

opisu migjsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta,
4, Klientowi przystuguje prawo reklamacjl w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar
5. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klienl, a 1 pozostaje w Laboratorium

Strona222 Zalacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2018r.



