ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH w Piekoszowie Sp. zo.0.
ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszéw;
tel. /fax (41) 37514 62, (41) 306 10 12

e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl

Piekoszéw, 2019-09-19

ZUK/H4/19

. Urzad Gminy w Piekoszowie
1y -UY- 2019 ul. Cz¢stochowska 66 a

L.dz. /(‘LECZX U(MW 26-065 Piekoszéw

Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0. przesyta w zalgczeniu wyniki
badan wody dla 4 préb pobranych w dniu 16.09.2019r. Sprawozdanie z badafi nr-
LHS.9051.2.1517.2019; LHS.9051.2.1518.2019; LHS.9051.2.1519.2019;
LHS.9051.2.1520.2019.

Wg przedmiotowych sprawozdan, w poszczegdlnych punktach poboru, woda spetnia
wymagania okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
W sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 I. poz. 2294).

PREZ ADU
M é{&z\ |

Sporzgdzita: Katarzyna Picheta

\f

Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.0.

ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszéw tel/ fax (041) 375-14-62
NIP 959-183-08-43 e-mail: bigo@zukgiekoszow.gl
REGON 260241972

Sad Rejonowy w Kielcach KRS 0000310731; kapitat zakl, 23 005 000,00 PLN
nr rach.: Bank Spéldzielczy w Lopusznie O/ Piekosz6w 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001



AKREDYTAC

FCA

PoLSKie Centnun

Wplynelo andf® - 10§, 2199

Wojew6dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYJNY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISK A
ul. Jagiellofiska 68, 25-734 Kielce

% i Www,wsse-kielce, pl A SAS
2 S E-mail; lab.hk@wsse-kielce. I
L BADANIAL P tel. 413655436
IR A fax 413451873
AB 552 Norugjsze spravasdame zawiory wynki badar symbolem A" objere =ak akredyracys PCA nr 4l 552
oraz wymiki badary nl:ahea)-loumrytlv Wy mki spoza zakresy akredviacy nie posiadajey oznaczeniq 4%,
Nr sprawozdania: LHS.9051.2, /520 2949 Kielce, dnia: 2019 -09- 1

KOD PROBKI:

NUMER PROBKI NADANY PR
NAZWA | ADRES KLIENTA:

SPRAWOZDANIE Z BADAN
2TRAWOZDANIE Z BADAN

1527/0BS/SP/19

ZEZ PROBKOBIORCE: 4

Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp.zo.0., ul, Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS8.9052.793.2019 z dnia: 16.09.2019
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezer

PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJ

ECIA PROBKI DO BADAN:

wodocigg Lesica, Galezice, Przepompownia wody,

Przedstawiciel ZUk Sp. z 0.0. Piekoszéw (Cz. Walas
wydane przez WSSE w Kielcach)
PN-EN ISO 19458:2007

zaswiadczenie nr LHS/24/2018,

16.09.2019 godz. 9.30
16.09.2019 godz. 10.00

i

DATA ROZPOCZECIA BADAN 1A/ DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 18.09.2019/ 18.09.2019
Wartosé parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod Znak  Wynik 0 Identyfikacja metody
Liczba bakteni grupy coil (A) j&/100mi | 014a = 0 o™ PN -EN ISO 8308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw (A) jk/100mi | 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899.2:2004
‘Liizba Escherichia coli (A) jk/100mi | 045a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Itk - jednostki tworzace koionie
' - w przypadku podania Jednej wartosci dolna wartosé Zakresu wynosi zero
@

(Dz.U. 22017r,, poz. 2294)

- warto$¢ parametryczna wg rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawle jakosci wody Przeznaczonej do Spozycia przez ludzi

®) . Dopuszeza sig pojedyncze bakterie < 10 Jt (NPL). W przypadky wykrycia bakterii grupy coli < 10 Itk (NPLY/ 100 mi nalezy wykonaé badanie parametru

E.coli i enterokoki w Zwigzku z § 21 ust, 4 rozporzgdzenia,

Autoryzowai: Zatwierdzit;
Klgr wiik Oddziaty DiasE BRIEC T
Badar fik: ¥ Srodowiska e e st e
B ‘7 1/ A
1 SLLE
Etvhig SI IS3rezvk (o na Lhorowska

2018 -08- 1 g

Oswiadcza sig, ze;
1. Wyniki badania odnosza sig wytacznie do dostarczonej probki,
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, Sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w caiosei,

3. Laboratorium nie ponosi 9dpowiedzialnosct za pobieranie W przypadku probki pobranej przez Kiienta. Informacje dotyczgce sposoby pobierania,

opisu miejsca pobierania, itp. s3 informacjami pozyskanymi od Klienta.

Strona 1z 1

Zatgeznik 1a do PQO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2018r.
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Wojewodzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna W Kielcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISK 4
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

PCA

PoLsKik CEntzusa
AKAEDYTZCY)

1 % WWW.wsse-kielce.pl SR SRS
; 2} ~mail; lab, W. y
faagaa E-mail; lab.hk@wsse-kielce p! tel. 413655436
— ’ fax 413451873
AB 552 Niniejsze sprawozdanie Sawiera wyniki badal) oziaczone mbolent . A", objete zakresem akry‘@,mj,v PCA ur AB 552
oraz wyniki badays nicakecdytowanyeh, Hymiki spoza zakresu akredyiacyi nie posiadajq onaczeniq 4+ i
Nr sprawozdania: LHS.9051.2. /949 2019 Kielce, dnia: 2019 -09- 1 g

SPRAWOZDANIE Z BADAN
=T UCUANIE £ BADAN

KOD PROBKI: 1526/0BS/SP/19

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 3

NAZWA | ADRES KLIENTA: Zakfad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. 2 0.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

Zlecenie Nr LHS.9052.793.201g

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

wodocigg Lesica, Wesota 2, PHU POL-PARTS, {azienka

DOKUMENT: z dnia: 16.09.2019
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:
PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK 8p. z 0.0, Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE w Kielcach)

POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBK]: 16.09.2019 godz. 8.40

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA /DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

16.09.2019 godz. 10.00
16.09.2019/ 18.09.2019

Wartos$¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod [znak Wynik e Identyfikacja metody
Liczba bakteni grupy coli (A) j&100mi | 014a = 0 o PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017.04
Liczba enterokokéw {A) jtk/100mI 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100m! 018a = 0 0 PN -EN !SQ 9308-1:2014-12+A1:2017-04

jtk - jednostki tworzgce Kolonie

™ . w przypadky podania jednej warto$ci dolna wartogé 23kresu wynosi zero

L wartogé parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2 2017r., poz, 2294)

Autoryzowat:

Kierawnik Oddziatu
Badan Figi

3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku prébki pobranej przez Kiienta. Informacje dotyczgee Sposobu pobierania,
opisu migjsca pobierania, itp. s3 informacjami Pozyskanymi od Klienta.

Strona 1z 1 Zalacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01 .01.2018r.
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AKREDYTACY)
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{7 BADANIAL

AB 552

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

PuLSXtE CENTRUK

el

“otyncto a0 1 240,

Wojewodzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna W Kielcach
DZIAL LABORATORYJINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISK A
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
W¥w.wsse-kielce.pl
E-mail; lab.hk@wssc-kielce.pl

tel. 413655436

fax 413451873
Nunicjsze sprawozdamme sawiery Wkt bodar oneczone ymbolem A", objete zakresem akredytacyi PCA ur A8 552
oraz wyniki badeys Hisakredyiowanych, Wsaitki spozg zalresy akredytacyl nis posiadaje “Enacienia 4+
LHS.9051.2. /54§ 2019 Kielos, dnia: 7019 .fg- 1 g

SPRAWOZDANIE Z BADAN
=ERAWOZDANIE Z BADAN

1525/0BS/SP/19

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 2

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODzAJ PROBK]:

OCENA STANU PRO
PUNKT POBORU PR

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

Zakfad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow

Zlecenie Nr LHS.9052. 793.2019

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezer

wodocigg Lesica, Ujgcie Wody Lesica- chlorownia.

Z dnia: 16.09.2019

BKI:
OBKI:

Przedstawicie] ZUk Sp. z 0.0. Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE w Kielcach)
PN-EN ISO 19458:2007

16.08.2019 godz. 9.00
16.09.2019 godz. 10.00

16.09.2019/ 18.09.2019

DATA | GODZINA POBORU PROBKI;
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAK:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Wartoéé Parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod | znak Wynik e Identyfikacja metody
Liczba baklerii grupy coli (A) jtkiooml | 014a = 0 ot PN -EN IS0 9308-1:2014-12¢A1:2017.04
Liczba enterokokdw (A) jlk/100m! 013a &0 0 PN-EN I1SO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli A) jtk/100mI 015a 2 0 0 PN -EN iSO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

jtk - jednostki tworzace kolonie

" . w przypadku podania jednej wartosci dolna wartogé 2zakresu wynosi zerp

2. wartose parametryczna wg rozperzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wogy Przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz2.U. 22017, poz. 2284)

“ . Dopuszcza sle Pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL), W Przypadku wykeycia bakleri grupy coli < 10 jtk (NPLY 100 mi nalesy wykonaé badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z §21ust. 4 rozporzgdzenia.

Autoryzowa: Zatwierdzi:

s

Kierownik Oddziaty
Badarnt Hifen cdowiska

R R Y

2018 -09- 19

Oswiadcza sig, ze:

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jek tylko w calogc,

3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie w przypadku prébki pobranej przez Kiienta, Informacje dotyczace sposoby pobierania,
opisu migjsca pobierania, ifp, sg informacjami Ppozyskanymi od Klienta,

4, Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar

5. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 €9zemplarzach, z Czego 1 otrzymuje Klient, a1 pozostaje w Laboratoriym,

Strona 1z 1 Zalgeznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01 .2018r.



PCA

PoLsKie Centium
AKREDYFATS!

S BADANIAYL i

AB 552

PRA1G 9600

DZIAL LABORATORYINY

ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISK A

/ iptynolo aflls -1 Yer 142
Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicjaw ielca PASTWO N

ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

Www.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kiclce.pl

Niniejsze sprawodanic zavwicra wyniki bada oznaceone symbolenm
oraz wyniki badass nieakredyowanych, Wynike spoza zakresu akreds

tel. 413655436
fax 413451873

«A ", objgtc zakreem ahredytacs PCA e AB 352
tacyt e posiadajg vznuczenio LA

Nr sprawozdania;

KOD PROBKI:
NUMER PROBKI NADANY PR
NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBK]:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

LHS.8051.2.494% 2019

SPRAWOZDANIE Z BADAN
STRAWOZDANIE Z BADAN

1524/0BS/Spr1is

ZEZ PROBKOBIORCE: 1

Kielce, dr.1ia: 2019 -08- 19

Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z0.0., ul. Czarnowska 54A,

26 -085 Piekoszow
Zlecenie Nr LHS.g052. 793 2019

Woda przeznaczona do Spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

z dnia: 16.09.2019

wodocigg Lesica, Blawatkéw, ul. Sloneczna 22, Uslugi Agrotourystyczne, kuchnia.

Przedstawicie| ZUK Sp. 2 0.0, Piekoszow (Cz, Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,

wydane przez WSSE w Kielcach)
PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBK:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

16.09.2019 godz. 8.20
16.09.2019 godz. 10.00
16.09.2018/ 18.09.2019

Badane parametry

Jednostka | Kod | znak Wynik

Wartosé Parametryczna
2]

Identyfikacja metody *’

Liczba bakterii grupy coli (A)

jtk/100m! | 011a = 0

o

PN -EN ISO 9308-1 :2014-12+A1:2017-04

Liczba enterokokow A)

jtk/100ml 013a s 0

0

PN-EN ISO 7899-2:2004

Liczoa Escherichia coli (A)

Mk/100ml | 0152 = 90

PN -EN ISO 9308-1 12014-12+A1:2017-04

jtk - jednostki tworzgce Kolonie

" . w przypadku podania jednej wartoscl dolna warto§é 2akresuy wynosi zero
@ . wartos¢ parametryczna Wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. 2 2017r, poz. 2294)

Autoryzowat:

Zatwierdzif:

Kz' rownik Oddzialy

Bada v‘g\eny Srodowiska

y

Uerownik Drisit

I "'/")'3‘37'

ElzbwtalSiusarczyk / &

2019-08-19

Oswiadcza sig, ze:

1. Wyniki badania odnoszg sig wylacznie do dostarczonej probki,

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

8. Laboratorium nie ponosi odpowiedziainosci za pobieranie w przypadku probki pobra
opisu miejsca pobierania, itp, 3 informacjami pozyskanymi od Klienta.

4. Klientowi przysiuguje prawo reklamacji w term
5. Niniejsze sprawozdanie zostaio sporzadzone

Strona 1z 1

inie 14 dni od daly otrzymania sprawozdania 2 badan
W 2 egzemplarzach, z €zego 1 otrzymuje Klient, a 1 Ppozostaje w Laboratorium,

nej przez Klienta. Informacje dolyczace sposobu pobierania,

Zataeznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2018r.



