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DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 10 § 2, art. 104, art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096
z p6zniejszymi zmianami), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z pdzniejszymi zmianami),
§ 3ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1, ust. 8, zat. Nr 1 cze$¢ A tab.1, zat. Nr 1 czes¢ C tab. 1 Ip. 1 do
~~zporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
srzez ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294),

o zapoznaniu sie ze sprawozdaniami z badan laboratoryjnych probek wody pobranej w ramach kontroli
wc'wne,trznej w dniach; 09.09.2019r., 10.09.2019r. i 16.09.2019r. z urzgdzen wodociggowych wodociggu
Lesica,

Par‘lstwowy' Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
Stwierdza

s Przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z urzadzen wodociggowych wodociggu Lesica,
gm. Piekoszow.

+ Wygasniecie decyzji z dnia 22.08,2019r., Nr SE la— 4261/ 300/ 19.
Uzasadnienie

Wyniki analiz prébek wody pobranych z urzadzen wodociggowych wodociggu Lesica, gm. Piekoszow
w ramach kontroli wewnetrznej, w dniach:

09.09.2019r.

- sprawozdanie z badal‘l Nr LHS.9051.2.1480.2019, kod probki Nr 1477/0BS/SP/19, Miedzianka, biurowiec
Nordkalk, kuchnia - pokoj nr 209,

- sprawozdanie z badan Nr LHS.9051.2.1481.2019, kod prébki Nr 1478/0OBS/SP/19, Osiedle Skatka, blok
nr 4, kran na zewngtrz budynku,

- sprawozdanie z badan Nr LHS.9051.2.1482.2019, kod prébki Nr 1479/0BS/SP/19, budynek mieszkalny
Charezow 7, kuchnia,

- sprawozdanie z badan Nr LHS.9051.2.1483.2019, kod probki Nr 1480/0OBS/SP/19, Punkt Przedszkolny
w Galezicach, tazienka,

- sprawozdanie z badan Nr LHS.9051.2.1484.2019, kod probki Nr 1481/0BS/SP/19, hydrofornia na terenie
Zaktadu Nordkalk,

10.09.2019r.

- sprawozdanie z badan Nr LHS.9051.2.1471.2019, kod probki Nr 1496/OBS/SP/19, Ustugi Agroturystyczne
Btawatkow ul. Stoneczna 22, kuchnia,

- sprawozdanie z badan Nr LHS.9051.2.1472.2019, kod prébki Nr 1497/0BS/SP/19, ujecie wody Lesica,

- sprawozdanie z badan Nr LHS.9051.2.1473.2019, kod probki Nr 1498/0OBS/SP/19, PPHU POL — PARTS
Wesota 2, tazienka,

- sprawozdanie z badart Nr LHS.9051.2.1475.2019, kod probki Nr 1505/0BS/SP/19, budynek mieszkalny
Miedzianka 49,

- sprawozdanie z badan Nr LHS.9051.2.1487.2019, kod prébki Nr 1500/0BS/SP/19, budynek mieszkalny
w Gatezicach 39, kuchnia,

16.09.2019r.



wykazaly, iz w badanym zakresie woda z tych urzadzen spetnia wymagania mikrobiologiczne zawarte
w zat. Nr 1 czesé A tab.1, zat. Nr 1 cze$¢ C tab. 1 Ip. 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, na podstawie
przepiséw prawa cytowanych w osnowie decyzji, stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludz
w zakresie parametréw mikrobiologicznych z urzagdzen wodociggowych wodociggu Lesica, gm. Piekoszow
Ze wzgledu na grozgcg niepowetowang szkode materialng na podstawie art. 10 § 2 odstepuje sie rowniez
od zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 10 § 1 wyzej wymienionej ustawy.

Jednocze$nie ze wzgledu na sfuszny interes spoteczny nalezato stwierdzi¢ zgodnie z art. 162 § 1
pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r
poz. 2096 z pozniejszymi zmianami) wygasniecie decyzji z dnia 22.08.2019r., Nr SE la — 4261 / 300 / 19,
gdyz w obecnym stanie woda z przedmiotowego wodociggu odpowiada wymaganiom zawartym w zaf. Nr 1
czesc A tab.1, zat. Nr 1 cze$¢ C tab. 1 Ip. 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z pdzniejszymi zmianami)
Wojt Gminy Piekoszéw i Burmistrz Miasta i Gminy Checiny sg zobowigzani do informowania mieszkancow

o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Swietokrzyskiego Parstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce za posrednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibinskiego 4,
25-819 Kielce.
Odwotanie winno by¢ wniesione w dwéch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji (art. 127 § 112 art129§ 112
Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatn:a
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
Whiesienie odwolania przez strone nie wstrzymuje wykonania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalnosci decyz)i
(art. 130 § 3 pkt 1 Kpa).

Otrzymujg (za zwrotnym poswiadczeniem odbioru):

1. Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0. 0. ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszow.
. Wojt Gminy Piekoszéw ul. Czestochowska 66A, 26-065 Piekoszow.

. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Checinach ul. Matogoska 13, 26-060 Checiny.

. Burmistrz Gminy i Miasta Checiny Plac 2 Czerwca 4, 26 — 060 Checiny.

. Nordkalk Sp. z 0. 0. Zaktad w Miedziance, Miedzianka, 26-065 Piekoszow.

. Nordkalk Sp. z 0.0. Pl. Na Groblach 21, 31-101 Krakow.
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