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bStrona 1z 1 Urzad Gminy w Piekoszowi
Wptyneto dnia:
b G117 dg

Gmina Piekoszéw N ]r‘ﬁ‘:w' 2019 - L. 16 ﬂ/

Lo O KA,
Od: "biuro" <biuro@zukpiekoszow.pl>
Data: 15 pazdziernika 2019 12:55 S T Y TN S S RS
Do: <gmina@piekoszow.pl>

Dolgcz: SBALPRT1419101513110.pdf; LHS.9051.1.803.2019.pdf; LHS.9051.1.816.2019.pdf;
LHS.9051.1.815.2019.pdf; LHS.9051.1.804.2019.pdf; LHS.9051.1.813.2019.pdf
Temat:  Sprawozdania z badan

Katarzyna Picheta ~
Pracownik administracyjny

tel/fax (041) 375 14 62, 306 10 12

Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.0.

ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszéw

NIP 959-183-08-43 REGON 260241972

Sad Rejonowy w Kielcach KRS 0000310731; kapitat zakt. 23 005 000,00 PLN

nr rach.: Bank Spétdzielczy w topusznie O/Piekoszéw 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001

2019-10-15



ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH w Piekoszowie Sp. z 0.0.
ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszéw;

tel. /fax (41) 375 14 62, (41) 306 10 12

e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl

Piekoszéw, 2019-10-15

ZUK/11)/19

Urzad Gminy w Piekoszowie
ul. Czg¢stochowska 66 a
26-065 Piekoszow

Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0. przesyta w zalaczeniu wyniki
badan wody dla 5 prob pobranych w dniu 30.09.2019r. Sprawozdanie z badan nr:
LHS.9051.1.803.2019; LHS.9051.1.813.2019; LHS.9051.1.804.2019;
LHS.9051.1.815.2019; LHS.9051.1.816.2019.

Sporzadzita: Katarzyna Picheta

Rk

Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.

ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszow tel/ fax (041) 375-14-62
NIP 959-183-08-43 e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl
REGON 260241972

Sad Rejonowy w Kielcach KRS 0000310731; kapital zakl. 23 005 000,00 PLN
nr rach.: Bank Spéldzielczy w Lopusznie O/ Piekoszéw 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001



PCA

PuLskit CLNIRUM
AKREDYTACT

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcacl:‘
DZIAL LABORATORYJINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

BB/ 17 101018

Nougpsze sprawuzdaitie zawieta Wyt badan oznaczone symbolem 4" obpyte sakresem akredyiacn PCA me Al 532
oraz wynmiki badan nicakredviowanyvh, Wik spoza zakresu akredytacy me poswntkagy ozneczemea A"

www.wsse-kielce.pl
E-mail; lab.hk@wssc-kiclcc.pl

tel. 413655436

Q&Q

fax 413451873

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHS.9051.1. 205 2019 Kielce, dnia:

, 2009 -10- 0 3
SPRAWOZDANIE Z BADAN .

776/0BS/N/19 N

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitary w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibiriskiego 4 ; S
Protokdl Nr SE.la 4261/349/19  z dnia: 30.09.2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

wodociag Szczukowice, 2604PPPPW 1414, Janéw 57, Zaklad Przetworstwa Rybnego.

do LHS.9011.212.2018

Przedstawiciel PPIS (B. Polakowski, J. Banasik)
PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN 1SO 19458:2007; 10/04/P0O-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

30.09.2019 godz. 8.50
30.09.2019 godz. 12.20
30.09.2019 / 02.10.2019

Warto§¢ paramelryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |znak Wynik - Identyfikacja metody
Liczba baklerii grupy coli (A) jlk/100mi 011a = 0 o' PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A12017-04
Liczba enterokokow (A) Jk/100mlI 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) Jtk/100mlI 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1.2014-12+A1 2017-04
Ogdlna liczba mikroorganizméw itk ml 0288 _ ne Bez nieprawidiowych |PN-EN ISO 62222004
wlemp. 22:2°C (A) ) wykryto zmian'® Metoda posiewu wglgbnego

Akceptowalna przez
konsumentow i bez

3
Barwa (A) mg Ptdm 051b < 2 nieprawidlowych PN-EN ISO 7887 2012 p 6 meloda C
zmian'®
Akceptowalna przez
konsumenléw i bez
Melnost (A) NTU 052a = 31 104" nieprawidiowych zmian ;’:‘5 d,: 'I‘SSGZ::Z? ’20;6'09
Zalecany zakres fyezna
wartoéci do 1,0
Stezenie jonow wodoru (pH) (A) - 054a = 73 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
Przewodnagc elekiryczna wiasciwa pStem | os7a | = 328 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
stopiert Akceptowalny przez [PN-EN 1622; 2006
TFN (smak) (A) P :czenia 059a < 1 konsumentow i bez  |Meloda uproszczona, parzysla, wybor
nieprawidlowych zmian niewymuszony
stopieri Akceplowalny przez  |PN-EN 1622: 2006
TON (zapach) (A) rozelanc2enia 061a < 1 konsumenléw ibez  |Metoda uproszczona, parzysla, wybér

nieprawidlowych zmian

niewymuszony

Strona 1z2

Zalacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2018r




Nr sprawozdania: LHS.9051.1, §05 2019 Kielce, dnia: 2019 -10- 0 3

Jtk - jednostki tworzace kolonie

" . w przypadku podania jednej wartosci dolna warlo$¢ zakresu wynosi zero

' . warto¢ paramelryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do Spozycia przez ludzi

(Dz.U 22017r.. poz. 2294)
"*!' - Dopuszcza sig pojedyncze baklerie < 10 Jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakteril grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 mi nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enlerokoki w zwiazku z § 21 ust 4 rozporzgdzenia

- Zaleca sig. aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczala: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
-200 jtk/t ml w kranie konsumenta.

1. Pozadana wartos¢ lego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pi/dm? .

T -niepewnos¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% I wspdlczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek
Wynik podany po znaku "<" dla parametréw ﬂzyczno—chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody, dla smaku i zapachu
wynik akceplowalny ~

14)

Alﬁggggwwﬂieny Sroglowiska Zatwierdzil:

A el P
ieta Slusarcayk Labogatoryjnege

2019 -10- 0 3 ] R/ﬁ :{%/
o Jorowska

Oswiadcza sie. ze
1. Wyniki badama odnoszg sie wylacznie do doslarczonej prébki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienla. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, ilp. sa informacjami pozyskanymi od Klienta
4. Klientowi przysluguje prawo reklamaciji w terminie 14 dni od daty olrzymania sprawozdania z badar
§. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 olrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona2z2 Zataeznik 1a do P0O-02 obowiazuje od dnia 01.01 201 8r
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PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACS)

e

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

wwi.wsse-Kiclce.pl

wplynelo ard-10-_14g 2301

E-mail: lab,hk@wsse-kiclce.pl

tel. 413655436

BADANIA
AN fax 413451873
AB 552 Niniejsse sprawozdanie saviera wyntkt badan ozmaczone symbolem A”, obygie zakresem akredyiacy I'CA nr AB 332
oraz wyniki badair meakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredyracjt nie postadajqg oznaczema A"
Nr sprawozdania: LHs.9051.1. 846 2019 Kielce, dnia: 2019 -19- 0 7

KOD PROBKI:

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBK!:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

781/0BS/IN/19

-~

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,

ul. Skibiriskiego 4

Protokdt Nr SE.la 4261/354/19  z dnia: 30.09.2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen o
wodocigg Goérki Szczukowskie, 2604PPPPW 1586, Brynica 144A, Szkota Podstawowa.

Przedstawiciel PPIS (B. Polakowski, J. Banasik)
PN-ISO §667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/PO-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

do LHS.9011.212.2018

30.09.2019 godz. 11.30
30.09.2019 godz. 12.20
30.09.2019/02.10.2019

Wartos¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik i Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100miI | 011a = 0 o® PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw (A) jtk/100m| 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) Jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogélna liczba mikroorganizmoéw itk/1mi 025a - nie Bez nieprawidiowych |PN-EN ISO 6222:2004
w temp. 22+2°C (A) ) wykryto zmian® Meloda posiewu wglebnego
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
3 X
Barwa (A) mg PVdm 051b <r 2 nieprawidiowych PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
zmian'®
Akceplowalna przez
konsumentow i bez
5 £ i } s PN-EN 1SO 7027-1:2016-09
Metnosé (A) NTU 052a = 0,53 nieprawidfowych zmian. Metoda nefelometryczna
Zalecany zakres
wartosci do 1,0
Stezenie jonéw wodoru (pH) (A) 054a = 77 6,5-8,5 PN-EN 1SO 10523:2012
FTZEWOAORG GIFRIYCEIR Wiakcig usiem | 057a | = 289 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
stopier Akceptowalny przez  |PN-EN 1622: 2006
TFN (smak) (A) 6 cie:czenia 059a < 1 konsumentow i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
nieprawidlowych zmian. |niewymuszony
stopiefi Akceptowalny przez |PN-EN 1622: 2006
TON (zapach) (A) foz cie:aenla 061a < 1 konsumentéw i bez  |Meloda uproszczona, parzysta, wybor
nieprawidlowych zmian. {niewymuszony
Mangan (A) pg[dm:’ 142a < 5 50 PN-92/C -04570/01
Zelazo ogoline (A) pg/dm® 170a < 40 200 PN-ISO 6332:2001+ Ap 1:2016-06

Strona 122

Zalgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dmia 01.01.2018r




Nr sprawozdania: LHS.9051.1. 81 6 2019 Kielce, dnia: 2019 -10- 6 7 N

jtk - jednostki tworzgce kolonie
" _w przypadku podania jednej wartosci dolna warlosé zakresu wynosi zero
2 _ wartosé parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi
(Dz.U. 2 2017r., poz. 2204)
. Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 mi nalezy wykona¢ badanie paramelru
E.coli 1 enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgadzenia.
"' . Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe.
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
). Pozadana wartoé¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/dm®
- niepewno$é rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 85% i wspofczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia etapu poblerania prébek
Wynik podany po znaku "<" dla parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia llo$ciowego metody, dla smaku i zapachu
wynik akceptowalny &

»

Autoryzowat: Zatwierdzit:

e PP T 1O
Kinrownil Doinle

{.pboratoryinego

KM@W‘S e

Oswiadcza sie, 2e:
1. Wyniki badania odnoszg sig wylgcznie do dostarczonej préobki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie w przypadku prébki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sq informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty olrzymania sprawozdania z badari
5. Niniejsze sprawozdanie zoslato sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuije Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona2z2 Zalgeznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2018r



PCA

PoLskte CENTRUM
AKREDYYACH

BADANIA
!

AB 552

ptylo ardll9

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcac
DZIAL, LABORATORYJINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
www.wsse-kielce.pl
E-mail: Iab.hk@wsse-kiclce,pl

tel. 413655436
fax 413451873

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyntki bad) holem ..A ", objete zak wkredytacyt PCA nr AB 552
oraz wyniki badan nicakredylowanych. Wyniki spoza sakresu akredytact ne postadajg oznaczent , A*

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHS.9051.1. £15” 2019

Kielce, dnia: 2019 -10- ﬁ 7
SPRAWOZDANIE Z BADAN -

780/0BS/N/19 .

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wag:

DATA | GODZINA POBORU PROBKI;
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibiriskiego 4

Protokét Nr SE.la 4261/353/19  z dnia: 30.09.2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

wodociag Piekoszow Il, 2604PPPPW 1408, Piekoszéw, ul. Przemystowa 3,
Megastyro Sp. z 0.0.

do LHS.9011.212.2018

Przedstawiciel PPIS (J. Banasik, B. Polakowski)

PN-1SO §667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/PO-03.

30.09.2019 godz. 10.45
30.09.2019 godz. 12.20
30.09.2019/02.10.2019

Warloé¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod | Znak Wynik i Identyfikacja metody
Liczba baklerii grupy coli (A) jti100ml | 011a = 0 o' PN -EN SO 9308-1.2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw (A) Jik/100mlI 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100mi 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogélna liczba mikroorganizméw : s 5 Bez nieprawidtowych |PN-EN ISO 6222:2004
w lemp. 22+2°C (A) il e : 3 I zmian'¥! Metoda posiewu wglebnego
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
3 N
Barwa (A) mg Pt/dm 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN {SO 7887:2012 p.6 metoda C
zmian'®
Akceptowalna przez
konsumenléw i bez
o ~ < PN-EN 1SO 7027-1.2016-09
Melnosc (A) NTU 052a = 0,24 nieprawidlowych zmian. Meloda nefelomelryczna
Zalecany zakres
wartosci do 1,0
Stezenie jonéw wodoru (pH) (A) - 054a = 72 6,5-8,5 PN-EN ISO 10523:2012
Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa s 3
w 25°C (A) uS/cm 057a = 710 2500 PN-EN 27888:1999
stopiert Akceptowalny przez |PN-EN 1622: 2006
TFN (smak) (A) P 059a < 1 konsumentéw i bez  |Meloda uproszczona, parzysta, wybor
rozciericzenia 4 .
nieprawidlowych zmian. |niewymuszony
stopleft Akceplowalny przez |PN-EN 1622: 2006
TON (zapach) (A) P 061a <« 1 konsumentéw i bez  |Metoda uproszczona, parzysla, wybor
rozclericzenia k . o
nieprawidiowych zmian. |niewymuszony
Azotany (A) mg NOy/dm® | 110b = 35 50® PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Azotyny (A) mg NOz/dm® | 111b < 0,02 0,50'® PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Amonowy jon (A) mg NH/dm® | 181b < 0,07 0.50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

Sltrona 1z 2

Zatgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2018r.
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Nr sprawozdania: LHS.9051.1. §15 .2019 Kielce, dnia: 2019 -10- G 7

jtk - jednostki tworzace kolonie

M w przypadku podania jednej wartosci dolna wartodé zakresu wynosi zero

2 . wartosé paramelryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2 2017r., poz. 2294)

™ . Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W, przypadku wykrycia bakteril grupy colf < 10 jtk (NPL)/ 100 m! nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokokl w zwiazku z § 21 ust, 4 rozporzadzenia.

)" . Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nle przekraczata: - 100jtk/1 ml w wodzle wprowadzanej do sieci wodociagowej,

-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

! - Pozgdana warto¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pydm®

© . Warunek: [azotany}/50+[azotyny}/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NOs) | azotynéw (NOg) w mg/dm*
Stezenie azolynéw w wodzie uzdainionej wprowadzonej do sieci wodociagowe] lub innych urzadzer dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/dm’

T - niepewno$¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosct 95% i wspdiczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia elapu pobierania prébek

Wynik podany po znaku <" dla parametrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia lloéclowego metody, dia smaku i zapachu

wynik akceplowalny

Autoryzowal: Zatwierdzit:

Bad’a(iiero-wnik Oddziaty Nic ownik Dziajy

ieny Srodowiska }?a%éﬁnego
$ibs arcayk oSHna rawska

Elz

2009 -10- g 7

Oswiadcza sie, ze:
1. Wyniki badania odnosz3 sig wylgcznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane Inaczej, jak tylko w catoéci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoci za pobieranie w przypadku prébki pobranej przez Kllenta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, ilp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przysluguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuije Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona2z2 Zatgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2018¢



PCA

POLSKIE CENTRUM
AXREDYTACS

www.wsse-Kkielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl

©

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL. LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

vplynelo drdBi3_-10- 1 pg 2501

tel. 413655436

BADANIA
\ Wi fax 413451873
AB 552 Nunegsze sprawozdanie zawiera wymki baday bolem A", objere zak wkredvicicyt PCA me AB 552
oraz wyniki badet meakredytowanych. Wynik spoza sakresu akredvtacji me posicdajg vznaczenia (A'
Nr sprawozdania: LHS.9051.1. 8 o4 .2019 Kielce, dnia:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 779/0BS/IN/19

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 1

NAZWA | ADRES KLIENTA:
ul. Skibinskiego 4

DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:

PUNKT POBORU PROBKI:

bez zastrzezen

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:
DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Protokét Nr SE.la 4261/352/19  z dnia: 30.09.2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Przedstawiciel PPIS (B. Polakowski, J. Banasik)
PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/PO-03.

201 -10- 03

-~

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,

do LHS.9011.212.2018

wodociag Lesica, 2604PPPPW 1657, Zajaczkow, Szkota Podstawowa.

30.09.2019 godz. 10.10
30.09.2019 godz. 12.20
30.09.2019 /02.10.2019

Wartoéé parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod | Znak Wynik "2 Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml | 011a = 0 o PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokow (A) Jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) Jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogolna liczba mikroorganizmow _ < Bez nieprawidiowych |PN-EN ISO 6222:2004
w temp. 22+2°C (A) #lim 2% = 8 e zmian*! Metoda posiewu wgtebnego
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
3
Barwa (A) mg Ptdm 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN ISO 7887.2012 p.6 metoda C
zmian'®
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez .
Metnos¢ (A) NTU | os2a| = 17 102" | nieprawidiowych zmian, |TNEN 'f::;::;:yﬁg;:"’g
Zalecany zakres
warto$ci do 1,0
Slezenie jondw wodoru (pH) (A) - 054a = 74 6,6-9,5 PN-EN I1SO 10523:2012
Preeviodnass sleRlexnamaiciim pSfem | os7a | = s40 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
st Akceptowalny przez [PN-EN 1622: 2006
TFN (smak) (A) roreie :czenia 059a < 1 konsumentoéw i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
nieprawidtowych zmian. [niewymuszony
siopian Akceptowalny przez |PN-EN 1622: 2006
TON (zapach) (A) X P 061a < 9 konsumenléw i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
rozciericzenia < : z
nieprawidlowych zmian. |niewymuszony
Azotyny (A) mg NOx/dm® | 111b = 0,07 0,50' PN-EN [SO 10304-1:2009+AC:2012
Mangan (A) ugldm® 142a < 5 50 PN-92/C -04570/01
Zelazo ogéine (A) pgldm3 170a = 174 200 PN-ISO 6332:2001+ Ap 1:2016-06
Amonowy jon (A) mg NHy/dm® | 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a
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Nr sprawozdania; LHS.9051.1. 804 2019 Kielce, dnia: 2019 -10- 0 3

jik - jednostki tworzace kolonie

" - w przypadku podania jednej wartoéci dolna warto$¢ zakresu wynosi zefo

). wartos¢ parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawle jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludz:
(Dz.U. 2 2017r., poz. 2294)

® . popuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

' - Zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe,

-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

®) . Pozgdana warto$é lego parametru w wodzie w kranie konsumenta ~ do 16 mg Ptdm® )

© . Warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3 < 1, gdzie warloscl w nawiasach kwadratowych oznaczala: stezenie azotandw (NOj) i azotyn6w (NO2) w mg/dm’
Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnione) wprowadzone] do slecl wodoclagowe] lub Innych urzgdzen dystrybuc)i nie moze przekraczaé wartoscl 0,10 mg/dm®.

" - niepewno$¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% | wspélczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" dla parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia floéciowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny
Ki
Badari Higieny Srodowiska o
Autoryzowa{:/wq_ u..), c Zatwierdzit:

Eltbieta Slusarczyk “ierownik Dziaiu

N _aboratoryjnegoe

O$wiadcza sig, ze:
1. Wyniki badania odnoszq sig¢ wylgcznie do dostarczonej prébki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie w przypadku prébki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczgce sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klienlowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badaf
5. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzgdzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona2z2 Zalgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2018¢
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PCA

PoLsxit Cenraum
AKREDYTACH

o

wptynglo drdU -10- M 2204
Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ’ STWG o
DZIAL LABORATORYINY :
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
www.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl

tel. 413655436

fax 413451873
AB 552 Niniejste sprawozdame zawiera wyniki badayi oznaczone symbolem . A", objgte zakresem akredytacyt PCA nr AB 332
oraz wyniki badan nicakredytawanych. Wynigy spoza zakresu akredylacji nie posiadajy ozmaczema A
Nr sprawozdania: LHS.9051.1. €43 2019 Kielce, dnia: 9019 -10- [ 7
SPRAWOZDANIE Z BADAN .
KOD PROBKI: 777/0BS/N/M9 "

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -
NAZWA | ADRES KLIENTA:
ul. Skibiriskiego 4

Protokot Nr SE.la 4261/350/19  z dnia: 30.09.2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:

PUNKT POBORU PROBKI:
Osrodek Zdrowia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,

do LHS.9011.212.2018

wodocigg Piekoszow, 2604PPPPW 1646, Piekoszow, ul. Czestochowska 75,

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

Przedstawiciel PPIS (J.Banasik, B. Polakowski)
PN-1SO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; |0/04/P0O-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

30.09.2019 godz. 9.20
30.09.2019 godz. 12.20
30.09.2019/ 02.10.2019

Wartoéé parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |2Znak Wynik i Identyfikacja metody
Liczba bakierii grupy coli (A) jt/100ml | 011a = 0 o® PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enlerokokéw (A) itk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogolina liczba mikroorganizmow . Bez nieprawidlowych |PN-EN I1SO 6222:2004
wiemp. 22+2°C (A) J/1mt Gaka " 4 ] zmian'¥ Metoda posiewu wgtebnego
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
3
Barwa (A) mg Pt/dm 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
zmian'®
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
_ S 4 : PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metnosc (A) NTU 052a = 042 nieprawidlowych zmian, Metoda nefelomelryczna
Zalecany zakres
wartosci do 1,0
Stezenie jonéw wodoru (pH) (A) - 054a = 73 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
PEENCANDIG Bilja viasota uslem | 0s7a [ = 1248 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
stoplent Akceplowalny przez |PN-EN 1622; 2006
TEN (smak) (A) rozcle:czenia 059a < 1 konsumentéw i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
nieprawidlowych zmian. |niewymuszony
stopleft Akceptowalny przez  [PN-EN 1622: 2006
TON (zapach) (A) P .| 061a < 1 konsumentéw i bez  [Meloda uproszczona, parzysta, wybor
rozcierficzenia ; )
nieprawidiowych zmian. |niewymuszony
Azolany (A) mg NOy/dm® | 110b = 50 15 50 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Azolyny (A) mg NOydm® | 111b < 0,02 0,50'® PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Chlorki (A) mg/dm’ 121b = 173 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
.y mg
T = 41 500! - 9:19
wardo$c¢ ogolna (A) CacOydm® 161b ¥ 60-500 PN-ISO 6059:1999
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Nr sprawozdania: LHS.9051.1. 4% .2019 Kielce, dnia: 2019 -10- ﬁ7

jtk - jednoslki tworzgce kolonie

" . w przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi 2efo

@ . warto$é paramelryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2 2017r., poz. 2294)

® . Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy cofi < 10 jtk (NPL)/ 100 m nalezy wykonac badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgqdzenia.

) . Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe,

-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

%) . Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pudm®

18 _Warunek: [azotany)/50+[azotyny}/3 < 1. gdzle warlo&ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stgzenie azotanéw (NO,) | azotynow (NO2) w mg/dm?
Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodoclagowej lub innych urzadzen dystrybug]i nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/dm

* . niepewnosé rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% | wspélczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" dla parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia llosclowego metody, dia smaku [ zapachu

wynik akceptowalny ‘

3

Autoryzowat: Zatwierdzil:

Kierownik Oddziatu
Badafi Nigieny Srodowiska

i moaws e f Dziatis

i .14‘/"-“" k7] L':‘.Q

a Sjusarczyk /Jé{ %&Ka

2019 10- 0 7

Os$wiadcza sig, 2e:
1. Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do dostarczonej prébki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku prébki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienla.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamaciji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient,a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona2z2 Zalgeznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01 01.2018r



PCA

PoLskit Ceniaum
AKREDYTACH

3

wpiynglo a8 -10- Mk 2204
Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ' . o
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
www.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce,pl

tel. 413655436

BADANIA
USSR fax 413451873
AB 552 Niniejsze sprawozdame zawiera wyniki badey; azpaczone symbolem .. A", objgte zakvesem akredytacy PCA nr AB 332
oraz wyniki badan mieakredytawanych. Wynik, spoza zakresu akredylacyl nie posiadajy ozmaczena . A
Nr sprawozdania: LHS.9051.1. A4S .2019 Kielce, dnia: 2019 -10-G 7
SPRAWOZDANIE Z BADAN .
KOD PROBKI: 777/0BS/IN/19 -

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibiriskiego 4

Protokot Nr SE.la 4261/350/19  z dnia: 30.09.2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen
wodocigg Piekoszéw, 2604PPPPW 1646, Piekoszoéw, ul. Czestochowska 75,

Osrodek Zdrowia.

Przedstawiciel PPIS (J.Banasik, B. Polakowski)
PN-1SO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; |0/04/PO-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

do LHS.9011.212.2018

30.09.2019 godz. 9.20
30.09.2019 godz. 12.20
30.09.2019/ 02.10.2019

Warto§é paramelryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik s Identyfikacja metody
Liczba bakierii grupy coli (A) jt/100ml | 011a = 0 o PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enlerokokéw (A) itk/100mi 013a = 0 0 PN-EN I1SO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100m| 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogédlna liczba mikroorganizmow _ , Bez nieprawidlowych [PN-EN 1SO 6222:2004
wiemp. 22+2°C (A) fAml e . zmian® Metoda posiewu wglebnego
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
3
Barwa (A) mg Ptdm 051b < 2 nleprawidlowych PN-EN ISO 7887.2012 p.6 metoda C
2mian'®
Akceptowalna przez
konsumentdw | bez :
Metnosé (A) NTU 052a = 042 nieprawidlowych zmian, ;:lf d':z l:::;::]:'zg;:'og
Zalecany zakres g4
wartoéci do 1,0
Slezenie jondw wodoru (pH) (A) - 054a = 73 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
FrzeNcitossRidrRia whetcia uSlem | 057a | = 1248 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
stoplen Akceplowalny przez [PN-EN 1622; 2006
TFN (smak) (A) rozcle:czenla 059a < 1 konsumentéw | bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
: nieprawidlowych zmian. |niewymuszony
stopleft Akceptowalny przez |PN-EN 1622: 2008
TON (zapach) (A) Pen | pe1a < 1 konsumentéw i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
rozcieticzenia ) .
nieprawidiowych zmian. [niewymuszony
Azolany (A) mg NOy/dm® | 110b = 50 15 50" PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Azotyny (A) mg Ndzldma 111b < 0,02 0,50 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Chlorki (A) mg/dm3 121b = 173 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
. mg
T = -500'1" - :
wardo$¢ ogolna (A) CaCoy/ dm? 161b 417 60-500 PN-ISO 6059:1999
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Nr sprawozdania: LHS.9051.1. 745 .2019 Kielce, dnia: 209 -10-G7

jtk - jednoslki tworzgce kolonie

- w przypadku podania jednej wartosci dolna warto§é zakresu wynosi zero

- warto$¢ paramelryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2 2017r., poz. 2294)

- Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jlk (NPL). W przypadku wyKrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 mi nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.

- Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowey,

-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
- Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 16 mg Pvdm®
. Warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3 s 1. gdzie warloéci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stgzenie azotanéw (NOs) | azotynow (NO2) w mgrdm’
Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodoclagowej lub innych urzadzen dystrybuji nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg/dm*

* - niepewnos¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnodci 95% | wspélczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu poblerania prébek

Wynik podany po znaku "<" dla parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia llosclowego metody, dia smaku | zapachu

wynik akceptowaliny

Autoryzowat: Zatwierdzif:

Kierownik Oddziatu
Badafi Nigieny Srodowiska

Kierownik Dziato

Labgratoryjeygo

a Susarczyk /Jéé i

Os$wiadcza sig, 2e:
1. Wyniki badania odnosza si¢ wytacznie do dostarczonej prébki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloscl.
3. Laboralorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie w przypadku prébki pobrane] przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienla.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona2z2 Zalgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01 01.2018r
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Gmina Piekoszow

Od: "biuro" <biuro@zukpiekoszow.pl>
Data: 16 pazdziernika 2019 13:12
Do: <gmina@piekoszow.pl>

Temat:  Uzupekienie pisma ZUK/772/19

Dzien dobry
W uzupetnieniu pisma znak ZUK/772/19 z dnia 15.10.2019r. Zaktad Ustug Komunalnych
w Piekoszowie Sp. z 0.0. informuje, ze woda jest dopuszczona do spozycia.

Katarzyna Picheta
Pracownik administracyjny

tel/fax (041) 375 14 62, 306 10 12

Zakiad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o0.0.

ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszow

NIP 959-183-08-43 REGON 260241972

Sad Rejonowy w Kielcach KRS 0000310731; kapitat zakt. 23 005 000,00 PLN

nr rach.: Bank Spétdzielczy w topusznie O/Piekoszéw 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001

2019-10-16



