ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH w Piekoszowie Sp. zo.0.
ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszéw;

tel. /fax (41) 375 14 62, (41) 306 1012

e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl

Piekoszow, 2019-11-27

ZUK/ 882 /19
Urzad Gminy w Piekoszow! : . -
Wplyngto dnia: Urzad Gminy w Piekoszowie
78 -11- 2019 ul. Czestochowska 66 a
LY. 26-065 Piekoszéw

Podpis ..eees

Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o0.0. przesyta w zalgczeniu wyniki
badari wody dla 10 préb pobranych w dniu 19.11.2019r. Sprawozdanie z badan nr:
2113/11/2019/M/1; 2113/11/2019/M/2; 2113/11/2019/M/3; 2113/11/2019/M/4;
2113/11/2019/M/5; 2113/11/2019/F/1; 2113/11/2019/F/2; 2113/11/2019/F/3;
2113/11/2019/F/4; 2113/11/2019/F/5.

Zgodnie ze sprawozdaniami woda nadaje si¢ do spozycia przez ludzi.

PREZESyZARZADU
Mar rd&‘zﬂ\

D

Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.0.

ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszow tel/ fax (041) 375-14-62

NIP 959-183-08-43 e-mail: biuro@zukpiekoszow,pl
REGON 260241972

Sad Rejonowy w Kielcach KRS 0000310731; kapital zak}. 23 005 000,00 PLN

nr rach.: Bank Spétdzielczy w Lopusznie O/ Piekosz6w 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001
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05-119 Legionowo, ul. Koseiclna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka "Z;,ﬁ\;:“\&“ e
FILIA POLUDNIE;
41-104 Myslowice, ul, Fabryczna 7 www.jars.pl AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: 2113/11/2019/F/5
| Zleceniodawea: Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0, 26-065 Pickos;d\\:ﬁl‘ C?Arnox»ska 34 54a
| Zlecenie Nr: 2113/1172019 ’ S ]
[A) - metodyka akredylowana, refarencyjna - o ile prawo tak stanow (wynik mozna wykorzyslaé do oceny zgodnose: w obszarze regulowanym ptawme)

(Ae) = melodyka akredylowana z zakresu elaslycznego - referencyjna o ile prawo lak stanowiiréwnowazna do referencyjne] (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéei w obszarze
regulowanym prawrej

(Ar) - metodyka akredylowana, rdwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosc w. obszarze regulowanym prawnie)

(O) - melodyka akredylowana w zakresie OiB

*(A) - melodyka akredylowana Podwykonawcy

* . melodyka nieakrady Podwyk y
Punktpoboru:  Kurekczerpalny - ts e
Przedmiol badania: l Woda przeznaczona do spozycia )
Adres pobrania; 1 26-065 Pickoszow, Szezukowskie Gorki 35 A
Migjsce pobrania. Szkola Podstawowa w Szczukowskich Gorkach
Pochodzenic wody: | wjecie Gorki Szczukowskie
Rodzaj ujecia. glebinowe
Temp. pobranej prébki 12,1 °C
Data i godzina: 119-11-2019  09:55
Pobranie probek wg:  {A) PN-ISO 5667-5.2017-100Ap1:2019-07
Tmuponp;rébek. y JARS S.A w Probkobiorca.  Probkobiorca JARS nr: 196
Numer probkic  12006/11/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  19-11-2019 Data zakonczema badan:  26-11-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé**
Azolany mg1 (A) PN-EN [SO 13395:2001 NMZ-9
LK =
30 <0.89
Azoyny mg/] (A) PN-EN [SO 13395:2001 MZ-9
LK
0.50 < 0,066
Barwa mg1 Pt (A) PN=EN 180 7887:2012 pki 6 MZ-9
LK
<35
Jon amonowy ml (A) PN-EN 150 11732:2007 pkt 4 MZ-9
LK
0,50 <0,13
Liczba progowa smaku {TFN) {A) PN-EN 1622.2006 NZ9
LK
<1
Liczba progowa zapachu (TON) {A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
Mangan ngl (Ac) PN-EN 1SO 11885:2009 MZ-9
Lk 50 23 2

2113M172019/FI5 . Strona 1




Mgtnosc NTU {A) PNEN 180 70271 2016-09 pht NMZ9
K 3
l 15 02
pH - 1A} PN-EN 180 10523:2012 M7-%
Lt
6.5-93 74 0,2
Przewodnosc clehryczna nS em (A) PN-EN 27888 1999 (aulomatyzna MZ9
11 |wlasciwa w temp 28°C Kompensacya temperatury)
2500 300 t15
Zelazo uel (Ae) PN-EN 1SO 118852009 AZ-9
LK
200 80 =8
\17-9 - Rozparzadzenie Mintstra Zdrowa z diin 7 srudnia 2017 ¢, w sprawae Jakosa wody przeznaczone) do spozycia przez ludz (Dz Uz 2017r. Poz. 2294)

** . nigpewno4t rozszerzona wyrniku przy

poziomie ulnoscl ok. 95%1 wpbiczynniku rozszerzenia k=2 (@ uwzglednia riepewnoéct pobierania probek)

e

Wyniki odnosza sig wylaczni
WAROSCIAM) granicZNymI oraz Kiedy OKresions Jest 10 w uzgod
Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w iloscr 1 szl 1 bez pisemne) 290
W eiagu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji

1e do badanych probek . Nlep‘e.wnosc wynikdw padaje sie w syluacyl. gdy ma lo znaczenie dis mlar—t;damam wynikéw bad
mieniach z Kiientem
dy laboralonum nie moze byt powielane inaczej. jak tylko w calosci.

an lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

Uiwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz

Egz.Nr 1 Zlecemodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektroniczne) z rozszerzenicm
elektronicznym W zwigzku z tym wszystkie wydruki. o ile nie s3 potwierdzone za zgodnose z oryginalem, sy kopiamu,

Migjsee wykonywania badan. LL - Layski. LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
LL 1 P-Decyzja nr HKN 26/2019 zdna 04 11.2019 ¢ wydana przez PP1S Legionowo
LK1 P-Decyzja nr NS/HKISH560/ZLAWIT1-28/2019 z dn. 26.09 20191 wyd. przez PPIS Kalowice

Koniec Sprawozdanla

+ pdll. podpisane kwalifikowanym podpisem

Sporzadzono dnia:

26-11-2019

Autoryzowal wynik:
Fi
ro
al
K3

Zatwierdzil:

Pracownik JARS nr; 520

Podpisano:

Kwalilikowanym podpisem elektronicznym
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Sprawozdanie z badan Nr: 2113/11/2019/F/4

| Zleceniodawea:

Zaklad Ustug Komunalnych w Pickoszowie Sp. z 0.0, 26-065 Pickoszow ul. Czarnowska 54 54a

2113112019

Zleccnie Nr:

(A) - metodyka akredylowana, referencyjna - o ile prawo lak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéc w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - melodyka akredytowana  zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo lak slanowi/réwnowazng do relerencyjne) (wynik mozna wykorzyslac do oceny zgodnoéei w obszarze

regulowanym prawnie)

(Ar) - melodyka akredylowana, réwnowazna do referencyjne) (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosc: w obszarze regulowanym prawnie)

(O) - metodyka akredylowana w 2akresie OiB
*(A) - melodyka akredylowana Podwykonawey

* . metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru. o - Kurek czerpalny’

Przedmiot badania: . Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 26-065 Piekoszow, Galezice
Migjsce pobrania; | Przepompowmia wody Galgzice
Pochodzenie wody: | ujecie Lesica

Rodzaj ujecia | glebinowe

Temp. pobranej probki: | 123°C

Data i godzina: | 19-11-2019  09.35

Transpor probek:  JARSS.A

Pobranic probek wg  (A) PN-ISO 5667-5.2017-10/Ap1.2019-07

Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr 196

Numer probki:  12009/11/19

Ocena probki.  bez zastrzezen

Pna.'nrzow:m

Data rozpoczgeia badan: 19-11-2019 Data zakoniezenia badan:  26-11-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wrynik / NiepewnoS§é**
Azotany mgl (A) PN-EN ISO 13395:2001 AMZ9Y
LK
50 15 7
Azotyny mgl (A) PN-EN [S0 13395:2001 \Z9
LK
0.50 < 0,066
Barwa mgl Pt (A) PN-EN [S0 7887:2012 pkt 6 MZ-9
LK
<5
Jon amonowy mgl (A) PN-EN 150 11732:2007 pke 4 MZ-9
LK
0,50 0.17 0l
Liczba progowa smaku (TFN) (A) PN-EN 1622:2006 MZ9
LK
<l
Liczba progowa zapachu (TON) (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
Mangan pgl {Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ9
ek 50 <10
Slrona ‘1J




Mgtnosc NTU (A} PN-EN 150 7027-1:2016-09 pkt MZY
LK S3
0.89 =0.13
pH = (:A) PN-EN IS0 10523 2012 MZ-9
LL
635-95 74 *0,2
Przewodnos¢ clehiryczna pSem (A) PN-EX 27888 1999 (automatyczna MZ-9
LL  |wlascwaw temp 25°C kompensacja temperatury'}
2500 555 +28
Zelazo uel {Ac) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-Y
LK
200 17 £2
MZ=9 - Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudima 2017 r. w sprawie Jakosci wody przeznaczong) do spodycia preez luda (Dz Uz 2017r, Poz 2294)

** - niepewnos¢ rozszerzona wymku przy poziomie uinosci ok. 95% 1 wpdlczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglgdnia niepewnoédci pobierania prébek)

Wyniki odnosi;;ae wy-rlat-:znle do badanych prébek . N|epe§vnoé¢ wynikéw podaje sig w s;tuac;;. gdg ma lo znaczenie dia miamdaj.ﬁ-c.)éci u\;ynikaw badaf ub Zgodnoscl z wyspecyfikowanymi

warosciami granicznymi oraz Kiedy okresione |est 1o w uzgodnieniach z Khenlem
Sprawozdanie zawiera wyriki badan prébak w ilosci 1 szt | bez pisemne; zgody laboralenum nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosc.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Khient ma prawo do reklamacy

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr1 Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miegjsee wykonywania badan: LL - Lajskr, LK - Myslowice, P - Pormar 1n situ
LL i P-Decyvzia ne HKN 26/2019 zdnia 04 11.2019 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK t P-Decyzja nr NS/HKIS/A560/ZLMW/T1-28/2019 zdn 26.09 2019 wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA. Orygmnalne sprawozdama z badan sa wydawane w formie elektroniczne 7 rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanvm podpisem
elektronicznym W zwiazku z tym wszvstkie wydruki, o 1le nie s3 potwierdzone za zgodnose z oryginalem. s kopiani

Koniec Sprawozdania

Sporzgdzono duia:
11 Fl
26-11-2019 6
£l
K3

Autoryzowal wynik:

Zatwierdzil: Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pracownik JARS nr: 520 U ILRUREN AT RN OO

21131

1/2018/F/4

Slrona 2
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Sprdwozdanle z badan Nr: 2113/11/2019/F/3

| Zleceniodawra:

Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp z0.0. 26-0635 Plekosl.ﬁw ul Czarnowska 54 54a

1 Zlccenle Nr-

"1%311 112019

(A) -metodyka akredylowana, reretencmna -6 1le prawo tak stancwi (wynik mozna wykorzyslaé do oceny zgodncéu w.obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - melodyka akredylowana Z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo lak slanowiréwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnedci w obiszarze

regulowanym prawnig)

(Ar) - metodyka akredylowana, réwnowazna do
(0) - melodyka akradylowana w zakresie OIB
“(A) - melodyka akredylowana Podwykonawcy

referencyjne| (wynik mozna wykorzyslat do oceny zgodno$ci w obszarze ragulowanym prawnie)

- metodyka nisakredytowana Podwykenawcy

Data i godzina.

i 112°C
|]9-ll-20!9 0840

'Punkt poboru; " Kurek czerpalay - woda chlorowana ~
Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spozycia

Adres pobrania | 26-065 Pickoszow. ul, Przemyslowa 3

Miejsce pobrania. Megastyro Sp.zo 0.

Pochodzenie wody! | ujecie Pickoszow 1

Rodzaj ujecia. | glebinowe

Temp. pobranej probki:

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5.20

17-1074p1:2019-07

Transporiprobek:  JARS S.A. Prabkobiorca:  Probkobiorca JARS nr 196
Nutmer probki,  12010/11/19 QOcena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan:  19-11-2019 Data zakonczenia badan: ~ 22-11-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Azotany myl (A) PN-EN 150 13395:2001 NZ9
LK
50 35 +2
Azotyny mgl {A) PN-EN [SO 13395200] MZ-9
LK
0,50 <0,066
Barwa mgl Pt (A) PN-EN 180 7887:2012 pk1 6 MZ9
LK
<5
Jon amonawy mgl (A) PN-EN ISO 117322007 pkt 4 NZ-9
LK
0,50 <013
Liczba progowa smaku (TFN) {A) PN-EN 1622 2006 MZ-9
LK
<l
Liczba progowa zapachu (TON} (A) PN-EN 1622:2006 MZ9
LK &
Mangan pgl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ9
LK 50 <10

[211&11/2019#!3

Strona _1|




Metnose NTU {A) PN-EN 1SQ 7027-1:2016-09 pki MZ9
LK 33
033 £0.05
pH & (A) PN-EN SO [0523.2012 MZ-9
LE
6.5-935 6.9 £0,2
Prezewodnose elehtrycana pSem {A) PN-EN 27888 1999 (automatyczna MZY
LL [wlasciwaw temp. 25°C konipensacja temperatuwy )
2500 724 =36
Zelazo pel (Ae) PN-EN IS0 118852009 NMZ9
LK
200 <40

M2Z-9 - Rozporzadzeme Ministra Zdrowia z dnia 7 grudua 2017 1. w sprawie jakosct wody preeziaczaney do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2 2017r, Poz 2294)

** = niepewnose rezszerzona wyniku przy poziomie ulnosel ok, 95% 1 wpdlezynniku rozszerzema k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

Sl

Wyniki odroszq sie wytacznie do badanych probek . Niepswno$c wynikow podaje sig w syluacji. gdy ma to znaczenia dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnoéci z wyspecyfikewanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okresione jest 1o w uzgodrieniach z Kiientem,

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w llosc: 1 szt 1 bez pisemne] zgody laboratonum nie moze by¢ powielane inacze), jak tylko w catosa

W ciggu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badar Khent ma prawo do reklamacy

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr1 Zlecemodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wfm-

Migjsce wykonywara badan; LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomuar in situ
LL 1 P-Decyzga nr HKN 26/2019 z dmia 04.11.2019 v wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKIS/MH560/ZLAW/T1-28/2019 zdn 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elekironiczne) z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym W zwigzku z tym wszvstkie wydruki, o ile nie s3 potwierdzone za zgodnosc z oryginalem, sg kopiari

Koniec Sprawozdania

Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
25-11-2019 Fl W ; i
Fé Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Gl
K3 Pracownik JARS nr: 520

211311/2019/F13 Strona 2J
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L LABORATORIA BADAWCZE = //-/_..\\'“-\ 3 R
05+119 Legionowo, ul, Koseiclna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ‘w,,,';\“\&“ vABAAIA
FILIA POLUDNIE: LAY
41304 Myslowice, ul, Fabryczna 7 www.jars.pl AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: 2113/11/2019/F/2
! Zleceniodawca; Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowte Sp zo.0 26-065 Pickoszow ul. C;a;nO\»ska 54 54a
| Zieceaie Nr: 2113112019 e

(A) - metodyka akredytowana, referencyjna - o ile prawo lak slanowi {wynik mozna wykarzystat do oceny 2godnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - melodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o lle prawo lak slanowi/réwnowazina o referencyjnej (wynik mozna wykorzystad do oceny zgodnodci w obszarze
regulowanym prawnie}
{AT) - metodyka akredytowana. réwnowazna do referencyjne) (wynik mozna wykorzyslaé do oceny zgodnodc w obszarze regulowanym prawnie)
() - melodyka akredylowana w zakresie OiB
*(A} - meledyka akredytowana Podwykonawcy

* . metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru: . Kurek &.nrpalny %X
Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 26-065 Piekoszow, ul. Czestochowska 110
Migjsce pobrania. | Zespot Placowek Oswiatowveh w Pickoszowie
Pochodzenie wody. ! wecte Piekoszow [
Rodzaj ujgcia | glebinowe
Temp. pobranej probki: 13,1 °C
Data i godzina: || 19-11-2019 08:55
Pobranie probek wg  (A) PN-1SO 5667-5.2017-10/Ap1:2019-07 ; ‘ =
Transport probek.  JARS 5.A Probkobnarca  Probkobiorca JARS nr 196
Numer probkic  12008/11/19 Ocena probki.  bez zastrzezet
Dara rozpocz¢eia badan: — 19-11-2019 Data zakoriezenia badan:  22-11-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymsagania Wynik / Niepewno§é**
Azolany my1 (A) PN-EN 180 13395.2001 MZ9
LK
50 42 =0
Azonyny mg] (A) PN-EN [SO 133952001 MZ-9
LK e
0.50 <0066
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pki & MZ9
LK
<5
Jon amonowy mg1 (A) PN-EN IS0 11732.2007 pki 4 MZ-9
LK
0,50 <0,13
Liczba progowa smaku ( TFN) (A) PN-EN 1622 2006 MZ-9
LK
<1
Liczba progowa zapachu (TON) (A) PN-EN 1622:2006 AMZ9
LK
=1
Mangan T {Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ9
LK
50 <10

2113/11/2016/F 12 Strona 1 I




Mgtnosé NIU [ A) PN-EN 1SO 7027-1 2016-09 pkt MZ-Y
LK 53
021 0,03
pH - 1 A) PN-EN IS0 10523:2012 MZ-9
LL
6,5-9.5 72 20,2
Przewodnodé eleMryczna 1S cm 1A} PN-EN 27888 1999 (automatyczna AZY
Lt |whasawa w temp 25°C kompensacja temperatury)
2500 825 41
Zelazo ngl (Ae) PN-EN SO 11885:2009 NMZ-9
LK
200 6.8 0,7
MZ-9 = Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosa wody przeznaczone) do spozycia przez ludzs (Dz U, z 2017, Poz 2294)

* . niepewnost rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoscr ok. 95% 1 wpoiczynniku rozszerzenta k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobiarania probek)

— " )
Wyniki odnoszg sie wylaczmie do badanych prabek . Nigpewnasé wynikéw podaje sig w syluacy. gdy ma lo znaczenie dla miarodajnoéc wynikdw badan lub zgodnodci z wyspecyfikowanymi
Wartosciami granicznymi oraz kiedy okresione jestio w uzgoanieniach z Kiientem
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w odcr 1 szt 1 bez pisemne; zgody laboralorium nie moze by¢ powielana inacze), jak tylko w calosci.

W ciagu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badan Khient ma prawo do reklamacy.
Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w.'nr
Migjsce wykonywania badan. LL. - Lagski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzpa nr HKN 26/2019 zdmia 0411 2019 r wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKISMHS60/ZL/W/71-28/2019 zdn. 26 09.2019r wyd. przez PPIS Katowice
UWAGA. Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektroniczne) 7 rozszerzemem * pdf. podpisane kwalfikowanvm podpisem
elektronicznym. W zwigzku 2 tym wszystkie wydrukt, o ile me sq potwierdzone za zgodnosc 7 orygunatem. sy kopiami.
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono doia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
25-11-2019 9, :
1 1 r6 Kwalifikowanym podpisem eleklronicznym
Gl
K2
Pracawnik JARS nr: 520 (T
2
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Sprawozdanie z badan Nr: 2113/11/2019/F/1

r =
' Zleceniodawca:

Zaklad Ustug Komunalnych w Pickoszowie Sp- z 0.0 26-065 Piekoszow ul. Czarnowska 34 54a

Zlecenie Nr:

2113/11/2019

(A} - metodyka akredytowana, referency|na - o ile prawo tak stanow! (wynik mozna wykorzyslaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawmnie)

(Ag) - melodyka akredylowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo Lak slanowilréwnowazna do referencyjngj (wynik mozna wykorzyslat do oceny zgodnoéc: w obszarze

regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredylowana, rownowazna do referancyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(0) -melodyka akredylowana w zakresie Oi8
“(A) - matodyka akredytowana Podwykonawcy

* - melodyka nieakredytowana Podwykanawcy

Punkt poboruz Kurek czerpalny
Przedmiol badania: || Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania | 26-065 Piekoszow, Rykoszyn, ul. Swigtokrzyska 112
Migjsce pobrania . Szkola Podstawowa w Rykoszynie
Pochodzenie wody: I' wecie Szezukowice
Rodzaj ujecia glebimowe
Temp. pobranej probki: 1240 ¢
Data 1 godzina 19-11-2019  09:20
Pobranic probek wg.  (A) PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019:07 = ) )
Transport prébek:  JARS S.A Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 196
Numer probki:  12007/11/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpocz¢eia badan:  19-11-2019 Data zakonczenia badan.  22-11-2019
Lab. Badany paranmietr im. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé**
Azotany mg/1 (A) PN<EN IS0 13393-2001 MZ-9
LK
50 10 +2
Azotvny mavl {A) PN-EN IS0 13395.2001 MZ9
LK
0,30 < 0,066
Barwa mg] Pt | (A) PN-EN IS0 78872012 pkt 6 MZ-9
LK
<5
Jon amonowy mgl (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 MZ-9
LK
0,30 <013
Liczba progowa smaku (TFN) (A) PN-EN 16222006 NZ-9
LK
<1
Liczba progowa zapachu (TON) (A) PN-EN 1622:2006 NZ-9
LK
<1
Mangan ngl (Ae) PN-EN 150 1 18852009 MZ-9
LK 50 <1,0
21131 12019F N Strona J




Memosé NTLU 1A) PN-EN 150 7027-1.2016-09 pkt MZ9
LK 2
0.34 0,05
pH - (A)PN-EN IS0 105232012 MZ9
LE
6,595 7.6 20,2
Przewodnosé elehryczna puSem (A)PN-EN 27888 1999 (auwomatyezna MZY
L1, |wlasowaw temp 25°C kompensacia temperatury)
2500 345 17
Zelaza nel {Ae) PN-EN [SO 11885:2009 MZ-9
LK
200 24 +2
M7-9 - Rozporzadzenie Mimstra Zdrowia z diia 7 grudiia 2017 r. w sprawie jakosct wody przeznaczone] do spozycia przez ludza (Dz.U. z 2017r, Poz. 2294)

** - NIepewNoSC rozszerzana wyniku przy poziomie ufnodei ok. 95% I wpdlezynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglgdnia niepewnodci pobierania probek)

Wyniki ednoszq sig wylgeznie do badanych prébek , Niepewnos¢ wynikéw podaje sie w sytuagi. gdy ma fo znaczenie dia miarodajnosei wynikow bada lub zgodnoéci z wyspecyfikowanymi
warlosciam granicznymi oraz Kiedy okresiona jest 1o w uzgoanieniach z Klientem
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prabek w ilosci: 1 szt i bez pisemne) zgody laboratonum nie moze byé powielane maczej, jak tylko w calosc:
W ciagu 14 dri od olrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do raklamacji.

: e g T o ]
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz Egz.Nr1 Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum whn_

Migjsce wykonywana badai L - Lajski, LK - Myslowice. P - Pomiar in situ
LL 1 P-Decyzu nr HKN 26/2019 2 dnia 04 11.2019 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK 1 P-Decyzja nr NS/HKiSHS60/Z1/W/71-28/2019 zdn. 26 09.2019¢ wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA Oryginalne sprawozdania z bada sa wydawane w formie elektroniczngj 2 rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym W zwigzku 2 tym wszystkie wydruki, o 1le me sg polwierdzone za zgodnoié z oryginalem. sg kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

5_ 22019 Fl . f?
25-11-201 F6 Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

K Pracownik JARS . 520 AT E T 1]

2113M112019/FNM Strona z]
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Sprawozdame z badan Nr. 2113/11/2019/M/5

| Zleceniodawea:

Zaklad Uslug Komunaluych w Piekoszowie Sp. za.0. 26:065 Pickaszow ul Czamowska 54 54 544 ’

i Zlecenie Nr:

: 21131172019

(A) - melodyka akrndywwana referencyina - o ile prawo tak stanow: (wynik mozna wykorzystat do oce.
(Ae) - melodyka akredylowana z zakrasu elastycznego -

regulowanym prawnie)

(Ar} - metodyka akredylowana, réwnowazna do referencyjne {wynik mozna wykorzyslat do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredylowana w zakresie OiB
“(A) - melodyka akredylowana Podwykanawcy

*  -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

ny zgadnosa w obszarze r&guluwanyrn prawnis)
~referencyjna o ile prawo fak stanowi/réwnowazna do referencyjne| (wynik mo2na wykorzyslaé do oceny zgodnosci w obszarze

Punkt pobqru. Knrel: mrpalny woda chlomwm PR ¢ G
Przedmiot badania. T Waoda przeznaczona do spozy cia S =
Adres pobrania: : 26-065 Piekoszow, ul. Przemyslowa 3
Migjsce pobrania. Megastyro Sp. zo o
Pachodzenie wody: I ujgcie Piekoszow 11
Rodzaj ujecia: il glgbinowe
Temp. pobranej probki: 11,2°C
Data i godzina: | 19-11-2019 0840
Pobranie probek wg.  (A)PN-EN 150 19458:2007 . .
Tmsportppzﬁbek, " JARS §.A Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 196
Numer probki:  12010/11/19 Ocena prabki.  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  19-11-2019 Data zakonczenia badan:  22-11-2019
Lab. Badany parametr jom, Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Liczba bakicrit z grupy coli JKA00m) | (Ae) PN-EN IS0 Y308-1.2014-12, (Ae) MZ9 0
LK PN-EN IS0 9308-1:2014-12:A1:2017- 0
o4
Liczba enterokokow JIA100m] | {Ae) PN-EN (SO 7899-2:2004 MZ-9 0
LK 0
Liezba Eschenchia coli JRI00ml | (Ae) PN-EN IS0 9308-1:2014-12, (Ac) MZ-9 0
LK PN-EN IS0 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Ogolna liczba iikroorganizmaw Jik/Iml | (Ae) PNEN 150 62222004 MZY 16
Lk |w22=2%C L

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudmia 2017 r. w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017x.. Poz 2294)

12113.'112019!!«15
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** - mepewnodé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 85% 1 wptlczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnoédci pobigrania Probek)

Wyniki odnosz2g sig wylgeznie do badanych probek . Niepewnosé wyrikéw podaje s@ w sytuacy, gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci w_yﬁWW badar [ub Eﬁo_sci 2 wyspecyfikowanymi
warlosciami granicznymi oraz kiedy okresione jast to w uzgodnisniach z Klientem

Serawozdamia 2awiera wyniki badaf probak w oser 1 s211 baz pisamnef zgody laboratanum nie mazs byé powselane inacze), jek tylko w calosar,

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamagcyi,

Uwagi:

Sprawozdamie sporzadzono w 1 egz EgzNr1 Zlecemodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wim

Miejsce wykonywania budan LL - Lajski. 1K - Myslowice. P - Pamiar in situ
LL 1 P-Decyzja nr HKN 26/2019 zdnia 04 11.2019 r wydana przez PPIS Legionowo
LK 1 P-Deeyzia nr NS/HKISMA560/Z1LIW/71-28/2019 2 dn. 26.09.2019¢ wyd przez PPIS Kalowice

UWAGA. Oryginalne sprawozdama z badan sg wydawane w formue elektroniczne) 2 rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalitikowanym podpisem
elektronicznym W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o 1le nie sg potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem, s kopiami

Koniec Sprawozdania

Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

03 ;
22-11-2019 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elekironicznym

Pracownik JARS ne:124 I[NNI

21131172019/M/8 Strona 2
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Sprawozdanie z badan Nr: 2113/11/2019/M/4

| Zleceniodawea;

Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp zo.0. 26-065 !;;;‘k.;xsmw ul. Czurnowska 54 54a 1

. Zlecenie Nr:

2113/11/2019

(A) - metodyka akredytowana, referancyina - o ile prawo tak stanow| (wynik mozna wykorzyslaé do oceny zgodnodc w o

bszarze regulowanym prawme)

(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elaslycznego - raferencyjna o ile Prawo lak slanowiréwnowazna do referencyjnej (wynik mo2na wykorzystaé do oceny zgodnodcs w obszarze

regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredylowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzyslaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(0) - metodyka akredylowana w zakresia QIB
“(A) - meladyka skredylowana Podwykonawcy

*  -melodyka meakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru: ~ Kurek czerpalny

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania; 26-065 Pickoszow, Galezice
Migjsce pobrania: | Przepompowmia wody Galgzice
Pochodzenie wody. ! ujgcie Lesica

Rodzaj ujecia glebinowe

‘Temp. pabranej probka: 123°C

Data i godzina: 119-11-2019 09:35

Pobranic prabek wg

(APN-EN IS0 19458:2007

Transport probek: ~ JARS S.A. Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 196
Numer probki:  12009/11/19 QOcena probki bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  19-11-2019 Data zakoriczenia badan:  22-11-2019
Lab. Badany parametr jom, Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Liczba bakterii z grupy coli JIR100m] | (Ae) PN-EN [$0 9308-1.2014-12, (Ae)} MZ9 0
LK PN-EN IS0 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Liczba enterokokow J&100m] | (Ae) PN-EN [SO 7899.2:2004 AZ9 0
LK 0
Liczba Eschenchua colt JK/100ml | (Ae) PN-EN 150 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN ISQ 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Ogolna liczba mikroorganizméw JiksIml | (Ae) PN-EN 1SO 6222.2004 AIZ9 35
LK w 2242%C =

MZ-9 - Razporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudma 2017 r. w sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U 7 2017r., Poz 2294)

Iz1 1311/2019/M/4
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** - niepewnosé rozszerzona wyniku przy paziomie ufnosci ok, §5% i wptlezynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzgigdnia niepewnosci pobierania probek)

Wyniki odroszg sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikw podaje sig w sytuacyi, gdy ma lo znaczere dia miarodanodcl wynikéw badan lub'z_gomanym,
wartosciami gramicznym oraz kiedy okreslone jest to w uzgodmieniach z Klisntem.

Sprawozdanie zawiera wynik badanh probek w lodci 1 szt i baez pisemnej zgody laboralonum nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciagu 14 dni od olzymarua sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacj,

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzeno w 1 agz. Egz.Nr1 Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wim

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
LL 1 P-Decyzja nr HKN 26/2019 zdnia 04 11.2019 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK 1 P-Decyzja nr NS/HKISA 560/ZL/W/T1-28/2019 7 dn, 26 09.2019¢. wyd przez PPIS Kalowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektroniczme) z rozszerzeniem *.pdl, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruku, o ile nie sa potwierdzone za zgodnosé z oryginalem. sg kopiami

Koniec Sprawozdania

Sporzqdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano;
22-11-2019 o Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik JARS o124 [l IHIHHNAAANEORTC RO R ERE B

2113/11/2019/M/d Strena 2 ]
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JARS
-

IARS SA.
LAJSKI:
05-119 Legonowo, yl, Koscielna 2a

FILIA POLUDNIE:
41-104 Myslowice, ul, Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl

BADANIS

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 2113/11/2019/M/3

J Zleceniodawea:
|

E Zlecenie Nr:

2113112019

Zaklad Uslug Komunalnych w Pickoszowie Sp zo.0. 26-065 Plukuszﬁw ul. Czarnowska S;;'Ia :

_ |
S —

(A) - melodyka akredytowana, referencyina - o lle prawo lak stanowi {(wynik mona wykorzystat do aceny zgodnoder w obszarze regulowany

m prawnie)

(Ae) - melodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o le prawa lak stanowifréwnowazna do referencyne| (wynik mozna wykorzyslaé do oceny 2godnodc w obszarze

ragulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, rbwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnig)
(O) - melodyka akredylowana w zakresie Oi8
*(A) - metodyka akredytowana Padwykonawcy

* - melodyka nieakredytowana Podwykonaway

Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania; | Woda przeznaczona do spozveia
Adres pobrania; | 26-065 Pickoszow, ul. Czgstochowska 110
Migjsce pobrania: Zespol Placowek Oswiatowych w Prekoszowie
Pochodzenie wody: " 'wgcie Piekoszow |
Rodzaj ujecia | glebinowe
Temp. pobranej prabki: 13.1 °C
Data i godzina | 19-11:2019 0855
Pebranie probek w; APN-EN IS0 19458:2007 5 ;
YT i v Probkobiorca  Probkobiorca JARS nr. 196
Numer probki: ~ 12008/11/19 Ocena probki:  bez zastrzezert
Data rozpoczgeia badan:  19-11-2019 Data zakonczenia badan: ~ 22-11-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnod¢**
Liczba bakterii z grupy col JUA100mI [ (Ae) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12, (Ae} MZ-9 0
LK PN-EN IS0 9308-1:2014-12:A1:2017- 0
04
Liczba enterokokow Jk/100m] [ (Ae) PN-EN SO 7899-2:2004 MZ-9 0
LK 0
Liczba Escherichia coli JkA100ml | (Ac) PN-EN 150 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Ogolna liczba mikroorgamzinow Jk/Iml | (Ae) PN-EN 180 6222:2004 MZ-9 7 #9318
LK |w22e2°C o

MZ-9 - Rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia 7 gndnia 2017 r. w sprawie jakoser wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2 2017r., Poz. 2294)

lzmm.'zmgmrs
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** - epewnosC rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 85% i wpdlczynmiku rozszerzenia k=2 {nie uwzglednia niepewnosci pobiarania Probek)

- Wyniki odﬁu z;;¢ wyiqu‘nm do badanych prébek . Niepewnosé wymkaTv podaje sig w s;.i;;c”].. gdy mato znacién.ne dia mlarodajnosc@ynlkdw badar rLb zgodﬂ?m 2 wyspecyfikowanym;
warlosciami granicznyrmi eraz kiedy okreslone jest 1o w uzgodmiersach z Kliantem
Sprawozdanie zawiera wyniki badah prébek w iloscr 1 5211 bez pisemne;j zgody laboralonum nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosei.

W ciggu 14 di od alrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamagy),
[ — pr S5~ S ot St e e siids

- 5 = S e

Uwagi:

*“*niepewnosc wyniku 2 uwzglednieniem nicpewnosel pobierania probek, przy poziomie ufnoscr ok. 95% i ws rozsrerzenia k=2
pe Y L P! n

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz, Egz.Nr1 Zlecemodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Migjsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
LL 1 P-Decyzia nr HKN 26/2019 z dmia 04 11.2019 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK 1 P-Decyzja nr NSATKISMS60/Z1LAW/71-28/2019 z dn. 26 09 2019r, wyd przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdunia z badan sg wydawane w formie elektroniczne) z rozszerzemem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym W zwigzku z tym wszysikie wydruk1, 0 1le nie sg polwierdzone 7a zgodnosé z oryginalem, sa kopiami

Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
22-11-2019 Wz Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elekironicznym
pracownik JARS n: 124 | ILIIH A0 EROOO RO BRATRANANORII) B R
2113/11/2019/M/3
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WZ/ 95 U LoLG wpiyngto afi 11~ g, 4584,
—— Aﬁ?/'—w. L

JARS WUy,
\Z N
- S |
LAJSKE LABORATORIA BADAWCZE NS N
. 3 “ \:. —b
05119 Lemonowo, yl. Koscielna 2a mikrobiologia - ia - Gorl NN z
FILIA POLUDNIE; blologta - fizykochemia Sensaryka "'@“ PN
A1-104 Myslowice, ul, Fabryczna 7 www jars.pl AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: 2113/11/2019/M/2
Zleceniodawca; Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie S; zoo 26-065 Pickoszow ul Czamoﬁﬁkn 54 54a
| Zlecenie Nr: 211371172019 B o
s e - o

——

(A) - metodyka akredylowana, referencyjna - o le prawo Lak stanow (wynik mozna wykorzyslac do oceny 2godnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - melodyka akradytowana z zakresu elastycznago - referencyina o la prawo lak slanawi/réwnowazna do referancyjnej (wynik moimna wykol zarze
regulowanym prawnig) yinej (wy! ykorzysta¢ do oceny zgodnoéei w obs
(Ar) - melodyka akredylowana, ownowazna do referencyjne; (wynik mozna wykorzyslaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - melodyka akredytowana w zakresie OiB
“(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - melodyka nisakredylowana Podwykanawcy

Punktpobor:  Kurekczerpalny '
Przedmiot badania; | Woda prreznaczona do spozyeia
Adres pobrania; ' 26-065 Piekoszow, Rykoszyn, ul Swiglokrzyska 112

Szkela Podslawown w Rykoszynie
ujgeie Szezukowice

Migjsce pobrania
Pochodzenie wody:

Rodzaj ujgcia: | glebinowe
Temp. pobranej probki: (1214
Data i godzina: | 19-11-2019 09-20

Pohranie prébek wg;  (A)PN-EN SO 19458 2007

Transport probek: ~ JARS S A, Probkobiorea  Prébkobiorca JARS nr: 196

Numer probki:  12007/11/19 Ocena probkic bz zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  19-11-2019 Data zakoficzenia badan:  22-11-2019
Lab. Badany parametr jom, Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnodé**
Liczba baktent z grupy cohi ME100mI [ (Ae) PN-EN 1SO 9308-1'2014-12, (A¢) NZ-9 0
LK PN+EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Liczba enterokokaw JIK100m] | (Ae) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-9 0
LK 0
Liczba Escherichia cols JkA100mI | (Ae) PN-EN IS0 9308-1:2014-12, (Ae) MZ=2 0
LK PN-EN IS0 9308-1:2014-12°A1:2017 |
04
Ogolna hiezba mukroorpanizmow g1k Im} (Ae) PN-EN 1S0 6222:2004 MZ-9 69
LK |w22:2°C [

MZ-9 - Rozporzqdzenic Ministra Zdrowia z dnia 7 prudnia 2017 . w sprawie jakosci wody przeznaczane) do spozycia przez luda (Dz.U1 z 2017r., Poz 22943
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** - niepewnost, rozszerzona wyniku przy poziomie uinosci ok 5% | wpdlczynniku rozszerzenia k=2 (me uwzglednia niepewnoée: Pabierania prapex)

“Wynika 60nosz4 sig wytacznie do badanych pribek Niepewnos¢ wyrikow podaje sie w syluag), gdy ma fo Znaczenic die miarodajnodci wynikéw badan Iub zgodnoeg 3 wyspecyfikowanymi
warlosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnigniach z Khiantemn,
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prabek w ilosci 1 szt i bez Pisemne| zgody laboralonum nie moze by powielane Inaczej, jak lylko w catode),

W ciggu 14 dmi od otrzymania sprawozdania z badat Klient ma prawo do reklamacyl.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz EgzNr1 Zeceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwym w.rm-

Miejsce wykonywania badan: L.1. - Layski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzia nr [IKN 26/2019 7 dma 04 11,2019 1 wydana przez PPIS Legionowo
LK 1 P-Decyzja nr NS/HKISMAS60/ZLAV/T1-28/2019 7 dn. 26 09.2019r. wyd przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie ¢lekironiczney z rozszerzeniem * pdf. podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie 53 potwierdzone za zgodnosé 2 oryginalem, sj kopiami

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzownl wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

03
22-11-2019 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektranicznym

Pracownik JARS v: 124 || [HIININHINIEU ORI RO W
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FILIA POLUDNIE;
41404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2113/11/2019/M/1
' Zleceniodawca; Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp" ‘z 0.0 26-065 Piekoszow ul. Czarnowska 54 54a
[ S
| Zlecenie Nr: 2113/11/2019

(A) - metodyka akredytawana, referancyjna - o lle prawo tak stanow: (wynik mozna wykerzystaé do ocany zgodnescl w obszarze regulowanym prawnie)
{Ae) - melodyka akredylowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak slanowi/réwnowazna do referencyne; (wynik mozna wykorzyslaé do oceny zgodnoéc w obszarze
regulowanym prawrnia)
(An) - metodyka akredylowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysla¢ do oceny zgadnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
“(A) - melodyka akredytowana Podwykonawey
* -melodyka meakradytowand Podwykonawcy

Punktpoboru: ~ Kurek czerpalny A
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia

Adres pobrania: 26-065 Pickoszow. Szczukowskie Gorki 35 A

Migjsce pobrania: Szkola Podstawowa w Szczukowskich Garkach

Pochodzenie wody: ujecte Gorki Szezukowskie

Rodzaj ujgcia: | glehinowe

Temp. pobranej probki: 12,1

Data 1 godzina: | 19-11-2019 0955

DPobranie prabek wg.  (APN-EN TS0 19458 2007

Transport probek JARSS.A Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr 196

Numer probki.  12006/11/19 Ocena probki.  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  19-11-2019 Data zakonczenia badan:  22-11-2019
Lab, Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnos§c**
Liczba bakterii z grupy coli JIR100m] | (Ae) PN-EN IS0 9308-1:2014-12, (Ag) MZ9 0
LK PN-EN [SO9308-1:2014-12/A1,2017- 0
04
Liczba enterokokow J100ml | (Ae) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-9 0
EJK 0
Liczba Escherichia coli Jik100ml | (Ac) PN-EN [S0 9308-1:2014-12, (Ae) NZ-9 0
LK PN-EN [SO9308-1:2014-12:A1:2017- 0
04
Ogélna liczba wukroorganizindw Jk/Iml (Ae) PN-EN 180 6222:2004 M7-9 0
LK |w22e2°C %

MZ-9 - Rozporzadzenie Minisira Zddrowia z dmia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoser wody przeznaczonej do spozyeia przez ludz (Dz.U. z 2017r.. Poz. 2294)
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** - niepewnost rozszerzona wyniku Przy poziomie ufnosci ok. 95% 1 wpéiczynniku rozszerzenia k=2 (me uwzgigdria niepewnosc Pobierania Probek)

e
Wyniki odnosz3 sig wylaczrie do badanych probek . Nispewnosé wynikdw Podaje sig w syluac)i, gdy ma to znaczene dla miarodajnosci wyrikéw badaﬁ_l&z Z_gnu‘nosci Z wyspecyfikowanymi
wanosciami granicznymi oraz kiedy okresione jest lo w uzgodniersach z Kiientem
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosct 1 sz1 | bez Pisemne; zgody laboratonum nie moze by powielane inaczey, jak tylko w calose,
W ciagu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacy,

i B = y R R 9 ]

——
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzeno w 1 egz. Egz.Nr1 Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wtm-“

Miejsce wykonywania badan: 1L - Lajski, LK - Myslowice. P - Pomiar 1n sity
LL 1 P-Decyzia nr HKN 26/2019 z dia 04.1] 2019 . wydana przez PPIS Legionowo
LK1 P-Decyzia nr NSHKIS/4560/ZL/AN/T1-28/2019 7 dn 26 09.20191. wyd przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania 7 badari sg wydawane w formie elektroniczne) z rozszerzemem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
clektronicznym W zwigzku z tym wszyvstkie wydruki, o tle nie 53 petwierdzone za zgodnosé z oryginalem, 3 kopiami,

Koniec Sprawozdania

Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

03 I
22-11-2019 Doradca Analityczny Kwallfikowanym podpisem elekironicznym

PracowniJARS rr: 124 ||| WA GBI
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