SWIETOKRZYSKI
URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH
Wydzial Bezpicezenstwa i Zarzadzania Kryzysowego

al. 1X Wickéw Kiele 3, 25516 Kielce

PROTOKOL

z kontroli sprawdzajace; przeprowadzonej 30 sierpnia 2017 roku w Urzgdzie Gminy
Piekosz6w przez zespél skladajgcy si¢ z pracownikéw Wydziatu Bezpieczenstwa
1 Zarzadzania Kryzysowego swie;tokrzyskiego Urzedu Wojew6dzkiego w Kielcach.

Sktad zespotu:

Wlodzimierz Kuszak - kier. Oddz. Organizacji i Obrony Cywilnej upowaznienie Nr 694/2017
Andrzej Zasada - starszy inspektor wojewédzki upowaznienie Nr 695/201

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sprawdzajaca w zakresie realizacii zadaf zarzadzania

kryzysowego, ochrony ludnosci i obrony cywilnej dotyczacei:

1. Prawidlowosci wykonania i dokonania aktualizacji ~dokumentacji Zapewnienia
funkcjonowania  publicznych  urzadzen zaopatrzenia w wode w warunkach

specjalnych-kryzysowych.
2. Zabezpieczenia ujeé¢ i zbiornikéw wody pitnej funkcjonujageych w  uktadach
wodociggowych. A

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Zbigniew Pigtek - Wéjt Gminy Piekoszéw
Osoby udzielajyce informacji i wyjasnien:

1. Jerzy Wijas - Prezes Zakladu Uslug Komunalnych Sp. z o.o.
2. Roman Sidlo - Inspektor ds. Obronnosci z UG Piekoszéw

W czasie kontroli stwierdzono:

1. W zakresie prawidlowosci wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia
funkcjonowania  publicznych urzadzes zaopatrzenia W wode w  warunkach
specjalnych — kryzysowych:

1) Sposéb powiadamiania oséb decyzyjnych i mieszkafic6w gminy o ewentualnym
skazeniu wody. Po otrzymaniu informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej o wydaniu decyzji stwierdzajacej brak przydatnosci wody do
spozycia prezes Zakladu Uslug Komunalnych  natychmiast  informuje
0 wystapieniu skazenia:

a) Wéjta Gminy, Sekretarza Gminy oraz inspektora ds. obronnosci,
b) mieszkaricy gminy powiadomieni sa w sposéb Zwyczajowo przyjety tj.:
- za posrednictwem komunikatéw o skazeniu opublikowanych na stronie
internetowej Gminy i ZUK,
- zamieszczonych na tablicach ogloszeri gminy i solectw w ktorych wystapilo

; skazenie,
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lokalnych mediéw,
systemow glosnoméwigcych radiowozéw policyjnych i samochodéw OSP,
- syreny ostrzegawcze OSP,
- informacja bedzie podawana SMS.
¢) komunikat o skazeniu przekazywany jest do Starostwa Powiatowego w Kielcach
oraz Wojewodzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego za posrednictwem fax-u,
telefonicznie oraz poprzez wystanie stosownego pisma poczta.
2) Sposéb podania komunikatu o odwolaniu zagrozenia. Po otrzymaniu informacji
z Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o dopuszezeniu wody do spozycia
w analogiczny spos6b informowane s3 osoby decyzyjne oraz mieszkaficy gminy,
a takze Starostwo Powiatowe i WCZK.
3) Sposéb zabezpieczenia dostaw wody w warunkach specjalnych dla mieszkaficow
gminy:

a) w warunkach specjalnych - kryzysowych woda do spozycia dostarczana jest
w butelkach. Woda jest zakupywana w hurtowniach z napojami. Dystrybucje wody
prowadzi si¢ w ZUK, na oczyszczalni éciekéw w Piekoszowie jak réwniez przez
soltysow,

b) do celéw gospodarczych woda jest dostarczana przez jednostki OSP. Na terenie
gminy jest 6 jednostek OSP, ktére dysponuja 8 beczkowozami o Iacznej
pojemnosci 26 m>.

4) System dostaw wody w warunkach specjalnych-kryzysowych zostal ujety
»Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia
W wode w warunkach specjalnych dla Gminy Piekoszéw”.

5) Ujecia wody w miejscowoéci Piekoszéw I, Piekoszéw II, Szczukowice posiadajg
wazne pozwolenia wodno-prawne na pobér wody podziemnej do 14.01.2030 r.
a ujgcie Gorki Szczukowskie do 11.04.2033 roku.

2. W zakresie zabezpieczenia ujeé i zbiornikéw wody pitnej funkcjonujacych w ukladach

wodociggowych:

1) Zgodnie z zarzadzeniem _120.24.2017 Wéjta Gminy Piekoszéw - Szefa Obrony
Cywilnej Gminy Piekoszéw z dnia 27 czerwca 2017 r. w Sprawie wyznaczenia
koordynatora gminnego do nadzoru przygotowan publicznych urzadzen zaopatrzenia
W WO warunkach specjalnych role koordynatora gminnego w zakresie
przygotowania i realizacji zadan zabezpieczajacych ludnosé w wode pitng powierzono

Prezesowi ZUK Piekoszéw.

2) Sposéb prowadzenia aktualizacji dokumentacji. Dokumentacja  zapewnienia
funkcjonowania publicznych urzadzenh zaopatrzenia w wodg¢ w warunkach specjalnych
dla Gminy Piekoszéw zostata opracowana w lipcu 2017 r. oraz zatwierdzona przez
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Staroste Powiatu
Kieleckiego i Koordynatora Wojew6dzkiego Dyrektora Wydzialu Bezpieczenstwa
i Zarzadzania Kryzysowego SUW w Kielcach.

3) Przeprowadzono kontrole zabezpieczenia ujg¢ i zbiornikéw wody pitne]
funkcjonujgcych w ukfadach wodociagowych na przypadkowo wybranym ujeciu
wody w miejscowosci Piekoszow I
a) ujecie wody zlokalizowane w Piekoszowie I stanowi dwie studnie glebinowe

z ktorych woda podawana jest za pomocg pomp do zbiornika wyréwnawczego

(wiezy ciéniefi) dalej rurociggiem przesylowym podawana jest do stacji

uzdatniania wody skad trafia do sieci wodociaggowej,

- ujecie wody pitnej studnia nr 1 posiada wyznaczong strefe ochrony
bezposredniej ogrodzong siatka i oznaczong tablicg z napisem zabraniajacym
wstepu osobom nieupowaznionym, brama i dwa wiazy do studni zamykane sg
na kiédke,

- zbiomik wyréwnawczy (wieza ciénief) teren woké! zbiornika ogrodzony
z trzech stron, zdemontowane zostalo ogrodzenie od  strony

" ul. Czgstochowskiej podczas modernizacji polegajacej na poszerzeniu pasa
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drogi wojewédzkiej. Na ogrodzeniu brak tablic informacyjnych, Teren
zbiornika o$wietlony jedng lampg zamontowang na pomoscie wiezy cisnien.
Przygotowywane s przgsta w celu odtworzenia ogrodzenia,

- stacja uzdatniania znajduje si¢ W wydzielonym pomieszczeniu w piwnicach
budynku szkoly podstawowej przy ul. Czgstochowskiej. Teren szkoly jest
ogrodzony i monitorowany. Dwa komplety kluczy do pomieszczenia znajduja
si¢. w ZUK oraz jeden komplet jest o dyrektora szkoly,

- rozdzielnia elektryczna zlokalizowana na  osobnym placu  przy
ul. Czestochowskiej jest ogrodzona, ogrodzenie zamknigta na ktédke, jest
tablica informacyjna oraz lampa o$wietleniowa na czujnik ruchu.

4) Zostat zakupiony agregat pradotwérczy, ktéry w przypadku braku zasilania
wykorzystywany jest jako zastgpeze Zrodlo energii.
5) Wedlig o$wiadczenia Pana Wijasa - Prezesa ZUK na obiektach prowadzony jest

monitoring oraz dwa razy w tygodniu prowadzona jest kontrola obiektéw przez
konserwatora sieci.

W toku kontroli wykonane zostaly zdjecia:

Terenu ujecia wody pitnej - studni nr 1 oraz wiazéw do studni zamykanych na kt6dke

2. Zbiornika wyréwnawczego (wiezy cisnien) oraz lampy zamontowanej na pomoscie

wiezy i ogrodzenia zbiornika od strony ul. Czgstochowskiej

Stacji uzdatniania wody

Terenu rozdzielni elektrycznej

5. Przgset do odtworzenia ogrodzenia zbiornika wyréwnawezego (wiezy cidnien)
znajdujgcych si¢ na hali ZUK

6. Agregatu pradotwérczego na hali ZUK
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ktére stanowig zatgcznik do Egz. Nr 2 Protokétu.

Odpowiedzi i wyjasnienia na pismo z dnia 01.08.2017 . (znak: BiZK.IV.431.8.2017) zostaly
przekazane przez wéjta Gminy Piekoszéw do Wydziatu Bezpieczeristwa i Zarzadzania
Kryzysowego SUW w Kielcach pismem z dnia 25.08.2017 r. (znak: ORG.1710.4.2017.BM)
ktére stanowi zalgcznik do Egz. Nr 2 Protokéhu.

Po spotkaniu w 30 sierpnia 2017 r. z Wojtem Gminy Piekoszéw zesp6t kontrolny wpisat sie
do ksigzki kontroli pod poz.3/2017.

Stwierdzone nieprawidlowosci i uchybienia

1. Brak czgsci ogrodzenia terenu wokét zbiornika wyréwnawczego (wiezy cisnien),
zdemontowane jest ogrodzenie od strony ul. Czgstochowskiej.

2. Brak tablic informacyjnych zakazujgcych wstepu na teren zbiornika wyréwnawczego
(wiezy cisnien).

Whioski

Z przeprowadzonej kontroli sporzadzone bedzie sprawozdanie, ktére przekazane zostanie
Wéjtowi Gminy Piekoszéw.
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Protokét niniejszy zostat sporzadzony w2 - ch jednobrzmigcych egzemplarzach.
Obowiazkiem stron postepowania jest parafowanie wszystkich stron protokotu.

Kierownik jednostki kontrolowanej zostat poinformowany, ze moze zglosi¢ w ciggu
7 dni od daty podpisania protokohy, pisemne wyjaénienie - co do zawartych w protokole
ustalefi oraz o prawie odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozeniu w terminie 7 dnj
od dnia jego otrzymania pisemnego wyjasnienia przyczyn odmowy,

Piekoszéw dnia 30.08. 2017 .
(miejscowosé)

(podpis kierownika jednostki kontrolowane;j Jub
osoby upowaznionej, uczestniczacej w ogledzinach)

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr. 1 — Wéjt Gminy Piekoszéw

Egz. nr. 2 - Zesp6t kontrolny




