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Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHS.9051.2. 492 2018
SPRAWOZDANIE Z BADAN

682/0BS/SP/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 4
Zakiad Usiug Komunalnych w Piekoszowie Sp.z 0.0, ul. Czamowska 54A,

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBK!:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

26 -065 Piekoszow

Zlecenie Nr LHS.9052. 356 .2018
woda do spozycia

bez zastrzezen

2018 -05- 7 3

Kielce, dnia-

z dnia: 15.05 2018

wodocigg Piekoszow |I, 2604PPPPW 1045, Piekoszaw |, ul. Czarnowska, hydrofornia.

Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas, zaswiadczenie nr LHS/24/2018, wydane

przez WSSE Kielce)
PN-ISO 56687-5:2017-10; PN-EN I1SQ 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

16.05.2018 godz. 9.45
15.05.2018 godz.11.15
15.05.2018/ 21.05.2018

Wanos¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod | Znak wynik . ldentyfikacja metody
Liczba baklern grupy coli (A) Jth/100mI 011a = 0 il PN -EN ISO 9308-12014-12+A1 2017-04
Liczba enterokokéw (A) Jkf100m] 013a = 0 1] PN-EN ISO 7899-2'2004
Liczba Escherichia coli (A) stk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1.2014-12+A1 2017.04
0 Bez nieprawtdiowych i .
Ogoélna liczba mikroorganizmow i 0253 = 3 naor ez niep awi42 Wy PN-EN ISO_6222,2004
wlemp 22:2°C (A) zmian Meloda posiewu wglebnego
Akceplowalna przez
3 & konsumenlow | bez
Barwe (A) mg Plidm 051b < 2 meprawidiowych PN-EN ISO 7887 2012 p 6 meloda C
zmian'™®
Akceplowalna przez
konsumentow | bez
Metnosc (A) NTU 052a < 020 nieprawidlowych zmian fnr:[E: fec: T‘]Z?? “HTRR
Zalecany zakres oRg Aelclometrycana
warlosci do 1,0
Slezenie jonéw wodoru (pH) (A) 054a = 72 6,5-8,5 PN-EN ISO 10523 2012
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa uStem 057a = 707 5500 PN-EN 27888 1399
w 25°C (A)
Stish Akceplowalny przez  |PN-EN 1622 2006
TEN {smak) (A) P 059a < konsumentéw 1bez  |Meloda uproszczona, parzysla, wybor
rozcienczenia
nieprawidlowych zmian. |niewymuszony
I Akceplowalny przez  [PN-EN 1622 2006
TON (zapach) (A} A 061a < 1 konsumentdw 1 bez  {Meloda uproszczona, parzysla. wybor
rozcienczenia
nieprawidiowych zmian |nieviymuszony
Antymon (A) pg!dm’ 103a < 1.2 50 PB/OBI/05 wydanie 1 z 18 02 2008 r
Arsen {A) ug/dm?® 104a < 12 10 PN-EN ISO 11969 1099
Azotany (A) mg NO,/idm® | 110b = 3 50% PN-EN ISO 10304-1°2009+AC 2012
Azotyny (A) mg NO»/6m® | 111hb < 0,02 0,50 PN-EN IS0 10304-1°2009+AC 2012
Bor (A) mg/dm® 114b < 005 10 PB/OBS/25 wydanie 1z 31 10 2008 r
Bromiany (A) ugldm? 115a < 50 10" PN-EN ISO 15061:2003
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Nr sprawozdania: LHS.6051.2. Y¢4 2018 Kielce. dnia: 2018 -05- 7 3

[EWU”’-' (A) | mafdm’ l 121b | = 28 250 PN-EN ISO 10304-1 200040 2012
Chrom og (A) pglam?® 123a < 5 50 PN -EN ISO 15586: 2005

Cyjanki (A) pgldm?® 126a < 5 50 PN-80/C-04603/01

Fluorks (A) mag/dm? 133b = D0,Ue 15 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC 2012
Glin (A) pgldm® 136a < 20 200 PN-EN 1SO 12020.2002

Kadm (A) pofdm® 139a < 05 50 PN-EN ISO 15586 2005

;}agnez (A) mg/dm?® 141b | 7-125'® PN-C-04554-4 1999 Zatacznik A
Mangan (A) pg/dm’® 142a < 2 50 PN -EN ISO 15586, 2005

Miedz {A) mg/dm’ 143b < 005 it Sl PN-ISO 8288.2002 metoda A

Nikiel (A) pgiem® |- 145a < 30 267 PN -EN ISO 15586 20C5

016w (A) pgrdm’? 1462 < 2 10 PN -EN ISO 15586 2005

Rtec (A) pg/dm® 149a < 030 1.0 PN -EN IS0 12846 2012

Selen (A) pgidm® 150a < 10 16 PB/OBI/05 wydanie 1z 18.02.2008 r
Siarczany (A) mg /dm® | 151b = 50 250 PN-EN 150 10304-1 2009+AGC 2012
S6d (A) mg /am® | 154b = 72 200 PN-1SO 9964-1.1994 + Ap1-2009
Twardosé ogéina (A) B Crgj, et 161b = 361 60-500"" PN-ISO 6059 1999

Zelazo ogoine (A) pgidm? 170a < 40 200 PN-ISO 63322001+ Ap 1:2016-06
Amonowy jon (A) mg NH./dm® | 181b < 007 0.50 PN-C-04576-4 1994 p 6a

1 2 dichlorogtan (A) pg/dm® 207a < 1.0 3.0 PN-EN ISO 10301 2002 Rozdzial 2
Benzer (A) pg/dm® 229a < 01 1.0 PB/OBS/22 wydanie 1 2 06 10 2008 r.
Benzo(a)piren (A) pgldm’® 230a < 0,0025 0.010 PB/OBS/06 wydanie 1 z 31 08.2005
Benzo(b)fiuoranten (A) pg/dm® 231a < 0.0025 z PB/OBS/06 wydanie 1z 31 08 2005 ¢
Benzo(ghi)perylen {A) ugldm?® 232a < 0.0025 - PB/OBS/06 wydanie 1z 31 08 2005 1
Benzo(k)lluoranten (A) pg/dm? 233a < 00025 - PB/OBS/06 wydanie 1z 31 08.2005 r
Bramodichlorometan (A) mgidm* 238b < 0,0010 00158 PN-EN ISO 10301 2002 Rozdzial 2
8-HCH (E) (A) pg/idm’ 250a < 0.006 0.10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10 04 2012 ¢
Dibromochlorometan (A) mg/dm’ 255b < 0,00°0 - PN-EN ISO 10301 2002 Rozdzial 2
Indeno(1.2,3-c,d)piren (A) pgldm? 280a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydame 1 z 31 08.2005 r
7-HCH (E) (A) pg/dm?® 292a < 0.006 0.10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10 04.2012 1.
S pestycydow (E) (A) pg/dm? 308a < 0.006 0,50 PB/OBS/20 wydanie 3z 10 04.2012 r
Telrachloroelen (A) pg/dm?® 319a < 10 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
Tribromometan (bromoform) (A) mgidm® 324h < 0,0010 x PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Trichlorometan (chloroform) (A) mg/dm? 328b < 0.0010 0.030"% PN-EN ISO 10301 2002 Rozdzial 2
Trhalometany -ogélem (3 THM) (A) pg/dm? 332a < 10 1007 PN-EN ISO 10301.2002 Rozdzial 2
Ullenialno$é (A) mg/dm’® 333b < 05 5,0 PN-EN ISO 84672001

iw}f\fﬂz i:;e:r‘sr“:’;‘::cmm i spldm® | 334a < 0,0025 0.10"% PB/OBS/06 wydanie 1z 31 0B.2005 1
2 lrichlcroetenu : tetrachioroetenu (A) pg/dm? 338a < 10 10 PN-EN ISO 10301 2002 Rozdzial 2
a~HCH (E) (A) pgldm? 341a < 0.006 010 PB/OBS/20 wydanie 3z 10 04 2012 ¢

Strona?2z 3 Zalaczmk 18 do PO-02 obowiazuje od dma 01 01 2018r



Nr sprawozdania: LHS.8051.2. 7@K 2018 Kielce. dnia: 2018 -05- 73

i-HCH (E) (A) Woldm® | 342a < 0006 0.1¢ PB/OBS!20 wydanie 3 2 10 042012 ¢
Trchloroelen (A) pgigm® 350a < 10 5 PN-EN 1SO 10321 2002 Rozdzial 2
Cypermetryna (A) vo/dm® | 361a [ - 0.006 0.10 PBIOBS/20 wyd 3 7 10.04 2012 1
HCB (E) (A) pglom’ 371a < 00C6 0.10 PB/OBS/20 wydanie 32 10 04 2012 r
A-cyhalolnin (E) (A) pgidm* 372a < 0.008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10 04.2012 ¢
Malalion (E} {A) poldm’ 384a < 0,008 0.10 PBIOBS/20 wydanie 3 z 10.04 2012 ¢
Heplachlor (E) (A) pgldm’ 393a < 0.006 0.030 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1
Chioropiryfos (E) (A) pgidm® | 609a < 0.008 0.10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10 04.2012 r,
Procymiden (E) (A) pgfdm® 677a < 0.006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10 04 2012 1,
Bifenlryna (E) (A) pgtdm? 678a < 0008 0.10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10 04 2012 ¢

Jtk - jednostks tworzace kolonie
- w przypadku podania jedne) waroscr dolna warlose zakresu WYNosi zero
- wartost paramelryczna wg rozporzadzenia Minisira Zdrowia z gnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakoscr wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi
(Dz U z 20171, poz 2294)
- Dopuszcza sie pojedyncze baklene < 1C ik (NPL) W przypadku wykrycia baklern grupy coli < 10 jtk (NPLY 100 mI nalezy wykonag badanie paramelru
E colii enlerokokl w zwigzku z § 21 ust 4 rozporzadzenia
' . Zaleca sie, aby ogoina liczba mikroorgamizmaw nie przekraczala - 100 jik/1 mlw wodzie wprowadzane) do sieci wodociggowej,
-200 jlk/1 ml w kranie konsumenta
" - Pozadana wartos¢ lego paramelru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Ptidm”
' - Warunek' [azotany)/50+[azolyny]/3 < 1. gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja slezenie azolanéw (NQ:) i azotynow (NOz) w mg/dm®
Slezenie azotynéw w wodzie uzdainionej wprewadzonej de sieci wodociggowe) [ub innych urzadzen dystrybucyi nie moze przekraczat warloger 0,10 mglam®
- W miarg mozhiwoscl bez ujemnego wplywu na dezynfekeje pow!nno dazyé $ig JO osiggnigeia nizsze) wartoscl
* - Nie wigcej mz 3¢ mg/dm? magnezu, jezeli slgzenie siarczantw jes! réwne lub wieksze od 250 mg/dm’ Przy nizszej zawarto$ci siarczanow

dopuszczalne slgzenie magnezu wynosi 125 mgfdmz. warlosc zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, fe Jesl pozadana dia zdrowia
ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupelniania minimaine| zawarosc przez przedsiebiorstwo wodocnagowo-uananzacyjne

- Wartosc slosuje sig do probk: wody przeznaczonej do spozyc-a przez ludzi otrzymane) odpowiednig melodg pobierania prabek z kranu oraz pobrane)
w tak. sposob, by byla reprezentatywna dla Srednie) tygodniowe) spozywanej przez konsumentow. z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych

ity

wzrosloy: stezen
% Wartoé¢ dopuszczaina jezel rie powoduje zmiany barwy wody spowodowane) agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych,
"M Warlosé zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, ze jest lo warlosé pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupelniania,
przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanahzacyne, mimmalne) zawarlosci.
- W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezell woda jesl dezynfekowana chlorem, lub jego zwigzkarm
¥ L% pestycydow oznacza sumg poszczegdinych peslycydéw wykrytych | oznaczonych llosciowo w ramach monrtoringu
- Trihalemetany -ogolem (£THM) oznacza sume zwiazkdw tnchloromelan (chloroformy). tribromometan (bromoformy, bromodichlcrometan, dibromochlorometan
"L Warlo$¢ 0znacza sume wyszczegolnionych zwigzkéw benzo(b)fluoranien. benzo(k)fiuoranten. benzo{ghi)perylen, indeno(1,2.3-cd)piren
* - mepewnos¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ulnosc 95% | wspolczynnika rozszerzenia k=2 rie uwzglednia elapu pobierania probek

m

(E) - Badanie w ramach zakresu elaslycznego
Whynik podany po znaku "<" dla paramelrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilociowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowainy

Autoryzowal: Zatwierdzil:

Ki ?\ownik Oddziziu
Badan Higj 3

2018 -05- 23

Oswiadcza sig, e
1 Wyniki badania odnoszg sig wylgcznie do dostarczonej probki
2 Bez pisemne) zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczey. jak tylko w calosc
3 Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ct za pobieranie w przypacku probki pobrane; przez Klienta Informace dolyczgce sposobu pobierania.
opisu migjsca pobleraniz, itp sg informacjami pozyskanymi od Klienla
4 Kuenlow! przysiuguje prawo rekiamacji w lerminie 14 dni od daty olrzymania sprawozdania z badan
5 Ninigjsze sprawozdanie zoslalo sporzadzone w 2 egzempiarzach. z czego 1 otrzymuje Kiient. a 1 pozestaje w Laboratorium
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Nr sprawozdania; LHS.9051.2. to 2018
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 681/0BS/SP/18
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 3

NAZWA | ADRES KLIENTA:
26 -065 Piekoszow

Zlecenie Nr LHS.9052. 356 .2018
woda do spozycia
bez zastrzezen

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:
OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:
Samorzadowy Zaktad Podstawowe] Opieki Zdrowotnej

PROBKOBIORCA:
przez WSSE Kielce)

POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2017- 10; PN-EN I1SO 19458:2007

DATA 1 GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Zaklad Usiug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,

z dnia: 15.05.2018

wodocigg Piekoszow |, 2604PPPPW 1646, Piekoszow, ul, Czestochowska 75,

Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas, zaswiadczenie nr LHS/24/2018, wydane

15.05.2018 godz. 9.30
15.05.2018 godz. 11.15
15.05.2018/ 21.05.2018

Wartos¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik - Identyfikacja metody
Liczba bakleri grupy coli {A) Jtk/100ml D11a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
Liczba enlerokokow (A) JIk/100m] 013a = ] 0 PN-EN ISO 7899-2 2004
Liczba Escherichia coli (A) J\k/100mlI 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1 2014-12+A1 2017-04
o Bez nieprawidiowych {
Ogolna liczba mikroorganizmoy JTmi 025a = 2 josr ez niep ;J Wy PN-EN ISO 6222 2004
wlemp 22:2°C (A) Zmian' Metoda posiewu wglebnego
Akceptowalna przez
5 konsumenlow i bez
Barwa (A) mg Prdm® 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN SO 7887 2012 6 meloda C
zmian'™®
Akceptowalna przez
konsumenlow 1 bez
PN-EN I1SO 7027-1.2016-09
Metnosc (A) NTU 0523 < 0,20 nieprawdiowych zrmian
Zalecany zakres Meloda nefelomelryczna
warloscl do 1,0
Stezeme jonow wodoru (pH) (A) 054a = 73 6585 PN-EN ISO 105232012
PlEgwndnosC SIekiG/ezns dncaa pSlem | 057a | = s26 2500 PN-EN 27888 1999
w 25°C (A)
slopien Akceplowalny przez  |PN-EN 1622. 2006
TFN (smak) (A) p 05%a < 1 konsumenidw 1 bez  |Meloda uproszezona, parzysla, wybor
rozcienczenia ; .
nieprawidiowych zmian |niewymuszony
stopieh Akceplowalny przez  [PN-EN 1622. 2008
TON (zapach) {A) p D61a < 1 konsumenléw 1 bez  [Meloda uproszczona, parzysla, wybor
rozcienczenia ;
nieprawidlewych zmian | mewymuszony
Azolany (A) mg NOsidm® | 110b 43 50'% PN-EN ISO 10304-1 2009+AC:2012
Azolyny (A) mg NOy/dm® | 1116 < 002 0.50' PN-EN ISO 10304-1 2008+AC 2012
Mangan (A) pgfdm? 1422 < 5 50 PN-82/C -04570/01
Zelazo ogolne (A) pgldm? 170a < 4D 200 PN-ISO 6332 2001+ Ap 1.2016-06
Amonowy Jon (A) mg NH./dm® | 181b < 007 0.50 PN-C-04576-4 1954 p.6a
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Nr sprawozdania: LHS.8051.2. ¥04 2018 Kielce, dnia: 2[]]3 -05- 73

Jtk - Jednostk tworzace kolonie
" - wprzypadku podania Jjedne) warto$c dolna warloée zakrasu VANOSI 2810
- warlos¢ paramelryczna wg rozp Ministra Zdrowa z dnia 7 grudma 2017r w sprawie 1akoscl w ody przeznaczone) deo spozycia przez ludz
(Dz U z2017r poz 2284)
- Dopuszcza sig pojedyncze bakieie < 10 Jtk (NPL) W przypacku wykrycia baklern grupy coli < 10k {NPL) 100 ml nalezy wykonag badane parametry
E coli 1 enterokoki w zwigzku z § 21 us| 4 rozparzadzen:a
- Zaleca sig, aby 0golna liczba mikroorganizmow nie przekraczala - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzane) do sieqi vy Jdociggowe;,
-200 jtk/1 mi w kranie konsumenla

13

**" . Pozadana wartosé lego paramelru w wodzie w kranie kensumenta - do 15 mg Prdm’
© . Warunek [azotany)/50+[azclyny)/3 s 1 gdzie wartose w nawiasach kwadralowych oznaczajg slezenie azolanow (NO3) 1 azotynow {NQ,) w mg/idm®
Slgzenie azotynow w wodzie uzdatnione) wprowadzonegj do siec wodociagowe) Jub mnych urzadzen dystrybucy nie moze przekraczaé warlo$ci 0,10 mg/dm’
T - niepewnosc rozszerzona wyniku oszacowana dia poziomu ufnosc 95% 1 wspdlczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" dla parametrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponize) granicy oznaczenia ilosciowego metody, dla smaky zapachu
wynik akceplowalny

Autoryzowai’ Zalwierdzil:
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Oswiadcza sie, ze.

1 Wyniki badania odnoszg sie wylgcznie do dostarczone;j probki

2. Bez pisemne) zgody Laboralonum, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacze), jak tylko w calosci

3 Laboratorium nie ponosi cdpowiedzialnosc za pobieranie w przypadku prébki pobrane) przez Khenta Informacje dolyczace sposobu pobierania,
opisu migjsca pobierania, 1fp. sg informacjami pozyskanymi od Klienla,

4 Klientowi przystuguje prawo reklamacy w lerminie 14 dri od daty olrzymania sprawozdania z badan

5 Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach z czego 1 olrzymuje Kiienl. a 1 pozoslaje w Laboratonum
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