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ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH w Pie
ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszdw;

tel. /fax (41) 375 14 62, (41) 306 10 12
e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl

koszowie Sp. z 0.0.

P
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Piekoszéw, 2018-10-23

ZUK/ 839 /18
Urzad Gminy w Piekoszowie
Pl Urzad Gminy w Piekoszowie
23 -10- 2018 ul. Czgstochowska 66 a
Ldz. Q(OQCJ " P 26-065 Piekoszéw

Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0. przesyla w zalgczeniu wyniki
badan wody dla czterech préb pobranych w dniu 17.10.2018r. Sprawozdania z badan

Nr: LHS.9051.2.1818.2018; LHS.9051.2.1817.2018; LHS.9051.2.1816.2018;
LHS.9051.2.1815.2018.

Wg przedmiotowych sprawozdan, w poszczegolnych punktach poboru, woda spelnia
wymagania  okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294)

18 I e

Zaklad Uslug Kuﬁ*fuﬁainych w Piekoszowie Sp. z 0.0,

ul. Czamowska 34 a, 26-063 Pickoszon tel/fax ((41) 375-14-a2
NIP 939-183-08-43 e-mail: biurowzukpickoszow.pl

REGON 260211972
Sad Repomowy w Kaelcach KRS 0000310731; kapatal zakl. 23 005 000,00 PLN
nr rach.: Bank Spoldsiclesy w Lopusznic Of Pickoszow 87 8499 0008 (0400 1397 2000 Q0]
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Nr sprawozdania: LHs.9051.2. £ 048 Kielce, dnia: 58-15-27
SPRAWOZDANIE Z BADAN
Sl e UANIE £ BADAN
KOD PROBKI: 1844/0BS/SP/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: ]
NAZWA | ADRES KLIENTA: Zakiad Uslug Komunainych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,
28 -065 Pickoszow
DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.8052,936.2018 z dnia: 17.10.2018
RODZAJ PROBK|: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBK|: bez zastrzezen
PUNKT POBORU PROBK|: vwodpciqg Nordka]ii P. z 0.0., Blawatkéw, ul, Sioneczna 22, Uslugi Agroturystyezne,
kuchnia. ’ S .

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszéw (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 18458:2007

DATA | GODZINA POBORU F'ROBf(i: ) 17.10.2018 godz. 10.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBK| DO BADAN: 17.10.2018 godz. 10.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 17.10.2018/20.10.2018
Wartesé parametrycana

Badane parametry Jednostka | Kod | znak Wynik B p:lume § Identyfikacja metody
Liczoa baktent grupy coli {A) jIkf100ml | 014a = 0 o PN -EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017.04
Liczba enterckokiw (A) itk/100m| 013a = 0 0 PN-EN IS0 7889-2.2004
Liczba Eschenchia coli (A) jtk100mi 015z = 0 o PN -EN 150 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogdina liczba mikroorganzmeéw ) _ " Bez nigprawidlowych  |PN.EN 180 62222004
w temp. 22:2°C (A) i1l vse = 8 [+ zmiant!! Metoda posiewu wgiebnego

itk - jednostii tworzgee kolonie
" - w przypadku podania jednej warlosct doinz wartose 2akresu wynosi zero
2. wartosé paramelryczna wg rozp. Minisira Zdrowia » dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosc wody przeznaczonej do 5pozycia przez ludzi
¥ . Dopuszeze sig pojedyncze bakieria < 19 jtic (NPL). W przypadky wykrycia baktern grupy coli < 10 tk (NPL)/ 100 my nalezy wykonat badanie paramelry
E.coli i enterokoki w ZWiEazku z § 21 ust 4 rozporzadzenia
- Zaleca sig, aby ogdina liczba mikrogrganizméw nie przekraczata - 100 ftkf1 ml v wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowe),
-200 j/1 ml w kramie konsumenta

.

- niepewnoset rozszerzona wyniku oszacowana ola Pezidmy ulnodc 85% ¢ wspdlczynnika rézszerzenie k=2, nie UWZglednia etapu pobierania probek

Kierownik Coozialy

Autoryzgwal.. A7 ) Zatwierdzil:
ry ‘foda Yigiany Srodowisks Riarow ., R
Labopatoryineco
E lusarczvk Z s
- otk ol

Cswiadezs sig, ze:
1. Wyniki bagania ednaszs sie wytacznie do dostarczong] proby;.
2 Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé pow:elane inaczej jak tylkc w calosei.

2 Laboratorium nie ponosi cdpowiedzianosci za pobieranic W przypadku probki pabranej przez Klienta. Informacje dotyezace sposobu pobiersnia,
opisu migjsca pobierania, itp sg informacjami pozyskanym: od Kiienta
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E-mail: lab.hk@wsse-Kielee.pl

tel. 413655436

: fax 413451893
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Nr sprawozdania: LHS.9081.2, /%/ e 2018 Kielce, dnia Lyt N Z Z
SPRAWOZDANIE Z BADAN
SLANWMSUANIE £ BADAN
KOD PROBKI: 1843/0BS/SP/8
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 3
NAZWA | ADRES KLIENTA: Zakiad Ustug Komunainych w Piekoszowie Sp zo.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -065 Piekoszow
DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052 936,201 8 Z dnia: 17.10.2018
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezer
PUNKT POBORU PROBKI: wodociag Nordkalk Sp. z p.0.. Zajaczkéw, Szkola Podstawowa, tazienka.
PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas zadwiadczenie ny LHS/24/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-ENISO 19458:2007
DATA | GODZINA POBORU PROBKJ: 17.10.2018 godz. 9.40
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 17.10.2018 godz. 10.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA /DATA ZAKONCZENIA BADANJA: 17.10.2018/ 20.10.2018
Warto&é parametryczna
Badane parametry Jednostka Kod |Z2znak wynik i ldentyfikacja metody
Liczba baktern grupy col (A} HT00mt | 011a = 9 o PN -EN ISD 9308-1:2014-12+412017-04
Liczba enterckokow (A) fkAooml | 013a = 0 0 PN-EN ISO 7898-2-2004
Liczba Escherictia coli (A) jik/100mi 015a = 0 0 PN -EN IS0 5308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogolna iczba mikroorganizméw z - . Bez niegrawidiowych  [PN-EN 150 6222:2004
wiemp 22:2°C (A} Rfml s 17 ez Zmian™! Metodz posiewu wolgbnege

|tk - jednostki tworzace kelonie
" . w przypadku pegania jedney wartodc: dolna warlose zakresy WYTOSH z&ro
. wanosé peramelryczne wg rozp Mintstra Zdrowia 2 cnia 7 grucnia 2017r w sprawie jakose: wody przeznaczone) do spozycia przez fudzi
Deopuszeza sie pojedyreze baktere < 10 it (NPL) W przypadsu wykryciz naklerii grupy coli < 10 Ik (NPLY 100 mi naiczy wykonac badanie parametry
E coh 1 enterokoki w zwigzku 2 § 21 ust < rozporzadzenia
o Zaleca sie. aby ogéinz liczba mikroorganzmaéw nie przekraczaia - 100 jik/1 mi w wodie wprowadzane) do sieg wodcciagowe),
-200 k1 mi w kranie konsumenta

- MEPSWNOSE 10282erzone wyniky oszacowana dia Poziomu uinosa: ©5% ) wspéiczyrnika rozszerzema k=2 nia uwzglednia etapu pobierania préobes

Latwierdzii
Kiesrownlic Dziziu

Badari B :erﬁ\'%;odow:ska Leboratoryinego
.
EtzdiegrSiusercavk Z é&t{é&owske
Oswiadcza sie, 26 18 Tﬂ 2 2
1. Wyniki badania odnoszg sig¢ wylgcznie do dostarczone; probki
2 Bez pisemne; zgody Laboratonum, sprawozdanie me moze byc powielane inacze), Jek tylko w calosey
3 Laboratorum nie ponosi odpowedzialnose: za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klients informace aotyczace sposchy pobigrania
opisu migjsca pobierania, ifp 53 infermacami Pozyskanymi od Klienta

4 Klientow: prayslugue prawe reklsmaci w terminie 14 6ry od daty otrzymania sprawozdania z badar
5 Ningjsze sprawozdenie zoslalo Sporzadzone w 2 egzemplarzech, 7 Czego 1 olrzymuje Klient a « pozosiae w Laboratonyrr.

Auwryzowl?férm\rnik Cddziatu
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PE;&_ | DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISK A
ul. Jagiellofiska 68, 25-734 Kielce
www.wsse-kielee,pl
E-muil: Iab. i wsse-kiclee.pl

PoLseie Cexruery
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tel. 413655436
fax 413351873
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Nr sprawozdania: LHS.8051.2. /§7¢ 2018 Kielce, dnia: 207 -19- 2 7
SPRAWOZDANIE Z BADAN
SFRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1842/0RS/SPI18

NUMER PROBK| NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 2

NAZWA | ADRES KLIENTA: Zakiad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp.zo.o., ul. Czarnowska 544,
26 -085 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.936 2018 Z dnia: 17.10.2018

RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

OCENA STANU PROBK|: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0., Wesota 2, PHU Pol-Parts, iazienka.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszéw (Cz. Walas zaswiadezenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN I1SO 18458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 17.10.2018 godz. 9.20
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 17.10.2018 godz. 10.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 17.10.2018/ 20.10.2018
Wartode parametryczng

Badane parametry Jednostka | Kod | znak Wynik s Identyfikacja metody
Liczba bakteni grupy coli (a) jiki100mi | 011a = 0 o™ PN -EN IS0 8308-1.2014-12¢A1 1201704
Liczba enterokokdw (A) jtk/100mi 013a = 0 0 PN-EN S0 789¢-2.2004
Liczba Escherichia coli (A) Jtk/100m| 015a = 0 o PN -EN ISQ 9308-1:2014-12+A1 2017-04
Ogoina liczba mikroorganizmaw . ., st Bez nispravadiowych  [pn.gpn IS0 62222004
w lemp. 22:2°C (A) i dans "o e zrman'™ Meteda pasiewu wotebnego

jtik - jednostki tworzace kolonie

* - wprzypadku podania jedne) warosci dolra wartoss zakresu wynos: zerp

- warlosé parametryczna wo rozp Mimstra 2drowia 2 6ma 7 grudnia 2017r. w sprawse jakoser wody przeznaczonej do Spozycia przez ludzi

' . Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia baklerii grupy cafl < 10 itk {(NPLY 100 ml nalezy wykonac badanie parametry
E coli 1 enterokoks Waowazkuz § 21 usl. 4 rezporzatzena.

- Zeleca sie. aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala - 100 jlk/1 mi w wodzie wprowadzane; do siec: wodoeiggowe],
-200 jtk/1 mi w kranle konsumenta,

- NIEPEWNOSE rozszerzona wyniku aszacowsana dlz poziomu ufneée 85% wspdtezynnike rozszerzenia k=2, nig uwzglednia etapu pobierania probek

e

i, i . Zatwierdzil:
Autoryzows Kiergwnik Oddzialu
Badan Hikie Srodowiska P
] i‘(:erowni.—s; Dzialy

. :'}_1‘_ o Labg sforyinggo
18-10- 27 Jostina Cifsiowska
Qswiadcza sie, ze

1. Wyniki badania otinosza sie wylacznie do dostarczone, probki

2 Bez pisemne; zgody Laboratorium. Sprawozdanie rie moze byc powelane inaczey. jak tylko w catode:

3 Laberatoriuvm nie ponosi odpowiedzialneéc: za poberamie w przypaaku grobki pobrane; przez Kients Informage dolyczace sposoby pobietzniz,
OISy mig;sca poblerania. ip sg informacjam pozyskanym: ad Klienta

4 Kientow przysivgue prawo rekiamacy w terminie 14 dni og Caly olrzymanis sprawozdania 2 badan

Strona1z1 catecznik 1a op PO.0Y chovazzufe od dme 01 61 2078r
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Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
PCA DZIAL LABORATORYJNY
Puissi Contuyg ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISK A
ul. Jagicllonska 68, 25-734 Kielce
www.wsse-kiclee.pl
E-mail; Iab.hk@wsse-kiclee.pl

tel. 413655436
fax 413451873
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Nr sprawozdania; LHS.9051.2. /¥ 15 2018 Kielce, dnia: -1 21
SPRAWOZDANIE Z BADAN
SERAWULDANIE 2 BADAN
KOD PROBKI: 1841/0BS/SP/M8
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 1

NAZWA | ADRES KLIENTA: Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0 0., ul. Czarnowska 544,
26 -065 Piekoszow

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.936.2018 z dnia: 17.10.2018

RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

OCENA STANU PROBK|: bez zastrzezer

PUNKT POBORU PROBK|: wodocigg Nordkalk Sp. z 0.0., Gatgzice, przepompownia wody.

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszow (Cz. Walas zadwiadczenie nr LHS/24/201 8,
wydane przez WSSE Kielee)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN SO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 17.10.2018 godz. 9.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 17.10.2018 godz. 10.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 17.10.2018/ 20.10.2018
Wartodé parametryezna

Badane paramatry Jednostka Kod | Znak  wynik i Identyfikacja metody
Liczba bakteri grupy col {A) jki10ml | p11a C | o PN -EN 1SO 9308-7:2014-12+A1-2017-04
Liczba enterokokéw (A} JK100mL | 0138 = g 0 PN-EN ISC 7898-2'2004
Liczba Eschenchia coli {A) JE100ml | 0183 = 0 PN -EN iSO 8308-1-2014.124A1.2017.04
Ogéina liczba mikroorganizmaw ; N . Bez nieprawidlowych  |PN.EN ISO £222:2004
w lemp. 22:2°C (A) Ittt it = ¥ peay zman®! Metoda posiews wylgbnego

jtk - jednostki tworzece kolonle
"' . w praypadku podania Jednie) wartoéci doina wanlosc zakresy wynosi zero
- wartosc parametryczna wg rozp Ministra Zdrowia 2 dmia 7 grudnia 20171, w sprawie jakose wody przeznaczonej do spozycia przez ludz]
- Dopuszeza sig pojedyncze bakiere < 10 1tk (NPL). W przypadiku wykrycia bakterii grupy coli < 10 Ik {NPLY 100 m nalezy vwykonat badanie parametru
E coli i enlerokoki w 2wiazkuz § 21 ust. 4 rOZporzadzena.
- Zalece sig, aby opéing liczba mikroarganizméw e przekraczata - 100 itk/t mf w wodzie wprewadzane; do sici wodociagowej,
-200 pk/1 milw kranie konsumenta

T - niepewnoéc rozszerzona wyniky oszacowana dla poziomu uinosci 85% i wspdiczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Zatwierdzil:
Kierownix (g oy

Lyogatyr?egg
s
{Iﬂﬂ% owsks

Giwradcza sie, ze

1 Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do doslarczong; prapig

2. Bez pisemne; zgody Laberatetium, sprawozdanie Nie moze byC powselane Inaczej jak lylko w catosc

3 Laboralorium mie ponos: odpowiedzialnoder za Pobaranie w przypadiu probk: pabranej przez Kliama Infarmacie dolyczace sposcbu pobierania
apisu migjsca pebierama itp 88 informagjamt pozyskanym: od Klienta

4 Kuenlow przystuguje prawo reklamacy w lerminie 14 ¢niog daly otrzymania sprawozdania z badan

5. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzona w 2 €gzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Kliert. a 1 pozostaje w Laboratorium,

Strera 1z Zataemix 1z do PO-02 obowiazeje od dniz 01.61.2018r



