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Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14.03.1985r. o Paristwowe] Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261
Z pézniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, ust. 3,§ 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zat.
Nr 1 czesé A tab. 1, zat. Nr 1 Cz@SC B, zat. Nr 1 cze$¢ C tab. 1 2, zat. Nr 1 czesc D, zat. Nr 4 czesé A,
zat. Nr 6 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spoZyc_ia przez ludzi (Dz. U.220_17r. poz. 2294), po zapoznaniu .siq: ze sprawozdaniami z badan

(sie¢ zaktadu), Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0. 0. ul. Czarnowska 54a (sie¢ na terenie
gm. Piekoszow), Zaktad Gospodarki Komunalnej Checiny ul. Matogoska 13 (sie¢ na terenie gm. Checiny).

w dniu 08.01.2018r.
- protokét Nr SE 1a-4261/4/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.8.2018, kod prébki Nr 5/0BS/N/18 ze Szkoty
Podstawowej w Zajgczkowie 86, aneks kuchenny (za wyjatkiem metnosci — ponadnormatywna wartosé),

w dniu 16.01.2018r. '
- Sprawozdanie  Nr LHS.9051.2.36.2018, kod probki Nr 55/0BS/SP/18 ze Szkoly Podstawowej
w Zajaczkowie, fazienka na parterze (w zakresie metnosci),

w dniu 13.03.2018r. (w zakresie substanciji promieniotworczej — radonu)
- Sprawozdanie Nr SB/23768/03/2018, Nr probki 081526/02/2018 z hydroforni w Miedziance,

w dniu 12.03.2018r.

- protokot Nr 30-02/2018, sprawozdanie Nr 92/01/2018 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.339.2018, kod probki Nr 360/OBS/SP/18 (w zakresie mikrobiologii) z biurowca Zakiadu
Nordkalk Sp. z 0. 0. w Miedziance, pokdj nr 209 — kuchnia,

- protokdt Nr 30-02/2018, sprawozdanie Nr 92/02/2018 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.340.2018, kod probki Nr 361/0BS/SP/18 (w zakresie mikrobiologii) z hydroforni Miedzianka,

- protokot Nr 30-02/2018, sprawozdanie Nr 92/03/2018 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.331.2018, kod probki Nr 362/0BS/SP/18 (w zakresie mikrobiologii) z Bloku nr 4
Os. ,Skatka" - kran na zewnatrz budynku,

w dniu 20.03.2018r.
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.426.2018, kod probki Nr 409/0OBS/SP/18 z Przedsiebiorstwa Handlowo —
Ustugowego POL ~ Parts Wesota 2, tazien ka,

w dniu 09.04.2018r.
- protokot Nr SE 12-4261/118/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.234.2018, kod probki Nr 231/OBS/N/18
z biurowca Zaktadu Nordkalk Sp. z 0. 0. w Miedziance,

w dniu 07.05.2018r.

- protok&t Nr 30-04/2018, sprawozdanie Nr 201/01/2018 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.609.2018, kod probki Nr 606/0BS/SP/18 (w zakresie mikrobiologii) z biurowca Zaktadu
Nordkalk Sp. z 0. 0. w Miedziance, pokoj nr 209 — kuchnia,

- protokd! Nr 30-04/2018, sprawozdanie Nr 201/02/2018 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.610.2018, kod probki Nr 607/OBS/SP/18 (w zakresie mikrobiologii) z hydroforni Miedzianka,

- protokdt Nr 30-04/2018, sprawozdanie Nr201/03/2018 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
NrLHS.9051.2.611.2018, kod probki Nr 608/OBS/SP/18 (w zakresie mikrobiologii) z Bloku nr 4
Os. ,Skatka" ~ kran na zewnatrz budynku,

w dniu 15.05.2018r. b
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.669.2018, kod probki Nr 679/0BS/SP/18 ze Szkoly Podstawowej
w Zajaczkowie, tazienka, ;

w dniu 12.06.2018r. _

- protokét Nr 30-05/2018, sprawozdanie Nr280/01/2018 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.841.2018, kod probki Nr 861/0OBS/SP/18 (w zakresie mikrobiologii) z biurowca Zakiadu
Nordkalk Sp. z 0. 0. w Miedziance, pokéj nr 209 ~ kuchnia (za wyjatkiem bakterii grupy coli -
ponadnormatywna wartosc), -

- protokot Nr 30-05/2018, sprawozdanie Nr 280/02/2018 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.842.2018, kod probki Nr 862/0BS/SP/18 (w zakresie mikrobiologii) z hydroforni Miedzianka,

- protokat Nr 30-05/2018, sprawozdanie Nr 280/03/2018 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
NrLHS.9051.2.843.2018, kod probki Nr 863/0BS/SP/18 (w zakresie mikrobiologii) z Bloku nr 4
Os. ,Skatka” ~ kran na zewnatrz budynku (za wyjgtkiem bakterii grupy coli — ponadnormatywna wartose),



w dniu 18.06.2018r ; \

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.895.2018, kod probki Nr 896/0OBS/SP/18 PHU Pol - Parts Wesola I
fazienka (w zakresie mikrobiologii). i . '

- Sprawozdanie Ny LHS.9051.2.896.2018, kod probki  Nr 897/0BS/SP/1s z&  Szkoly Podstawowej
w Zajqczkowie, fazienka (W zakresie mfkrobiologji), ,

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.897.2018, kod prébki Nr 898/0BS/SP/18 - Ustugi Agroturystyczne
W Btawatkowie |, Sloneczna 22 kuchnia (w zakresie mikrobiologii),

—sprawo;danie NrLHS_.9051.2.398.2_018, kod prébki Nr 899/0BS/SP/18 £ przepompowni wody

- Sprawozdanie N LHS.9051.2.899.2018, kod probki Nr 894/0BS/SP/18 2 budynky mieszkalnego
W Miedziance Nr 4, kuchnia letnig (W zakresie mfkrobiorogii), )
-sprawc_)zdan{e Nr LHS.91051._2.9{)Q.201.8, kod probki Nr 895/0BS/SP/18 Z garazu w Miedziance Nr 49,

mikrobiologii),

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2_905.2018, kod prébki Nr QOBIOBS/SP/‘18 z Bloku nr 4 Qs ~Skatka" — kran na
Zeéwnatrz budynk (W zakresije mikrobiofogr‘r’),

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.906.2018, kod probki Nr 909/0BS/SP/18 Z  budynkuy Mmieszkalnego

w Galezicach 8A, kuchnia na parterze (w zakresie mikrobiologii),

w dniu 26.06.2018r :

- Sprawozdanie Ny LHS.9051.2.1003.2018, kod prébki Nr 998/0BS/SP/18 Z  przepompowni wody
W Miedziance, 5

W dniu 02.07.2018r.

- protokdt Nr 30-07/2018, Sprawozdanie Nr 345/01/2018 (w zakresje badania fizyko-chemfcznego) oraz
Nr LHS.9051.2_1D42.2018, kod probki Nr 1035/0BS/SP/18 {(w zakresie mikrobiologii) z biurowes Zakiadu
Nordkalk Sp.zo. 0. w Miedziance, pokoj nr 209 — kuchnia,

- protokot Nr 30-07/2018. Sprawozdanie Nr 345/02/201_8 (w zakresie Dadaniz fizyko-chem CZNego) oraz
Nr LHS.9051.2.1043.2018. kod probki Nr 1036/0BS/SP/18 (w zakresie mikrobiologs) 2 fydrofom
Miedzianka,

- protokét Nr 30-07/2018. Sprawozdanie Nr 345/03/2018 (w Zakresie badanig ﬁzyko—cheméczweg: oraz
Nr LHS.9051.2.1038.2018. kod prébki Nr 1037/0BS/SP/18 (W zakresje mikrobiologii) z Bloky nr 4
Os. ,Skatka” - kran Na zewnatrz budynky.

w dniu 04.07.2018r. ;

- Protokét Nr SE 1a-4261/237/18 Sprawozdanie Nr LHS.9051.1.537.2018, kod probki Nr 538/0BS/N/18
z Ustugi Agroturystyczne w Blawatkowie y|. Stoneczna 22, zaplecze kuchenne (W zakresije mikrobiolo i),

- protokét Nr SE la-4261/238/18 Sprawozdanie Nr LHS.905?.1.538.2018, kod probki Nr 539/0BS/N/18
Z biurowca Zakiady, Nordkalk Sp. z 0 o w Miedziance, POkoj nr 209 (w Zakresie mikrobiologii),

W dniu 23.07.2018r.

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1192.2018. kod probki Nr 1192/0BS/Sp/18 > biurowca Zakiagy Nordkaik
Sp.zo.o w Miedziance, pokéj nr 209 — kuchniz (w zakresie-mikrobr'ologji),

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1193_2018_ kod probki Nr 1193/0BS/SP/18 Z hydroforni Miedzianka
(w zakresie mikrobiologii},

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1194.2018. kod probki Nr 1194/0BS/sP/18 > kuchni w mieszkaniu nr 4
w Bloku nr 4 Qs »Skatka” (w Zakresie mikrobiologii), b

- Sprawozdanie Ny L'HS.9051.2.1195.2018. kod probki  Nr 1195/0BS/SP/18 przepompownj wody
w Galezicach (W zakresie mikrobiologii).

W dniu 06.08.2018r.

- protokot Nr 30-09/2018, Sprawozdanie Nr410/01/2018 (w zakresie badania ﬁzyko—chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.1262.2018, kod prabki Nr 1267/0BS/SP/18 {w zakresje mikrob:’oiogii) Z biurowea Zakiady
Nordkalk Sp. 7 0. o. W Miedziance, POKGj nr 209 — kuchnia,

- protokot Nr 30—09/2018, Sprawozdanie Nr 410/02/2018 (W zakresie badaniz ﬁzyko—chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.1263.2018, kod probki Nr 1268/0BS/SP/18 (W zakresie mikrobiologii) z hydroforn;
Miedzianka,

- protokdt Nr 30-09/2018, Sprawozdzanie Nr 410/03/2018' (w zakresie badania ﬁzyko-chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.1264.2018, kod probki Nr 1269/0BS/SP/18 (W zakresie mikrobiologii) z kuchni
W mieszkaniu nr 9 w bloku nr 4 Os. Skatka,

wdniu 08.08.2018r.

" Sprawozdanie z badar Nr 4752/07/2018/F/’4. probka Nr 3289/08/18 > Ustugi Agroturystyczne w Biawatkowie
ul. Stoneczna 22, kuchnia na parterze,



dniu 17.09.2018r. =
protokdt Nr SE la-4261/353/18, Sprawozdanie Nr LHS.9051.1.748.2018, kod prébki Nr 744/0BS/N/18

ze Szkoly Podstawowej w Zajgczkowie, tazienka damska (za  wyjatkiem bakterij grupy coli -
ponadnormatywna wartosc),

w dniu 20.09.2018r. )

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1550.2018, kod prébki Nr 1600/0BS/SP/18 2 PHU Pol - Parts Wesota 2,
tazienka (w zakresie mikrobiofogir‘), _

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1551.2018, kod probki Nr 1601/OBS/SP/18 ze Szkoty Podstawawej

w dniu 03.10.2018r. .

- Sprawozdanie Ny LHS.9051.2.1693.2018, kod probki  Nr 1686/0BS/SP/18 Z  przepompowni wody
w Galezicach (w zakresije mikrobio#ogu), -y k

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1694.2018, kod probki Nr 1687/0BS/SP/18 Z PHU Pol - Parts Wesola 2,
tazienka (w Zakresie mfkrobiologii), ,

- Sprawozdanie Nr LHS_9051.2.1695.2018, kod prébki Nr 1688/0BS/SP/18 ze  Szkofy PodstaWOWej
W Zajgczkowie (w zakresje mikrobiologii), )

- Sprawozdanie Nr LHS.8051 -2.1696.2018, kod prébki N 1689/0BS/SP/18 Ustugi Agroturystyczne

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2,1707.2018, kod probki Nr 1719/0BS/SP/18 budynku mieszkalnego
w Charezowie 7. kuchnia na parterze (W zakresie mikrobiologii), ]

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1708.2018, kod probki Nr 1720/0BS/SP/18 Z  budynkuy mieszkamego
w Gatezicach 8A kuchnia na parterze (w zakresje mfkrobio.‘ogii),

W dniu 09.10.2018r. .

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.171 7.2018, kod probki  Nr 1726/0BS/SP/18 > Przepompowni wody
w Galezicach (w zakresie mikrobiologii), ;

- Sprawozdanie Nr LHS.9051 -2.1718.2018, kod probki  Nr 1727/0BS/SP/18 ze Szkoly Podstawowej

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.-2.1?19.2018, kod probki Nr 1?28/OBS/SP/18 18 z PHU Po| — Parts Wesotg 2
tazienka (w zakresie mikrobiologii), ,

- $prawozdanie Nr LHS.9051.2.1720.201 8, kod prébki Nr 1729/0BS/Sp/18 18 z Ustugi Agroturystyczne
W Blawatkowie | Stoneczna 22 kuchnia (w zakresie mjkrobiologii),

W dniu 15.10.2018r. . ‘
- Sprawozdanie Nr LH8.9051.2.1759.2018. kod prébki Nr 1783/0OBS/SP/18 1 8 z biurowea Zakiadu Nordkalk
Sp.zo. o w Miedziance, POKGj nr 209 — kuchnia (w Zakresje mikrobiqfogij),

W dniu 16.10.2018r. )
- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1?91.2018, kod probki Nr 1802/0BS/SP/18 18 Z budynky mieszkalnego
w Miedziance 48, kuchnia (w zakresie mikrobiolagii), .

W dniu 17.10.2018r. R

- Sprawozdanie Ny LHS.9051.2‘1815.2018, kod prébki Nr 1841/0BS/SP/18 18 z Przepompowni wody
w Galezicach (W zakresie mikrobiorogii),

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1876.2018, kod prébki Nr 1842/0BS/SP/18 18 z PHU Pol - Parts Wesota 2,
tazienka (W zakresie mikrobiologii),

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1817.2018, kod probki Nr 1843/0BS/SP/18 18 ze Szkoty Podstawowej
W Zajgczkowie, tazienka (w zakresie mikrobiologii),

- Sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1818.2018, kod prébki Ny 1844/0BS/SP/18 18 z Ustugi Agroturystyczne
w Blawatkowie ) Stoneczna 22, kuchnia (w zakresie mikrobiologii),

w dniu 20.11.2018r.
- protokot Nr SE la-4261/440/18, Sprawozdanie Nr LHS.9051.1.936.2018, kod probki Nr 903/0BS/N/18
Z Ustugi Agroturystyczne Btawatkowie y| Stoneczna 22 (w zakresie mikrobiologii),



- protokdt Nr SE 1a-4261/441/18, sprawczdanie NrLHS.9051.1.937.2018. kod probki Nr 904/OBSIN}\;
z biurowca Zaktadu Nordkaik Sp. z 0.0. w Miedziance, pomieszczenie socjalne,

w dniu 10.12.2018r. )
- protoké! Nr SE 1a-4261/464/18, sprawozdanie NrLHS.9051.1 .992.2018, kod probki Nr 955/0BS/N/18
z biurowca Zaktadu Nordkaik Sp. z 0.0. w Miedziance, pomieszczenie socjalne (w zakresie mikrobiologii),

stwierdza jej przydatnosé do spozycia przez ludzi.

Probki wody z wyzej wymienionego urzadzenia pobrano w ramach kontroli wewnetrznej i nadzoru
sanitarnego obejmujgcych podstawowe badania niezbedne do sprawowania biezgcego nadzoru nad jakoscig
wody.

W badanym zakresie woda spetniata wymagania zawarte w zal. Nr 1 czes¢ A tab. 1, zat. Nr 1 czesé B,
zal Nr 1 czes¢ C tab. 12, zal Nr 1 czest D, zal. Nr 4 czesé A do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017r. w sprawie jakosci wody Przeznaczonej do spozycia-przez ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Badania prébek wody przeprowadzono w laboratorium Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kielcach,  Przedsiebiorstwa Naukowo-Technicznego ,Ekoterra” Sp. z 0. 0. wKielcach,
laboratorium SGS Polska Sp. z 0. o. Laboratorium Srodowiskowe w Pszczynie, laboratorium Jars Sp. z o. 0. Filia
Potudnie w Mystowicach oraz laboratorium Zespotu Laboratoriow Badawczych | Wzorcujgcych - Slaskie
Centrum Radiometrii Srodowiskowej w Katowicach metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zataczniku nr 6 wyzej wymienionego rozporzadzenia.
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Otrzymuja;
6jt Gminy Piekoszow ul. Czestochowska 66A, 26-065 Piekoszow.
. Burmistrz Miasta i Gminy Checiny Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Checiny.
2. Nordkalk Sp. z 0. 0. Plac Na Groblach 21, 31-101 Krakow.
4. Nordkalk Sp. z 0. 0. Zakiad w Miedziance, 26-065 Pickoszow. B HE e g R
5. Zakiad Usiug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0. 0. ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszéw.
6. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Checinach ul. Matogoska 13, 26-060 Checiny.
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