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Kielce, dnia

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
za 2018 rok dla gminy Piekoszow

Realizujac zapisy art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z pozniejszymi zmianami),
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, prowadzit
nadzoér sanitarny nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W 2018 roku mieszkancy gminy Piekoszow zaopatrywani byli w wode pochodzacg z 6 wodociggow
sieciowych, opartych na ujeciach podziemnych tj. Piekoszoéw [, Piekoszéw I, Gorki Szczukowskie,
Szczukowice, Lesica oraz Nordkalk Sp. z 0. 0. Zakfadu w Miedziance — administrowanych przez Zakfad
Ustug Komunalnych w Piekoszowie, Zaktad Gospodarki Komunalnej w Checinach oraz Nordkalk Sp. z 0. o.
Zakiad w Miedziance. W roku 2018 uruchomiony zostat nowy wodociag sieciowy oparty na ujeciu gtebinowym

w Lesicy gm. Piekoszéw o dtugosci sieci 27,20 km.

Szczegolowe informacje w zakresie oceny obszarowej wraz z wykazem wodociggéw stuzgcych do

zaopatrzenia konsumentéw w wode, zawarto w tabeli nr 1.

Tabela 1. Ocena jakosci wody wodociggow zaopatrujacych mieszkanicow gminy Piekoszow

o : Produkcja wody | Liczba ludnosci — o
Wodociag Ad’?";ﬁ;féggfﬁgngma w m?dobe dla | zaopatrywanej Uzdﬁggame Ocer:fo"jkosc’
p y potrzeb gminy w wode y y
Zaktad Ustug woda
Gorki Komunalnych 5 odzelazianie, odpowiadata
Szczukowskie w Piekoszowie Sp. z 0. 0. apa,8mo/dobe 4T odmanganianie | wymaganiom
ul. Czarnowska 54A sanitarnym
Zaktad Ustug woda
. ; Komunalnych 4 redukcja odpowiadata
Riskaszow ] w Piekoszowie Sp. z 0. 0. 345,94 midobg 2100 azotanow wymaganiom
ul. Czarnowska 54A sanitarnym
Zaktad Ustug woda
: ; Komunalnych 3 ; e odpowiadata
Piekoszow | w Piekoszowie Sp. 2 0. 0. 412,4 m*/dobe 1500 nie stosuje sie wymaganiom
ul. Czarnowska 54A sanitarnym
Zaktad Ustug woda
; Komunalnych 3 ; E odpowiadata
HeczUkowios w Piekoszowie Sp. z 0. 0. | 9254 m/dobe o387 nie stosuje si¢ 1 wymaganiom
ul. Czarnowska 54A sanitarnym
Nordkalk Sp. z 0. 0. Plac
Na Groblach 21 Krakow
Nordkalk Sp. z o. Zaktad u\g:\g?dmance odpv:vov{ijaadala
5 . o
&iezdail?;i:w Zaktad Ustug 935,6 m3/dobe 525 nie stosuje sie wymaganiom
Komunalnych sanitarnym
w Piekoszowie Sp. z 0. o.
ul. Czarnowska 54A
Zaktad Ustug woda
: Komunalnych 3 : T odpowiadata
Lesica w Piekoszowie Sp. z 0. 0. 273,6 m*/dobe 2242 nie stosuje sie wymaganiom
ul. Czarnowska 54A sanitarnym
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Ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi opracowana zostata na
podstawie okresowej oceny jej jakosci i jest ocenag koncowa za caty 2018 rok — ,odpowiadata wymaganiom
sanitarnym”.

Zdarzaly sie jednak okresy krotkotrwatych zanieczyszczen mikrobiologicznych wody, w zwigzku z czym
tutejsza Inspekcja Sanitarna stwierdzata brak przydatnosci wody do spozycia lub jej przydatno$¢ warunkowa.
| tak w przypadku wody pochodzacej z wodociagu Piekoszéw 1l w 2018r. stwierdzono dwukrotnie obecnosé

bakterii grupy coli w liczbie powyzej 10 jtk/100ml, w zwigzku z czym Inspekcja Sanitarna stwierdzita brak
przydatnosci wody do spozycia. Zanieczyszczenie tymi bakteriami trwato w miesigcu czerwcu 5 dni
(od 28 czerwca do 02 lipca), natomiast w miesigcu sierpniu 5 dni (od 13 do 17 sierpnia).

Dwukrotne zanieczyszczenie wody wystgpito takze w wodzie pochodzacej z wodociggu Nordkalk Sp. z 0. 0.

Zaktadu w_Miedziance. Obecno$¢ bakterii grupy coli w liczbie wyzszej od 10 jtk/100m| stwierdzono w

miesigcu czerwcu 2018r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach stwierdzit brak przydatnosci

wody do spozycia przez ludzi. Zanieczyszczenie trwato 8 dni (od 14 do 21 czerwca).

Kolejne zanieczyszczenie wody, rowniez bakteriami grupy coli, wystapito w miesigcu wrzesien - trwato 6 dni

(od 19 do 24 wrzesnia). Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach wydat decyzje o braku

przydatnosci wody do spozycia. Analizy kolejnych probek wody z wodociggu wykazaty zredukowanie liczby

bakterii grupy coli. Z uwagi na fakt, iz w badanych prébkach stwierdzono odpowiednio 9, 7 4 2 7 8,

5, 3 jtk/100ml wspomnianej bakterii oraz wykluczono obecno$¢ bakterii Escherichia coli i enterokokow,

stwierdzong niezgodno$¢ uznano za niestwarzajgca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu

odpowiednich dziatarh naprawczych. Wystosowano decyzje o warunkowej przydatnosci wody do spozycia (30

dniowej).

W przypadkach wydania decyzji administracyjnych stwierdzajacych brak przydatnosci wody do spozycia

przez ludzi PPIS w Kielcach wystosowywat ponadto nastepujgce zarzadzenia :

1. zakaz spozycia wody przez ludzi z ww. wodociggow, do czasu uzyskania wynikéw badania stwierdzajgcych
jej przydatnos¢ do spozycia,

2. zapewnienie uzytkownikom omawianych wodociagdéw, wody odpowiadajgcej wymaganiom sanitarnym
zawartym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

3. niezwloczne podjecie dziatan naprawczych poprzez prowadzenie skutecznej dezynfekcj,

4. przediozenie wynikéw badan probek wody potwierdzajacych wykonanie zarzgdzenia w pkt 2 i 3.

Natomiast zarzadcy wodociagéw kazdorazowo przeprowadzat nastepujgce dziatania:

- poinformowat odbiorcéw wody korzystajacych z ww. wodociggow oraz o zakazie jej spozywania,

- przeprowadzat dezynfekcje wody (chlorowanie),

- prowadzit intensywne plukanie sieci wodociggowej,

- jako zrédio zastepcze, dostarczat wode do spozycia o dobrej jakosci.

W wyniku podjetych ww. dziatan naprawczych, jakos¢ wody pod wzgledem mikrobiologicznym ulegta
poprawie, co potwierdzity uzyskane wyniki analiz probek wody (pobranej w ramach kontroli wewnetrznej oraz
sprawdzajgcej przez tutejsza Inspekcje). Wobec powyzszego wystosowano decyzje
stwierdzajgce przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi (w kazdym przypadku dla obu wodociggow).

Prébki wody pobrane zostaly z punktow reprezentatywnych wyznaczonych przez przedsigbiorcow
wodociggowych.
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Bakterie grupy coli sg zroznicowane pod wzgledem zjadliwosci, moga wytwarzac¢ endotoksyny, w tym toksyny
odporne na temperature (odporne na gotowanie). Mogg wywolywacé rozne postacie kliniczne zakazen,
poczgwszy od zakazen przewodu pokarmowego i zatru¢ pokarmowych, przez zakazenia drég moczowych,
oddechowych (iinne), az do zapalen opon moézgowo-rdzeniowych oraz posocznic, ktére sg bezposrednig
przyczyng zejs¢ smiertelnych — Zrédfo informacji: ,Mikrobiologia Lekarska” - Maria Zareba i Jerzy Borowski
Warszawa 1997, ,Mikroorganizmy chorobotwércze i potencjalnie chorobotwércze w ekosystemach wodnych
i sieciach wodociggowych”— Anna Grabiriska — toniewska i Edward Siriski, Warszawa 2010.

Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294),

Otrzymuija:
1. Woéjt Gminy Piekoszéw, ul. Czestochowska 66a, 26 — 065 Piekoszow.
2. ala.
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