o - ZAKEAD USELUG KOMUNALNYCH w Piekoszowie Sp. z o0.0.
2 ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszow;
tel. /fax (41) 375 14 62, (41) 306 10 12
e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl T
Pickoszow. 2019-04-03
ZUK/ 226 /19

Urzad Gminv w Piekoszowie

Woivnelo dnia: Urzad Gminy w Piekoszowie

05 -04 2019 ul. Czestochowska 66 a

h- 26-065 Piekoszéw
L.dz. .5-'3” oo OO TE oo ot .

~

Zaktad Ushig Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.0. przesyla w zalaczeniu wyniki
badan wody dla 6 prob pobranych w dnju 19.03.2019r. Spryvozdania z badan 7
Nr:  4871/02/2019/F/1: 4871/02/2019/F/2: 4871/02/2019/F/3: 4871/02/2019/F/4:
4871/02/2019/FA5/; ‘4871/02/2019/17/6;/ 4871/02/2019/M/1¢ 4871/02/2019/M/2¢
4871/02/209/M/3: 4871/02/20 IUWM/4; 4871/02/2019/M&5; 4871/02/2019/M/6. v

Wg przedmiotowych Sprawozdan, w poszczegolnych punktach poboru. woda spetnia
wymagania okres$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia 7z dnia 7 grudnia 2017r.
W sprawie jakosci wody Przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294),

Sporzadzita: Katarzyna Picheta 3.y

Zaklad Ustug Komunalnych w Piefoszowie Sp.z 0.0.

ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszow tel/ fax (041) 375-14-62
NIP 959-183-08-43 e-mail: kiurgﬂ“zukgiv!\jpsznw.g]
REGON 260241972 2

S3d Rejonowy w Kielcach KRS 0000310731; kapitat zaki. 23 005 000,00 PLN
nr rach.: Bank Spoldzielczy w Lopusznie O/ Piekoszow 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001
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FILIA POLUDNIE:

41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

JARS ( /,f ™

\ V4 :{‘\\\_;’_—JQ//’- | Poisan Consmum
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e LABORATORIA BADAWCZE N S
05-119 Legionowo. ul Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka Doyl paotuis

W

.

‘PCA

N

AB 1095

Sprawozdanie z badain Nr: 4871/02/2019/F/6

i Zleceniodawca:

ES——

| Zlecenie Nr:

4871/02/2019

Zaklad Uslug Komunalnvch w Piekoszowie Sp. 7 0 0. 26-065 Piekoszow ul. Czamowska 54 54a

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ife prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowifréwnowazna do referencyjne; (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze

regulowanym prawnie)
(Ar} - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjne| (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS S.A,
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredylowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

e 3 il i m‘ i ' = 3 g = b i
Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: | 26-065 Jaworznia, Jaworznia 93
Migjsce pobrania. | Zespol Placowek Oswiatowych w Jaworznie
Pochodzenie wody: ujgcie Szczukowice
Rodzaj ujecia: | brak danych
Temp. pobrane) prabki | 6.6 °C
Data i godzina: \ 19032019 11.10
Pobranie probek wg:  (A) PN-1SO 5667-5:2017-10
To e :g .I(AI:S S.A Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr 381
Numer probki:  11368/03/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 19-03-2019 Data zakonczema badan ~ 02-04-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé**
1,2-dichloroetan (EDC) ngl {Ae) PN-EN [SO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9
LK MS)
3.0 <10
Alachlor ugl (Ae¢) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-9
LK
0,100 <0010
Aldehyd endryny ugl (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-9
LK
0.10 < 0,010
Aldryna pgl {Ae) PN-EN 1SO 6468 2002 NZ-9
LK
0,030 <0010
alfa~chlordan pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0010
alfa-HCH ugl (Ae) PN-EN 180 6468:2002 NIZ-9
LK
010 < 0.010
Antymon ugl (Ac) PB-260 LF wyd 2 zdma NZ7-9
LK 19052017
5 <10
|4a?1r02.'2019n=.-a Strona 1 I




Arsen ng/ (Ae) PN-EN ISO 11969:1999 (W) MZ-9
LK
10 <1,0
Azotany mg/) (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-9
LK
50 95 14
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 M2Z.9
LK
0,50 < 0,066
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt6 MZ-9
LK
<5
Benzen ugl  |(A) PN-ISO 11423-1:2002 MzZ-9
LK
1,0 <0,50
Benzo(a)piren ugh (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-9
LK 15.03.2016
0,010 <0,0020
beta-HCH ugl [ (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZz-9
LK
0,10 <0,010
Bor mgl | (Ac) PN-EN ISO 118852009 MZ-9
LK
1,0 <0,015
Bromiany pgl | (A) PN-EN ISO 15061:2003 MZ-9
LK
10 <20
Bromodichlorometan mg/1 (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-9
LK
0.015 <0,0010
Chlorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN MZ-9
180 10304-1-2009/AC-2012
e 250 49 07
Chrom ugl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK 50 47 +0,5
Cyjanki ogolne pgl | (A) PN-EN ISO 14403-2:2012 MZ-9
LK 50 <10
delta-HCH pgl | (Ae) PN-EN ISO 64682002 MZ-9
LK 0,10 <0,010
Dieldryna pgl | (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK 0,030 <0,010

l4a71rn2:zo1ama
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Endosulfan | pgl | (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 ! MZ-9 {
L * 010 <0010
Endosulfan [1 gl | (Ae) PN-EN ISO 64682002 ] NZ-0
b ! 0.10 [<0010
1 ?
| f
-
Endrnyna pgl (Ac) PN-EN 180 6468:2002 ’ MZ-9 {
LK | |
010 <0010
Epoksyd heptachloru B ugl (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-9
LK
0.030 < 0,010
Fluorki mgl (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN MZ-9
LK 1SO 10304-1-2009/AC 2012
1.5 <010
gamma-chlordan pgl (Ae) PN-EN IS0 6468.2002 MZ-9
LK
0.10 < 0,010
gamma-HCH, lindan ugl {Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0010
Ghi/alumunium ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
200 <10
Heksachlorobenzen (HCB) ugl (A) PN-EN 180 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0010
Heptachlor el (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 NZ-9
LK
0,030 <0010
Indeks mgl 02 (A)PN-EN ISO 8467:2001 MZ-9
LK |nadmangamanowy/utlemalnosé z 02
KMnO4 5 1.3 B
1zodryna gl {Ae) PN-EN IS0 6468-2002 MZ-9
LK |
0,10 <0010
Jon amonowy mgl (A) PN-EN 180 11732:2007 pht 4 NMZ-9
LK 4
0.50 0.15 0.02
Kadm pgl (Ae) PN-EN IS0 11885:2009 NZ-9
LK |
5 [<05
E
Liczba progowa smaku (TFN) (A) PN-EN 1622 2006 MZ-9 [
LK T
<1
|
I |
Iiamozfzmsfm Strona —:sl




Liczba progowa zapachu (TON) (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<]
Magnez my/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK :
49 .3
Mangan ugl {Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
50 <10
Metoksychlor (DMDT) gl (Ae) PN-EN SO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0010
Metnosé NTU | (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9
LK " +0.02
0.13 g
Miedz mgl (Ae) PN-EN SO 11885:2009 MZ-9
LK
2.0 < 0,004
Nikiel g (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
20 <4,0
0,p-DDD pg (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
o,p-DDE el (Ae) PN-EN 1SO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
0,p-DDT pet (Ac) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0010
Otow pal (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK 10 <40
p.p-DDD pgl (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-9
LK 0,10 <0,010
p.p-DDE g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK 0,10 <0,010
p.p-DDT ug (Ac) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-9
LK 0,10 <0,010
pH - (A) PN-EN IS0 10523:2012 MZ-9
+0.2
P 65-95 74 s
Strona 4
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Przewodnosc elekiryczna uS/em (A) PN-EN 27888 1999 (automatyczna | NZ-9
P wilasciwa w temp. 25°C kompensacia temperatury ) | [ 3
| 2500 267 S
Rieé pel | (Ae) PN-EN 1483:2007 pkt § (W) [ NZ-9 |
|
LK | |
| 1 & 0.10
| |
| |
] |
Selen pgl | (Ae) PN-EN ISO 9963:2001 MZ-9
LK
10 <1.0
Siarczan endosulfanu ugl {Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-9
LK
0.100 < (010
Siarczany (V1) mgl (A) PN-EN ISO 10304-1.2009, PN-EN MZ-Y
LK 1SO 103041 2009/AC:2012 .
250 12 =
Sod mgl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 NZ-9
LK e B +0.3
Suma HCH (z obliczen) pgl (A) PN-EN [SO 6468.2002 MZ-9
LK _
0,10 <0010
Suma pestycydow (z obliczei) pgl (Ae) PN-EN 150 6468 2002 MZ-9
LK -
0,50 <0010
Suma THM ugl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9
LK MS)
100 <10
Suma trichloroetenu i ugl (Ae) PN-EN 1SO 10301:2002 (HS-GC- NMZ-9
LK [tetrachloroetenu MS)
10 <1.0
Suma WWA pgl (A) PB-16(0/LF wyd 6 z dma NZ-9
LK 15.03.2016
010 < 0.0050
|
I'mchlorometan (chloroform) mgl (Ae) PN-EN [SO 103012002 MZ-9
LK
| 0,030 <0,0010
|
|
Trifluralina pgl | (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 ' NZ-9
LKk |
‘ 010 < 0,010
|
Twardosc ogolna (sumaryezna mgl CaC03 | (A) PN-EN IS0 11885:2009 ] NZ-9
LK |2zawanoéé wapnia i magnezu) |
| 50 181 =18
|
Zelazo pel | (Ae) PN-EN ISO 118852009 \ MZ-9 |
LK [ |
\ 200 <40
i
|

MZ-9 - Rozporzgdzenic Mimstra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie jakosa wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi (Dz U 2 2017r. Poz 2294)

4871/02/2018/F16
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** - niepewnod¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% | wpétczynniku rozszerzenia k=

2 (e uwzglednia niepewnosci pobierania probek)
|
Wyniki odnoszg si¢ wylaeznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikaw padaje sig w sytuacj,
wartosciami gramicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilosci: 1 szt i bez
W ciggu 14 dni od otrzymania Sprawazdania z badan Klient ma
-

| 38

S
gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w caloéci.
prawa do rekiamacji,

Uwagi:

Sprawczdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wfn.\—
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

LL i P - Decyzja nr HKN 35/2018 zdnia 15 | 1.2018 r wydana przez PPIS Legionowo
LK 1P - Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1./80-34/2018 z dnia 27.09.2018 r. oraz NS/HKi$/4560/ZL/2-1/2019 z dnia 16.01 2019 r. wy

dana przez PPIS
Koniec Sprawozdania
Sporzgdzono dnia: 5 Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
1
02-04-2019 g; Kwalfikowanym podpisem elektronicznym
- Pracownik JARS nr: 520 NIRRT RO
Strona ]
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LAJSKI:

05-119 Leonowo, ul Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:

41-404 Myslowice. ul Fabryczna 7

At M, ¥,
LABORATORIA BADAWCZE e S
IR

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

BADANIA

AB 1095

www.jars.pl

e ——
| Zleceniodawcea:

Zlecenie Nr:

Sprawozdanie z badai Nr: 4871/02/2019/M/6

Zazklad Ustug Kemunalnveh w Pickoszowie Sp zo o 26-065 Piekoszow ul Czarnowska 54 54a

—

HR71/02/2019

(A) - metodyka akredylowana. referencyjna - o ile prawo tak slanowi (wynik mozna wykorzystac do cceny zgodnoscl w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - metodyka akredylowana z zakresu elaslyczrego - referency|na o ile prawo tak slanowifréwnowazna do relerencyjne) (wynik mozna wykorzystag do oceny zgodnosc w obszarze

regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredylowana, réwnowazna do referencyjne) (wynik mozna wykorzystaé do oceny 2godnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(W} - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzena w Laboratonum JARS S A

{0) - metodyka akredylowana w zakresie OB

*(A) - melodyka akredylowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykanawcy

Punkt poboru:

Kurek czerpalny - toaleta meska

| Przedmuot badania
Adres pobrania

| Woda przeznaczona do spozycia

| 26-065 Jaworzma, Jaworzma 93

Miejsce pobrania | Zespdt Placdwek Oswiatowych w Jaworznie
Pochodzenic wody | ujecie Szczukowice

Rodzaj ujecia. | brak danveh

Temp pobrane) probki 6,6 °C

Data 1 godzina. | 19-03-2019 1110

5 ey

Pobranie probek wg  (A}PN-EN IS0 19458 2007 .
Transport pribek ~ JARS S A Probkobiorca  Probkobiorca JARS nr 381
Numer prébkr  11368/03/19 Ocena probki  bez zastrzezen
Data rozpoczgera badan 19-03-2019 Data zakonczenia badan.  22-03-2019
Lab. Badany parametr jom, Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno$é**
Liczha bakiern z grupy col: JK100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1 2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN ISO 9308-1 2014-12/A1 2017- 0
04
Liczha enterokokow 1tk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 7899-2 2004 NMZ-9 0
LK 0
Liczba Eschenchia calr JR100m! | (Ae) PN-EN IS0 9308-1 2014-12. (Ae) MZ-% 0
LK PN-EN 180 9308-1:2014-12/Al1 2017- 0
04
Ogolna liczba mikrocigamzmow 1tk Ll {Ae) PN-EN 1S0 6222 2004 MZ-9
LK w 2242°C 0

MZ-9 - Rozporzadzenie Mimstra Zdrowa z dnia 7 grudma 2017 r w sprawic jakose: wody przeznaczone) do spozycia pizez ludzi (Dz.U 2 2017r . Poz 2294)

4871/02/2019/M/6

Strona 1




** . niepewnost (0zs2erzona wyniku przy poz:omie ufnosc: ok, 85% | wpGtczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnose pobierania proek)

e sl

|

Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnosc wynikow podaje sig w syluac), gdy ma lo znaczenie dla miarodajnosei wynikow bad_ah_lﬁzgodnnéci zwyspecyfikowanym,
wartosciami granicznymi oraz kigdy okresions jest 1o w uzgodnieniach z Klientem

Sprawczdanie zawlera wynik badan probek w llosct 1 szt 1 bez pisemng) zgocy laboralonum rvie moze byé powielane inaczej jak tylko w catoscl.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdanta z badan Khenl ma prawo da reklamac)

Ulwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz Nr 1 Zleceniodawca Kopia egz Nr 1 - Archiwum wim

Miejsce wyvkonywania badan LL - Lajskr, LK - Mysiowice, P - Pomiar i situ
LL 1P - Decvzya nr HKN 35/2018 zdwa 15.11.2018 1 wydana przez PPIS Legronowo
LK 1 P-Decyzja nr NS/HK1$/4560/71./80-34/2018 7 dma 27 09 2018 1 oraz NS/HK:8/4560/21.12-1/2019 z dnia 16 01 20191 wydana przcz PPIS

Koniec Sprawozdania

Sporzad;ono dnia: Autoryzm;a_l;;ﬁ.ik: ) Latwierdzil: Podpisano:
Pl
22.03-2019 Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

pocouns s s I IR

4871/02/2018/M/6 Strona 2
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JARS
) 4
Posuit Convhum
JARS SA, ReapmiTacy)
BN LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Leponows, ul Kosciclna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka SADANIA
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice. ul Fabtyczna 7 Www.jars.pl AB 1095
S prawozdame z badan Nr: 487 1/02/2019/1\/[/5
Zleceniodawca: Zaklad Ushig Komunalnyeh w Plekovn\we Sp zoo. ”h-ﬂh) PiLkusm“ ul C‘/.ammwka 5?54& ]
| Zlecenie Nr: 4871/02/2019 B T
M — T SN
{A) - metodyka akredylowana. referencyjna - o ile prawo (ak stanow (wynik mozna wykorzyslaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
{Ae} - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o lle prawo tak slanowifrownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzyslaé do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie}
{Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjne; {wynik mozna wykorzysla¢ do oceny zgodnoéei w obszarze regulowanym prawnje)
(W) -nerma wycofana przez PKN - meloda zatwierdzona w Laboratonium JARS S A
{0} - metodyka akredytowana w zakresie OiB
"(A) - metedyka akredylowana Pedwykonawcy
* - melodyka nieakredylowana Podwykonawcy
Punkt poboru: Kurek czerpalny - woda chlorowana
Przedmiol badania - | Woda przeznaczona do spozycia - T = I =
Adres pobrania 26-065 Pickoszow. Czamowska
Migjsce pobramia - Hydrofornia Piekoszow
Pochodzenie wody. ujgcie Piekoszow I1
Rodza) ujgcia brak danych
Temp. pobrane; probk: 10,0 °C
Data 1 godzina || 19-03-2019 1220
Pobranic probek wg  (A)PN-EN SO 19458 2007 7 X i
Transport probeh JARS S.A Probkobiorca Prébkobiorca JARS iy 381
Numer probki.  11367/03/19 Ocena prébk1  bez zastrzezen
Data rozpoczgera badan 19-03-2019 Data zakoriczenia badan ~ 22-03-2019
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé® =
Liczba Eschenclua col JN100mI | {Ae) PN-EN 1SO 9308-1 2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN IS0 9308-1 2014-12/A1 2017- 0
04
Liczba bakterin z grupy coh IRA00m! [ (Ae) PN-EN ISO 93081 2014-12. {Ae) MZ-9 0
LK PN-EN IS0 9308-1 2014-12/A1 2017- i
o4 0
Ogpdlna liczba mikroorgamzmow Jtk/1m] (Ae) PN-EN [80 6222-2004 NMZ-9 0
LK |w22:2°C 0
Liczba enterokokow MEI00mI | (Ae) PN-EN 180 7899-2 2004 MZ-G 0
LK 0
MZ-9 - Rozporzadzeme Mimistra Zdrowra 2 diua 7 gradima 2017 1w sprawie jakose: wody przeznaczone] do spozycia przez ludz (Dz ' 22017r . Poz 2294)

laa?wozfzm 8IS Strona 1 |




“* - niepewnost rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosc ok 95% | wpélczynmiku rozszerzenia k=2 (mie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

Wyniki odnosza sie wylgcznie do badanych prébek  Niepewnosé wymkbwl})oda;e $1@ W syluac)i, gdy ma lo znaczenie dla miarodajnoéci wynikéw bad;l‘@uﬁScl z wysperc)'ﬁkﬂn;;i' il
wartoscliami granicznymi oraz Kiedy okresione jest 1o w uzgodmeniach z Kilentem,

Sprawozdare zawiera wyniki badan probek w ilodci 1 szt 1 bez pisemney zgody laboralonum nie moze byt powielane inacze). jak lylko w cato$c:.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawe do reklamac),

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr1 Zleceniodawca Kopia egz Nr 1 -Archiwum wm;—
Migjsce wykonywama badan. LL - Layski, LK - Myslowice. P - Pomar in situ
LL 1P - Decyza nr HKN 35/2018 zdma 15 11,2018 r wydana przcz PPIS Legionowo
LK 1P - Decyzja nr NS/HK1S/4560/Z1/80-34/2018 z dnia 27 09 2018 ¢ oraz NS/HK1$/4560/71./2-1/2019 2 dmia 16 01 2019 ¢ wydana przez PPIS
—— Koniec Sprawozdania S )
Sporzadzone dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
22-03-2019 -

Kwalifikowanym padpisem elekironicznym

Pracowrik JARS - 520 TRV R AT
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LATSKE LABORATORIA BADAWCZE igm/—\ X %
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035-119 Legronowo, ul Koscielna 2a mikrobiﬂlogia = ﬁzykochemia - Sensoryka "/;,.r:l—::\\.\\“\‘ oz
FILIA POLUDNIE:
41404 Myslowice, ul Fabryezna 7 www.jars.pl AB 1095
Sprawozdame z badan Nr' 4871/02/2019/M/4
[Z!et“nit}da‘“m: /ﬂ“ad Uslug }\nn\l’ndln\th w Pickoszowie Sp zoo 26 06\ ];IGS-ZOW ul CZdTr;!\'Ecx_S-i;d— S e S
| Zlecenie Nrr 4871/02/2019 — e —_— _]
s - —— ]

(A) - metodyka skredytowana referency)na - a ile prawo tak stanowi (wynk mozna wykorzystaé do oceny zgodnoécl w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredylowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo lak stanowiirownowazna do referency|ns) {(wynik mozna wykarzystaé do oceny zgodnosci w ohszarze
regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnel (wynik mazna wykorzyslaé do oceny zgodnosc! w obszarze regulowanym prawnie)
(W} - norma wycofana przez PKN - meloda zatwierdzona w Laboralonum JARS S A.
(O) - metodyka akredylowana w zakresie OiB
*(A) - melodyka akredylowana Podwykonawcy
- metodyka nieakredylowana Podwykonawcey

Punkt poboru: Kurek czerpalny - toaleta mgska nr 112

Przedmiot badania Woda przeznaczona do spozycia ) e J - ]
Adres pobrania 26-065 Piekoszow, Zajgczkow 86

Miejsce pobrania Szkola Podstawowa w Zajaczkowe

Pachodzenie wody | ujgcie Lesica

Rodza) ujgcia brak danvch

Temp pobrang) probki 81°C

Data 1 godzina j 19-03-2019 1010

Pobranie probek wg:  (A)PN-EN IS0 19458 2007

Transport probek  JARS § A. Probkobiorca  Probkobiorca JARS nr 381

Numer probki  11366/03/19 Ocena probki  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan 19-03-2019 Data zakonczema badan.  22-03-2019
Lab. Badany parame(r jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé**
Liczba bakterit z grapy coli JIN100m] | (Ae¢) PN-EN [SO 9308-12014-12, (Ae) NZ-9 0
LK PN-EN IS0 9308-1 2014-1/A1 2017 |,
04
Liczba enterokokéw SR 00ml | (Ae) PN-EN 1SO 7899-2 2004 MZ-9 0
LK o
Liczba Escherichia cols 1k/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1.2014-12, {Ac) MZ-9 0
LK PN-EN ISO 9308-1 2014-12/A1 2017-
04 ]
Ogoalna liczba mikroorganizmow 1tk‘lml (Ae) PN-EN 1SO 6222 2004 AZ-9 0
LK |w22e2°C

MZ-9 - Rozporzadzenie Mimstra Zdrowa z dma 7 grudma 2017 r. w sprawne jakosc wody przeznaczane; do spozyoia przez ludzi (Dz U z 2017r . Poz 2294)
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** - miepewnose rozszerzona wyniku przy poziomie uinoder ok 85% | wpiczynniku rozszerzemia k=2 (nie uwzglednia niepewnosc; pobrerama probek)

————

Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych probek  Niapewnos$é wynikéw podaje sig w sytuacy, gdy ma (o znaczenie dla miarodajnoscl wyr\lkﬁw—ﬂ-agﬁ Etfzgodnoﬁyspecyﬁkoﬁrﬁ:n?
warlosclami granicznymi oraz Kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem,

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci 1 5711 bez pisemne; zgody laboratonum ne moze byt powielane inacze; jak tylko w catasc,

W eiagu 74 dni od otrzymania sprawozdania z badart Klient ma prawo do reklamacyi

£ S S — — e iy
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzano w 1 egz Egz.Nr 1 Zleceniodawca Kopia egz Nr 7 - Archiwum wfm_

Miejsce wyhonywania badan LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Poniar n situ
LL P -Decyzia nr HKN 352018 zdnia 15 11.2018 1 wydana przez PPIS Legionowo
LK 1 P - Deeyzya nr NS/HKIS/4560/71./80-34/2018 7 dmia 27 09 2018 1 oraz NS/HK:$/4560/2L/2-1/2019 z dma 16 01 2019 r wydana przez PPIS

Koniec Sprawozdania
— e e r———

Sp;‘mdzonn dnia: Autoryzowal wynik: - Zatwierdzil: VPodpisano;
2203-2019 oL

Kwalifikowanym podpisem elekironicznym

wocmmssrswes | IR
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JARS SA,
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul Koescielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice. ul Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka “ef

~

www.jars.pl
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’mniodam‘a:
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| Zlecenic Nr:

—

Sprawozdanie z badah Nr: 4871/02/2019/M/3

Zaklad Uslug Komunalnych w Pickoszowie Sp zo o 26-065 Pickoszow ul. Czarm;\,v;;a 54 54a

1871/02/2019

(A} - metodyka akredytowana, referancyjna - o ile prawo lak stanow (wyrik mozna wykerzystat do cceny zgodnesci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - metodyka akredylowana z zakresu elaslycznego - referenc

regulowanym prawrne)

yina o lle prawo lak slanowiiréwnowazna do referencyjne) (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnescl w chszarze

(Ar) - metodyka akredylowana. rownowazna do referencyjne] (wynik mozna wykorzysla¢ do oceny zgodnogc w obszarze regulowanym prawnie)
{W) - norma wycofana przez PKN - meloda zatwierdzona w Laberalonum JARS S.A

{C) - melodyka akredytowana w zakresie Oi8
*(A) - melodyka akredylowana Podwykonawcy

* - melodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru:

Kurek czerpalny - toaleta

Przedmiot badania
Adres pobrama;
Muejsce pobrania
Pachodzenie wody

- Woda przeznaczona do spozycia

26-065 Pickoszow. Galgzice 23A
Swictlica Wiejska w Galezicach

| wecie Nordkalk Sp zo o

Rodza) ujgcia  brak danvch
Temp pobrane; probki | 10,3 °C
Data 1 godzina 19-03-2019 10 40
Pobrante probek wg:  (A)PN-EN ISO 19458 2007 i
Transport probek  JARS S A Probkobiorca  Probkobiorca JARS or 381
Numer probki  11365/03/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan 19-03-2019 Data zakonczenia badan ~ 22-03-2019
Lab. Badany parametr j-m, Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Liczba bakteni z grupy celt JWI00ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1 2014-12, {Ae) MZ-9
LK PN-EN ISQ 9308-1 2014-12/A1 2017- o
04
Liczba enterokokow 1tk/100ml | (Ae) PN-EN 1SO 7899-2 2004 MZ-9 0
LK
Liczba Eschenchia colt HR/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1 2014-12. (Ac) MZ-9
LK PN-EN ISO 9308-1 2014-12/A1:2017- o
04
Ogolna hezba mikroorgamzmaow ik ml (Ae) PN-EN 1S0 6222 2004 MZ-9
LK |w2242°C 0

MZ-9 - Rozporzadzeme Mimstra Zdrowna z dnia 7 grudma 2017 r. w sprawne jakose: wody przeznaczone] do spozycia przez ludzr (Dz U 2 2017r | Poz, 2294)
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** - niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnose ok, 95% | wpdiczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnoéei pobierania prabek)

I - - — -

- o S

Wyriki odnosza sig wylgeznie do badanych prébek Niepewnosé wynikéw padaje sie w syluacyl, gdy ma lo znaczenie dia miarodajnode: wynikéw badarn lfbgodﬁosci z wyspecyﬁkow];ﬁ.
warlosciami granicznymi oraz Kiedy okreslone Jest to w uzgodnientach z Khentem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badarn prébek w iloser 1 szt bez pisemne) zgody laboratonum mie moze by powielane inacze) jak tylko w catosc

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klienl ma prawo do reklamaci.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. EgzNr1 Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w;rﬂ"

Miejsce wykonywania badan LL - Lagski, LK - Myslowice, P - Ponuar i situ
LL 1 P - Deevzia nr HKN 3522018 7 dma 15 11 2018 r wydana przez PPIS Legionowo
LK 1 P - Decyzja nr NS/HKIS/4560/Z1/80-34/2018 z dmia 27 09 2018 ¢ oraz NS/HKIS/M4S60/71.2-1/2019 z dma 16 01 2019 ¢ wydana przez PPIS

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
22-03-2019 Bt

Kwalifikowanym padpisem elektronicznym

Pracowik JARS rr: 520 LT )

4871/02/2018/M/3 Strona 2 |
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JARS SA, m ATRENTTACH
LAJSKI: LABORATORIA BADAWCZE ';_::///:_":‘:\\‘-\}? %
05-119 Legonowo, ul Koscielna 2a mikrobiologia s ﬁzykochemia . SEﬂSGl’y‘(ﬂ /‘:’4”‘,'-[:\‘\“\\‘\ -
FILIA POLUDNIE: AR
41-404 Myslowrce, ul Fabryczna 7 www jars.pl 1095

Sprawozdanie z badaf Nr: 4871/02/2019/M/2

Zieceniodawes: Zaklad Uslug Komunalnych w Piekoszowic Sp 700 26.065 Pickoszowul Czamowska 54548 ]
ZlecenieNri 1871/02/2019 o —‘ —_— — T

(A) - melodyka akredylowana, referencyjna - o le prawo tak slanowi (wynik mozna wykerzyslac do oceny zgodnodci w cbszarze regulowanym prawnie)
{Ae) - melodyka akredylowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo lak stanowi/réwnowazna do referencyjne; (wynik mozna wykorzyslaé do oceny zgodneser w obszarze
regulowanym prawnie)
{Ar} - metodyka akredylowana, réwnowazna do referencyjne) (wynik mozna wykorzyslat do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS S.A.
(O} - metodyka akredylowana w zakresie OIB
*(A} - metodyka akredylowana Podwykonawcy
* - meloedyka nieakredytowana Podwykaonawcy

Punkt poboru: Kurek czerpalny - kuchnia
Przednuot badania Woda prrzeznaczona do spozycia ) o .
Adres pobrania 26-065 Piekoszow. Czestochowska 110
Miejsce pobrania Zespol Placowek Oswiatowych w Piekoszewie
Pochodzenie wody. ujecie Pickoszow |
Rodza) ujgcia brak danych
Temp pobrane; probka 10,1 °C
Data 1 godzina | 19-03-2019 11 50
Pobranic probek we.  (A)PN-EN SO 19458:2007 . i
Trnspori probek, ~ JARS .4 Probkobiorca  Prabkobiorea JARS nr 381
Numer probki  11364/03/19 2 Ocena probki  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 19-03-2019 Data zakonczema badan  22-03-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé**
Liczba bakterii z grupy colr N100ml | (Ae) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12, (A¢) NZ9 0
LK PN-EN 150 9308-1 2014-12/A1 2017- 0
04
Liczba enterokokow Jk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 7899-2 2004 MZ-9 0
LK 0
Liczba Eschenchia cols JK100ml | (Ae) PN-EN 1SOQ 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 o
LK PN-EN ISO 9308-1-2014-12/A1 2017- 0
04
Ogolna liczba nukroorgamzmaw Jik/Iml (Ae} PN-EN IS0 6222 2004 MZ-9 0
LK [w22£2°C
|

MZ-9 - Rozporzadzeme Mimstra Zdrowsa z dmia 7 grudmia 2017 ¢ w sprawae Jakoser wody przeznaczone; do spozyaia przez ludzi (Dz U. 2 2017r . Poz 2294 )
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** - NIEPEWNOSE 10Z8zerzona Wyniku przy poziomie Ufnoscl ok 85% | wpditzynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)
[

Wyniki odnoszg sig @qc_zme do badanych probek  Niepewnos¢ wynikéw podae sie w syluagy,
warlosclami granicznymi oraz Kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem

gdy ma to znaczenie dla miarodajnoéci wynikéw ha:gnzb zgodnoscl z wyspscyfikowanymi

Sprawozdanie zawiera wynyki badan probek w llosci 1 s2(1 bez pisemne; zgody laboralonum nie moze byé powielane macze] jak lylko w catode.
W ciggu 14 dm od olzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacyl,

Uwagi:

Sprewozdaﬁle sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr1 Zlecentodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w!rn_
Mueisce wyhonywamia baden LL - Lajskr, 1K - Myslowice, P - Ponuar in situ
LL 1 P - Decyzja nr HKN 352018 zdma 1511 2018 r wydana przez PP1S Legionowo
LK 1P - Decyzja nr NS/HK1S/4560/2L/80-34/2018 7 dma 27 09 2018 1 oraz NS/HKI1S/4560/21/2-1/2019 = dmia 16 01 2019 r wydana przez PPIS

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
22-03-2019 Pl

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elekironicznym

I s 1
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JARS SA,
LAJSKI:
05-119 Lemonawo, ul Koscaielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul Fabryczna 7

www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

: 1} 1 han. L
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AB 1095

Sprawozdame 4 badan Nr; 4871/02/2019/M/1

Zleceniodawea:

i ]
l Zlecenie Nr:

48711022019

Zaki ad Uslug Knmunalnvch w Pn:koszcm e Sp z00 26 063 Pickoszow ul (‘zammwl\a 54 54a

{A) - melodyka akredylowana, relerencyjna - o ile prawo tak slanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny 2gednosc: w obszarze regulowanym prawnie)

{Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego

regulowanym prawnie}

{Ar} - metodyka akredylowana. réwnowazna do referencyjna) (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosc) w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - meloda zatwierdzona w Laboratonum JARS S.A.

(O) - melodyka akredytowana w zakresie OIB
*(A) - melodyka akredylowana Pedwykenawcy

- melodyka nieakredylowana Podwykonawcy

-referencyjna o ile prawo lak stanowi/réwnowazna de referencyjna) {wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoscl w ohszarze

Punkt poboru: Kurek czerpalny - toaleta meska |
Przedmiot badania - Woda przeznaczona do spozyvcia . T ‘ o
Adres pobrania 26-065 Piekoszow. Brynica 144A
Migjsce pobrania Szkola Podstawowa w Brvmcy
Pochodzenie wody Ujecie Gorka Szczukowskie
Rodza) ujgcia | brak danych
Temp pobrang) prébki 7,0°C
Data 1 godzina 19-03-2019 1140
Pobranie probek wg:  (A)PN-EN ISO 19458:2007 ;
Transportprébek  JARS S.A Probkobrarca:  Probkohiorca JARS or 381
Numer probk:  11363/03/19 Ocena prabk1  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 19-03-2019 Data zakonczema badan ~ 22-03-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Liczba Escherichia colt JR/100m] | (Ae) PN-EN [SO 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN 180 9308-1:2014-12/A1 2017-
04
Liczba baktert z grupy colt JR100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1 2014-12. (A¢) MZ-9 0
LK PN-EN [SO 9308-1 2014-12/A1:2017-
04
Ogdlna liczba mikroorgamzméw Jtk/Iml fAe) PN-EN [S0O 6222 2004 NIZ-9
LK |wazezeC >300
Liczba enterokokdw Jtk/100m) | {Ae) PN-EN IS0 7899-2 2004 MZ-9 0
LK

MZ-9 - Rozporzqdzenre Minsstra Zdrowia z dnia 7 grudma 2017 1. w sprawie jakoser wedy przeznaczone) do spozycia przez ludzi (Dz U 7 2017r . Poz 2294)
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** . NIBPEWNOSC rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosct ok, 85% | wptlczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnoser pobierania prébek)

= & -z s = = S —
Wyniki 0dnosza sig wilgeznie do badanych probek . Niepewnosc wynikéw podaje sie w syluacy,, gdy ma to znaczenis dla miarodajnodel wynikéw badan lup zgodnosc: z wyspecyfikowanymi
warlosciami granicznymi oraz kiedy okresione jest to w uzgodnieniach z Klientem
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w llosci 1 szt 1 bez pisemne) zgody laboralenium nie moze byt powielane inaczey, jak tylke w calosc
W ciagu 14 dni od clrzymaria sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacy
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz Egz.Nr1 Zlecenodawca Kopia egz. Nr 1 - Archrwum wim

M-I-L’_ISCE wykonywaniz badan LL - Lajski, LK - Myslowice. P - Pomuar in situ
LL 1 P- Decyzja nr HKN 35/2018 z dma 15 11,2018 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK 1 P - Decyz)a nr NS/HKIS/4S60/71./80-34/2018 2 dma 27 09 2018 1 oraz NS/HKIS/4560/ZL/2-1/2019 2 dma 16 0] 201 9 r wydana pracz PPIS

) Keniec Sprawozdania
Sperzadzone doia: Auntoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
22.03-2019 L

Kwalifikewanym podpisem elektronicznym

Pracowik JARS nr: 520 U AR

4871/02/2018/M/1 Strona 2 I




5.

5

¥¥ ptynglo ‘_Z J m“‘{ _‘:Z;}j J__Eil/ .

~\
JARS
4

JARS S,

LAJSKEL

FILIA POLUDNIE:

05-119 Legionowo, ul Koscielna 2a

LABORATORIA BADAWCZE
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41-104 Myslowice, ul. Fabryezna 7 WWw.jurs.pl J AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: 4871/02/2019/F/5

Zleceniodawea: Zaklad Uslug Komunalnveh w Pickoszowie Sp zoo. 26-065 Piekoszow u) C?.arr;)ma T

| |

[Zlecenie Nr: 1871/02/2019 I — e — N j

(A) - metodyka akredytowana, referencyjna - ¢ ile prawo tak slanowi (wynik mozna w

(Ae) - melodyka akredylowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawe tak stanowi/réwnowazna do referencyjne) (wynik mozna w

regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana. réwnowazna do referencyjne) (wynik mozna wyko

ykorzyslad do oceny zgodnosc: w obszarze regulowanym Prawnie}

ykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze

rzystaé do oceny zgodnoscl w obszarze regulowanym prawnie)

(W) - norma wycofana przez PKN - meloda zatwierdzona w Laboratorium JARS 8.A.

(O) - metodyka akredylowana w zakresie O/B
“(A) - meladyka akredytowana Podwykonawcy

.

- metodyka nieakredylowana Podwykonawcy

Punkt poboru: Kurek czerpalny - woda chlorowana
Przedmiot badanua 1' Wada przeznaczona do spozveta . T Sanees = e
Adres pobrania | 26-065 Pickoszow. Czarnowska
Migjsce pobrania | Hydroforma Piekoszéw
Pochodzenie wody. ujecie Piekoszow 11
Rodzaj ujccia | brak danych
Temp pobranej prébki ‘ 10,0 °C
Data i godzina J| 19-03-2019 1220
Pobranie prébek we:  (A) PN-1SO 5667-5 2017-10 ) ]
Tmrspor!};réb\!k iy Probkobiorea.  Prébkobiorca JARS nr 381
Numer prébki-  11367/03/16 Ocena probki bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan.  19-03-2019 Data zakoriczenia badan ~ 27-03-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé**
Barwa mgd Pt | (A) PN-EN IS0 7887:2012 pkt 6 MZ-9
LK <
€5
Metnose NTU (A} PN-EN 1S0 7027-1 2016-09 pki \MZ-9
LK 53
<0,10
Liczba progowa smaku (TFN) (A} PN-EN 1622 2006 MZ-9
LK
<]
Liczba progowa zapachu ( TON) (A) PN-EN 1622 2006 MZ-9
LK
<1
pH - (A) PN-EN 1SO 10523 2012 MZ-9
P
6,5-95 7.3 =0.2
Przewodnosé elekirycama uSiem (A) PN-EN 27888 1999 (automatyczna MZ-9
P wlasciwa w temp 25°C kompensacia temperatury ) .
2500 536 27
Antvinon ngd (A¢) PB-260/LF wyd 2 z dmia MZ-9
LK 19.05.2017
] <10
|
Iimrozfzmsms Strona ﬂ




Arsen ngl (Ae) PN-EN IS0 11969 1999 (W) MZz-9
LK
10 < 1.0
Azolany my (A) PN-EN TSO 13395 2001 NZ9
LK
50 33 43
|
Benzen ugl {A) PN-1SO 11423- 2002 MZ-9
LK |
| 1.0 [< 0,50
i ?
| |
Bo mg1 (Ae) PN-EN IS0 11885 2009 : MZ-9 f
LK |
1.0 1<0,015
Bronuany ngl (A) PN-EN ISO 15061 2003 MZ-Y
LK
10 <20
Chrom ngl (Ae) PN-EN IS0 11885:2009 MZ-%
LK
50 48 0.5
Cyjanki opolne ugl (A) PN-EN IS0 14403-2 2012 MZ-9
LK
50 <10
1.2-dichloroetan {EDC) ugl (Ae) PN-EN IS0 10301 2002 (HS-GC- NZ-9
30 <1,0
Fluorkt mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN MZ-9
LK 150 10304-1 2009/AC 2012 )
L35 011 +0.02
Kadm ngl (A¢) PN-EN IS0 11885 2009 MZ-9
LK
5 <05
Miedz mg/l (Ae) PN-EN 1SO 11885 2009 MZ-9
LK
20 < 0,004
Nikiel ngl {A¢) PN-EN ISO 11885 2009 MZ-9
LK
20 <40
Olow g (Ae) PN-EN [SO 11885-2009 MZ-9
LK
10 <40
Suma pestvevdow (7 obliczen) pgd {Ac¢) PN-EN IS0 (468 2002 MZ-9
LK "
0.50 <0010
Rtec pgl (Ae) PN-EN 1483 2007 pk 5 (W) MZ-9
LK
1 <0,10
bﬁmzrzmsfns Sena 2 l




Selen ugl (Ae) PN-EN IS0 9965 2001 NZ-¢
LK
10 I<1,0
Suma tchloreetenu 1 pgl (Ae) PN-EN IS0 10301 2002 (HS-GC- NZ-9
Lk [tetrachloroetenu MS)
10 <1.0
Suma WWA ngl (A) PB-160/LF wyd 6z diua NMZ-9
LK 15032016
0.10 < 0,0050
Suma THM pgl {Ac) PN-EN IS0) 10301 2002 (HS-GC- MZ-9
o~ MS)
100 <1.0
Glin alummum pel (Ae) PN-EN [SO 11885 2009 MZ-9
LK
200 15 +2
Jon amoenowy mg1 (A) PN-EN IS0 11732:2007 pkt 4 NZ-9
LK
0,50 0,23 =0.03
Chlorks mg1 (A) PN-EN [S0 10304-1 2009, PN-EN MZ-9
LK IS0 10304-1 2009/AC:2012
250 28 4
Mangan ngl {Ae) PN-EN 1SO 11885 2009 MZ-9
LK
30 <10
Siarczany (VI) mgl (A) PN-EN IS0 10304-1-2009, PN-EN MNZ-9
LK 1SO 10204-1 2009/AC 2012 ;
250 47 7
Sed mgl (Ae) PN-EN ISO 11885 2009 MZ-9
LK
200 8.7 0.9
Indeks myl 02 {A) PN-EN ISO 8467 2001 MZ-9
LK |nadmanganianowy/utlealnose 2
KMnO4 5 <{.50
Zelazo poil {Ae) PN-EN 1SO 11885 2009 MZ-9
LK
200 4.8 +05
Bromodichlorometan mg] {Ae) PN-EN [SO 10301 2002 MZ9
LK ”
0,015 <0,0010
Trichlorometan (chloroform) myl (Ae) PN-EN ISO 10301 2002 NZ9
LK
0.030 <0,0010
Magnez mg/] (Ac) PN-EN [80) 11885 2009
LK 8.5 09
l48?1102t2019.'FI5 Sirona _3]




Twardos¢ ogdlna ( sumian czna mg1 CaCO3 | rA) PN-EN [S0 11885 2009 | NZ-9
LK Zawarlose wapma 1 magnezu)
500 | 399 i
Benzo{ajpiren ngl (A) PB-160'LF wyvd. 6 zdma i MZ-9
LK 15032016 ‘
i 0,010 <0.0020
|
Azotvy mgl [ (A)PN-EN ISO 13395 2001 ! MZ9
LK )
0,50 < 0,066
Aldryna pel | (Ae) PN-EN ISO 6468 2002 MZ-9
LK
0,030 <0,010
Dieldryna ugl (A¢) PN-EN 150 6468:2002 MZ-9
LK
0,030 <0,010
Endnna pgl (A¢) PN-EN 1SO 6468:2002 MZLY
LK
0,10 <0,010
1zodryna ugl {Ac) PN-EN ISO 6468 2002 MZ-9
LK
0.10 <0010
o,p-DDT gl (Ae) PN-EN 1SO 6468.2002 MZ-9
LK
0,10 <0010
p.pDDT pgl (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
o.p-DDE | {Ae) PN-EN IS0 6468:2002 NMZ-9
LK
0.10 <0.010
p.p-DDE pgl (A¢) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0010
0,p-DDD gl {Ae) PN-EN IS0 64682002 Mz-9
LK
0,10 <0.010
pp-DDD pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0010
alla-HCH pd (Ae) PN-EN IS0 6468 2002 MZ-9
LK
0,10 <0010
beta-HCH pgil (Ae) PN-EN [SO 6468 2002 MZ-9
LK
0,10 <0010
4871/02/2018/F/5 Slrona
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delia-HCH pgl (Ac) PN-EN 18O 6468 2002 MZ-9
LK
0,10 <0010
Lamma-HCH, lindan gl (Ac) PN-EN 150 6468-2002 MZ-9
LK
110 <0010
Suma HCH (z obliczen) pgl (A) PN-EN IS0 6468 2002 AZ-9
LK |
0.10 <{.010
Epaksyd heprachlon B pel [ (Ae) PN-ENISO 6468 2002 ' MZ9
LK
0,030 < 0,010
Heptachlor nel | {Ae) PN-EN ISO 6468 2002 [ MZ-9
LK
0,030 <0,010
alfa-chlordan ugl (Ae) PN-EN ISO 6468 2002 MZ-9
LK
0,10 <0014
gamma-chlordan pgl {Ae) PN-EN ISO 6468 2002 MZ-9
LK
G110 <0010
Endosulfan 1 pgl (Ae) PN-EN 180 6468 2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Endesulfan [T pel (Ae) PN-EN IS0 6468.2002 NZ-9
LK
0,10 <0010
Aldehyd endryny pgl {Ae) PN-EN 150 6468 2002 NZ9
LK
0.10 <0010
Metoksychlor (DMDT) npl (Ae) PN-EN IS0 6468 2002 MZ9
LK
0.10 <0010
Tnflurahna pel (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-9
LK
010 <0,010
Alachlor pgl {Ac) PN-EN ISO 6468 2002 MZ-9
LK
0,100 <0010
Starczan endosul fanu ped (Ac) PN-EN ISO 6468 2002 MZ-9
LK
0,100 <0010
Heksachlorobenzen (11CB) pel fA) PN-EN [SO 6468 2002 MZ-9
LK
0,10 <0010
|
MZ-9 - Rozporzgdzeme Ministia Zdrowia z dma 7 erudna 2017 v w sprawie jakode wody przeznaczone) do spozycia pizez ludzi (Dz 1. 2 2001 7r., Poz 2294)
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** - niepewnos¢ rozszerzona wyriku przy poziomie ufnosc: ok, 95% 1 wpiczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzgledma niepewnogci Pobierania probek)

Wyniki odnos2a s1¢ wylgcznie do badanych probek  Niepewnoéé wynikow podaje sig w syluag)l, gdy ma to znaczene dla miarodajnoscr wynikow badan [ub z}&;n_ogj z wys_pecﬁu-aﬁni
wartosciami granicznymi oraz kiedy okresione jest to w uzgodnieniach z Klientem

Sprawozdanie zawtera wyriki badan probek w ilosci 1 szt bez Pisemne) zgady laboralorium nie moze byé powielane inacze). jak tylko w catoser

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacy.

Unagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr1 Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wim
Miejsce wykonywama badan 11, - Lajski, LK - Myslowace, P - Pomiar 1n situ

LL1P-Decyzja nr HKN 352018 zdma 15 1] 2018t wydana przez PPIS Legionowa
LK 1P-Decyzjanr NSﬂiRIS!4560f£LI80-34f201 8z dma 27 09 2018 r oraz NS/HKIS/4S60/ZL/2-1/2019 zdma 16 012019, wydana przez PPIS

Koniec Sprawozdania o
Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podplsano:— -
28-03-2019 g‘l Kwalifikowanym podpisem elekirenicznym
K3
K4 Pracowrik JARS nr. 520 LTI T

S
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LAJSKI:
05-119 Lewonown, ul Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE;

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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PCA

41404 Myslowee, ul Fabrycaa 7 www.jars.pl AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: 4871/02/2019/F/4

[Z—Icceniodawca: Zahlad Uslug Komunalnych w Piekoszowie Sp zoo 26-065 Piekoszow ul Cyamm;@;i; - T

Zlecenie Nr: 1871022019 o ' s =

{A) - melodyka akredylowana. referencyjna - ¢ ile prawo tak slanow (w
(Ae) - metodyka akredylowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile Prawo tak slanowi/réwnawaina do referencyjngj (wyruk m

regulowanym prawne)

(Ar) - melodyka akredylowana, réwnowazna do referencyjne) (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$cl w obszarze regulowanym

(W) - norma wycofana przez PKN - meloda zatwierdzona w Laboratonum

(Q) - melodyka akredylowana w zakresie OIB
“(A} - metodyka akredylowana Podwykanawey

JARS 5.A,

- melodyka nieakredytowana Podwykonawey

ynik mo2na wykorzystac do oceny 2godnoéel w obszarze regulowanym prawnie)

prawnie)

0zZna wykorzysla¢ do oceny zgodnosc) w obszarze

Punkt poboru: Kurek czerpalny - toaleta meska nr 112
Przedmiot badania o Woda przeznaczona do spozvera o o T e T - I
Adres pobrania 26-065 Piekoszow. Zajaczkow 86
Miuejsce pobrama Szkota Podstawowa w Zajaczkowre
Pochodzenie wody ujecie Lesica
Rodzaj ujecia. brak danych
Temp pobrane prabks | 8,1°C
Data 1 godzina !' 19-03-2019 1010
Pobrame probek wg:  (A) PN-1SO 5667-5:2017-10 . )
TranspertF;:mbek = JARS S A Probkobiorea  Prébkobiorca JARS i 381
Numer probki ~ 11366/03/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcta badan 19-03-2019 Data zakonczenia badan®  25-03-20]9
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé**
Azotany mg/l (A) PN-EN IS0 133952001 MZ-9
LK
30 13 +2
Azotyny mgl (A) PN-EN IS0 13395.2001 MZ-9
LK
0,50 < 0,066
Barwa mg1 Py (A} PN-EN IS0 7887 2012 pke 6 MZ-9
LK
<5
Jon amonowy mgl (A} PN-EN 180 11732.2007 pka 4 MZ-9
LK
K 0,50 0.17 =0.03
Liezba progowa smaku (TFN) (A) PN-EN 1622 2006 MZ-9
LK
<1
Liczba progowa zapachu (TON) {A) PN-EN 1622 2006 NZ-9
LK
<1
Mangan pgel {Ac) PN-EN IS0 11885 2009 MZ-9
LK =
30 <10
Laa? 1/02/2010/F 14 Slrona 1 I




Mgtnosé NTU (A) PN-EN IS0 7027-1 2016-09 pkt MZ-9 J
LK 53
| 0,12 =0.02
|
pH - (A)PN-EN IS0 10523.2012 A7:9 [
P {
. 65-9.5 {75 =02
Preewodnosé elekiryczna puS/em (A) PN-EN 27888 1999 (automatyczna MZ-9 ‘
P wlasciwa w temp. 25°C kompensacja lemperatury) |
2500 | 388 19
Zelazo ugl {A¢) PN-EN 1SO 11885 2009 AZ9
LK |
200 <40
| |
i |
MZ-9 - Rozporzgdeenie Mimstra Zdrowia z dma 7 grudmia 2017 ¢ w sprawre jakoscr wody mzezuaczone; do spozyeia przez ludz (Dz Ul 2 2017r . Poz. 2294)

" « niepewnos¢ rozszerzona wyniku Przy poziomie ufnoder ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 {nie uwzglednia niepewnosci pobierania probak)

[

Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanych prebek . Niepewnosé wynikdw podaje sie w syluac), gdy ma fo znaczenie dla miarodajnoéc wynikéw badan lub zgodnosci wysp:y'ﬁkowanymi

warlosciami granicznym oraz kiedy okresiane jest 1o w uzgodnieniach z Kiientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w iloser. 1 Szt 1 bez pisemne) zgody laboratonum nie moze by¢ powielane inacze) jak tylko w catosci,

W ciggu 74 dni od olzymania sprawozdania z badad Klient ma prawo da reklamacii.
A i

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr1 Zlecenicdawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w.fm—
Miejsce wykonywania badan LL - Layski, LK - Myslowice, P - Pomiar in sity
LL 1 P - Decyzja nr HKN 35/2018 zdma 15.11 2018 r wydana przez PPIS Legionowo
LK 1P - Decyzja nr NS/HK1S/4560/Z1./80-34/2018 2 dia 27 09 2018 1. oraz NS/HK1S/4560/ZL/2-1/2019 7 dnia 16 01 2019 r. wydana przez PPIS
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwicrdzil: Podpisano:
Fi
26-03-2019 K3 Kwalfikowanym podpisem elektronicznym
L6
M5 .
Pracowik JARS nr: 520 DR RO B
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PoLonit Conypyy
JARS 58 Ammiorragy
LATSKK LABORATORIA BADAWCZE N
05-119 Legionowo. ul Koserelna 2a mikrobialogia - fizykoehemia - sensoryka BATANIA
FILIA POLUDNIE:
41404 Myslowce, ul Fabryczna 7 www.jars,pl
. - - - T
Sprawozdanie z badan N r: 4871/02/2019/F/3
Zleceniodawca: Zaklad Ustug Komunalnych W Piekoszowie Sp 7 0 0 26-065 Pmk;;dw ul Ez;o;;ﬁ;«{s;a- = I —l|
— e e ——— i — - — e —, ————— e _ —_— — — !
Zlecenie Nr: 487100272019 i J
(A} - metodyka akredylowana: referancy)na - o ile prawo lak stanow! (wynik mozna wykarzyslaé do oceny zgodnoécr w obszarze regulowanym prawnie) —

(Ae}l- melodyka akredytowana z zakresu elastyczneqo - referencyjna o le Prawo lak stanowi/réwnowazna do referencyjne) (wynik mozna wykorzyslaé do oceny zgadnoéei w chszarze
regulowanym prawnie)

- melodyka rieakredytowana Podwykonawcy

|

Punkt poborm: Kurek czerpalny - toaleta
Przedmiot badania, | Woda przeznaczona dospozvera e e Bl
Adres pobrania. 26-065 Pickoszay. Galgzice 23A
Migjsce pobrania | Swaetlica Wieyska w Galgzicach
Pochodzenie wody. ugeeie Nordkalk Sp. z 0 o
Rodza) upecra: brak danvch
Temp pobrane) probk; 10,3 °C
Data i godzina, | 19:032019 10 40
Pobranie probek we: (A) PN-ISO 5067-5:2017-10 i E )
Tmnsp:m};mbck. » JARS S A Prébkabiorca Probkobiorca JARS oy 381
Numer probki*  11365/03/19 Ocena probk:: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 19-03-2019 Data zakonczenia badan 26-03-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnoge*# |
Azotany mgd (A) PN-EN 1SQ 13395:2001 MZ-9
LK
50 11 %
Azatyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-9
LK )
0,50 < 0,066
Barwa mglPt |{A) PN-EN [SO 7887 2012 pk1 6 l MZ-9
LK 1 ;
<5
|
|
Jen amonowy my] (A)PN-EN 1SO 11732 2007 pkt 4 , NZ-9
o , 0.50 0,17 20,03
Liczba progowa smaku (TFN) (A) PN-EN 1622 2006 l MZ-9
LK ‘
| <]
Liczba pragowa zapachu (TON) {A) PN-EN 1622 2006 [ MZ-9
LK ' L
| <]
Mangan ngl | (Ae) PN-EN ISO 11885 2000 [ MZ-9
LK
B ’ 50 <1.0

I 4871/02/12019/F13 Strona 1




Mgtnosé [ NTD (A} PN-EN 1SO 7027-1 2016-09 pkt MZ-9
LK | 53
0.38 =0.06
pH - (A) PN-EN 180 10523:2012 NZ-9
P
6.5-95 7.7 =0,2
Przewodnosé elektrvezna pSicm (A) PN-EN 27888 1999 (aulomatyczna MZ-9
P wlaseiwa w temp 25°C Kompensacia temperanay) )
2500 451 +23
Zelazo uiwl (Ac¢) PN-EN ISO 11885 2009 MZ-9
LK ;
1 200 13 =l
Chloropiryfos pl (Ae) PN-EN 12918.2004
LK
K <(,030
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnig 7 wudma 2017 v w sprawie jakosct wody przeznaczone) do spozycia przezludzi (Dz U 22017 . Poz, 2294)

** - niepewno$é rozszerzona wyniku Przy poziomie ufnoscl ok. 96% 1 wpdlezynniku rozszerzenia k=2 (rie uwzglednia niepewnosc pobierania probek)

lWymk] odnosza sig wylacznie do badanych probek Niepewnos¢ wynikéw podaje sie w sytuac)i, gdy ma to znaczerve dla miarodajnoéc wyrikdw badan lub 2godnosci zmyﬁ?uv&ny_mrw
warnesciami granicznymi oraz kiedy akreslone Jeslie w uzgodnieniach z Kilentem

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosc 1 szti bez Pisemne) zgody laboratonum nie moze byé powrelane inaczej. jak tylko w caloscr,

W ciggu 14 drs od clrzymamia sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacy.

. - =

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzone w 1 egz. EgzNr1 Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Migjsce wykonywania badan LL - Lajsk1, LK - Myslowice. P - Panuar i sty
LL 1P~ Decyzia nr HKN 35/2018 z dnia 15 11.2018 r wydana przez PPIS Legionowo
LK 3P - Decyzia nr NS/HK1S/4560/21./80-34/2018 » dnia 27 09 2018 r oraz NS/HK1$/4560/2L/2-1/2019 zdnia 16 01 2019 r. wydana przez PPIS

Koniec Sprawozdania
Sporzydzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

Fi
26-03-2019 K3 Kwalifikowanym padpisem elektronicznym
K4,
L6

Pracownik JARS nr: 520

- [ﬁﬂ 102/201/F/3 Slrona 2 I
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. LABORATORIA BADAWCZE

05-119 Legonowo, ul Koscielna 22 mikrobio]ogia o ﬁzykochemia 3 sensoryka
FILIA POLUDNIE;
41-404 Myslowice, ul Fabryezna 7

POLIN Canraypy
ARBLeTTAt ;)

=

Www. jars.pl

Sprawozdanie z badan N r: 4871/02/2019/F/2

Zaklad Ustug Komunalnych w Pickoszowie Sp zoo 26065 Pickoszow ul Czarnnﬁ—sl_\-; 54 543

Zleceniodawcea;

|

Zlecenie Nr:

(Ae) - metodyka akredytowana 2 zakresu elastycznego - referencyina o 1le prawo lak slanowiiréwnowazna do referencyine; (wynik mozna wykorzystat do aceny zgodno$ci w obszarze
regulowanym prawnie)

(W) - norma wycofana Przez PKN - meloda zatwierdzong W Laboratonum JARS S A
() - metodyka akredylowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykcnawcy

*  ~melodyka nieakredylowana Poawykonawcy

|

Punkt poboru: Kurek czerpalny ~ kuchnia
Przedmiot badania Woda przeznaczona do spozycia e T =R T
Adres pobrania 26-065 Piekoszow. Czgstochowska 110
Migjsce pobrania [ Zespol Placowek Oswiatowych w Piekoszewie
Pochodzeme wody ujecie Piekoszow |
Rodzaj ujecia brak danvch
Temp pobrane) prabki 10,1 *C
Data 1 godzina 19-03-2019 11 50
Pobranie probek Wg  (A) PN-ISO 5667-5 2017-10 .
Tmnsponi;:rébek. JARS S A Probkebiorca Prébkobiorca JARS nr 381
Numer probki — 11364/03/19 Ocena probki — pey zastrzezen
Dala rozpoczgcia badan 19-03-2019 Data zakonczenia badan 22-03-2019
: . l : - = T
Lab. Badany parametr jem. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé*
Azotany mgl (A)PN-EN ISO T 3395:2001 MZ-9
LK
50 1] 6
Azonmy myl (A) PN-EN IS0 13395 2001 MZ-9
LK }
0,50 < 0,066
Barwa mgl Pt (A) PN-EN 150 7887.2012 pkt 6 MZ-9
LK -
<5
Jon amenowy mg] (A} PN-EN 180 11732 2007 pht 4 MZ-9
LK
0,50 021 2003
Liczba progowa smahu (TFN ) (A) PN-EN 1622 2006 MZ-%
LK
=1
Liczba progowa zapachu (TON) (A) PN-EN 16222006 NZ-9
LK
b |
Mangan pel {Ac) PN-EN ISO) 11885 2009 MZ-9
LK
50 <1,0
—

lia?lio21‘2019fFf2 Strona 1 '




Metnosc NITE [(A) PN-EN IS0 7027-1 2016-09 pkt 1 NZ-Y '
LK 53 |
[ 0.11 =0.02
!
pH . (A) PN-EN [SO 10523 2012 MZ-9 [
P |
6.5-95 74 10,2
[
i
Przewadnosc clekiryezna uSem (A)PN-EN 27888 1999 (antomaryczna MZ9 [
P wlasaiwa w temp 25°C I.:ompcnsaciatcmpcmtul,\) [
2500 | 607 £30
|
|
|
Zelazo el (A¢) PN-EN [SO 11885 2009 MZ-9 l
LK
200 6.3 0.6
MZ-9 - Rozporzgdzenie Ministra Zdrowra z dma 7 grudma 2017 r w sprawie jakoser wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi (Dz U, 7 2017r . Poz 2294 )

" - niepewnoéé rezszerzona wyniku Przy poziomie uino$cs ok. 95% 1 wpdlezynniku rozszerzema k=2 (nie uwzglednia niepawnasci Pobierania probek)

N S S AR = o e = —]
Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych prébek  Niepewnosce wynikéw podaje Sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodroécf 'z' wyspecyﬁkuwanyr;k o
wartesciami granicznymi oraz Kiedy okreslone jest tow uzgodnieniach z Kiientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w iloéci 1 szt 1 bez Pisemne) zgady laboralerium nie moze byé powielane inacze), jak tylkc w calosc,
W ciggu 14 dni od otrzymarnia sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji,

- B N R D |
Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzeno w 1 egz. Egz.Nr 1 Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w.fm_
Miejsce wykonywama badan LI - Lajski, LK - Myslowice. P - Pomiar m situ
LL 1P~ Decvzia nr HKN 35/2018 zdmia 15 11 2018 r wydana przez PPIS Legionowo
LK 1P - Decyzja nr NS/HKiS/4560/Z1L/80-34/2018 z dma 27 09 2018 r oraz NS/HKIS/4560/ZL/2-1/2019 2 dnia 16 01 2019 r. wvdana przez PPIS
Konlec Sprawozdania
Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
Fl
25032019 K3 Kwalifikowanym podpisem elekironicznym
L6
Ms Pracownik JARS . 520 LUt T
qu?uozfzmsfm Strona ﬂ
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JARS
Yol
Fetsug Cemrayn
JARS 5.4, ARRreviagy
Lasskr LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legionowo, ul Koscielna 20 mikrobiologia = ﬂzykochemia = sensoryka
FILIA POLUDNIE;
41404 Mystowace, y) Fabryczna 7 WWW.jars.pl
_—— — . ~ B
Sprawozdanie z badan Nr: 4871/02/2019/F/1
/ Zleceniodawca; Zaklad Uslug Komunalnyeh w Prekoszowie Sp zoo 26-065 Pickoszow yl Czamnws_k;:;h;—g;:' i T T 7
| Zlecenie Nr: 4871/02/2019 ' ' e T =
- e b i . ; e S
(A) - metodyka akredytowana relerencyina - o ile Prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzyslag do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - melodyka akredylowana z zakresy elastycznego - referencyina o ile prawo tak stanowiréwnawazna do referencyne; (wymik mazna wykorzystaé do ©c¢eny zgodnose: w obszarze
regulawanym prawre,
(A1) - melodyka akredytowana réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosct w obszarze regulowanym prawrue)
(W) - norma wycofana przez PKN - meloda zatwierdzona w Laboratonium JARS S.A.
{0) - metodyka akredylowana w zakresie OB
°(A) - melodyka akredytowana Podwykenawey
*  -melodyka nieakredytowana Podwykanawcy
Punkt poboru: Kurek Czerpalny - toaleta meska
Przedmiot badanta Woda przeznaczona do spozye:a - - e e
Adres pobrama 26-065 Pickoszov, Brynica 144A
Miejsce pobrania Szkola Podstawowa w Brynicy
Pochodzenie wody i Uigcte Garky Szczukowsk e
Rodzaj ujeena. | brak danych
Temp pobrane) probk; 7,0 °C
Data 1 godzina. L 19-03-2019 11 4g
Pobrame probek o (A) PN-1SO 5667-5 2017-10 )
Transpor n[;)rébel\ 2 JARS § A Probkobiorca: Probkohorca JARS nr 33 I
Numer prébk; 1363/03/19 Ocena probkj- bez zastrzezen
Data rozpoczecia badari: 19-03-2019 Data zakonczema badap 25-03-2019
Lab. Badany parametr jom, Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnoger»
Barwa mgd Pt (A) PN-EN [SO 7887:2012 pkt6 NZ-9
LK
w5
Metnose NTU (A) PN-EN ISQ 7027-) 2016-09 pki NZ-9
LK 53
034 g
Liczba progowa smaky (TFN) (A) PN-EN 1622 2006 MZ-9
LK <1
Liczba progowa zapachu (TON) (A) PN-EN 1622 2004 AZ-9
LK
<l
pH - (A) PN-EN IS0 10523-2012 NZ-9
P .
65-95 7.8 2
Przewodnosé clektryczna pS/em {A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ9
P wlasciwa w temp 25¢¢ kompensacia temperatury) 2500 23] o
Azonuy mg] (A} PN-EN IS0 13395 2001 MZ-9
LK | 0,50 < 0,066

| 4B71/02/2019/FH1 Strona 1 '




Jon amonowy mel | (A PN-EN I: 3 11732.2007 pkid [ MZ-9
LK |
| 0.50
|
Zelazo iy tAc) PN-EN TS0 11885 2009 MZ-9
LK
200 | 16 +2
|
Azotany mgl (A} PN-EN ISO 13395 2001 ! MZ-9 !
LK [
30 < 0,89
Mangan ngl {A¢) PN-EN ISO 11885 2009 MZ-9
LK
I 50 5.0 *0.5
!
!
MZ-9 - Rozporzgdzense Mumstra Zdrowia z dmg 7 grudma 2017 r w sprawte jakoscr wody Pprzeznaczone) do spozycia przez ludzi (Dz . 2 2017r., Poz. 2294 )

" - niepewnosc razszerzona Wyniku przy poziomie ufnode: ok, 95% wpdlezynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek

= _— - —— I S
L — S — — — — ——— = === |
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. EgzNr1 Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Muejsce wykonywania badan LL-Lajisks, LK- Myslowice. P - Pomrar 1n ity
LL 1 P - Decyzja nr HKN 352018 zdma 15.11 2018« wydana przez PPIS Legionowo
LK iP-Decyzanr NS]IiKiS/456UiZLf80-34IZGI 8 zdma 2709 2018 r oraz NSIHK:SMSGWZL.’Z-IQGI‘) zdma 16 01 2019 1. wydana przez PPIS

Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
F1
25-03-2019 K3 Kwalffikowanym podpisem elektronicznym
L6
M5

Pracownik JARS ni: 520 WG
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