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Temat:  Sprawozdanie z badan
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Urzad Gminy w Piekoszowie

Ldz.

Podpis ...

Woptyneto dnia:

Urzad Gminy w Piekoszowi
28 -05- 2019 y iekoszowie
EX L{i‘ ul. Cze¢stochowska 66 a
Zal. .
26-065 Piekoszéw

Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0. przesyla w zataczeniu wyniki

badari wody dla 1 préb pobranych w dniu 20.05.2019r. Sprawozdanie z badan
Nr: LHS.9051.2.719.2019 .

Wg przedmiotowego sprawozdania woda spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone_] do

spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
PREZ AZiADB
Mapdy

Sporzadzita: Katarzyna Picheta

T thth
Zaklad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp z 0.0.
ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Pickoszow tel/ fax ((41) 375-14-62
NIP 9539-183-08-13 v-mail: biurotzukpickoszow.pl -

REGON 260241972
5ad Rejonowy w Kielcach KRS 0000310731; kapital zakl. 23 005 000,00 PLN
nr rach.: Bank Spotdzielezy w topusznie O/ Pickoszow 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001



( ) Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach

PCA DZIAL LABORATORYINY
Possatr CenThum ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagielloniska 68, 25-734 Kielce

% www.wsse-kielce.pl
- E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl tel. 413655436
AHENE fax 413451873
AB 552 Nintiefsze sprewozdanie sawiora wymki badei oznaczone symbolem A", objgte zakresem akredyracii PCA nr AB 552
oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wymki spoza zakresu akredviacyi wie posiadajg oznaczenia A",
Nr sprawozdania: LHS.9051.2. M‘a 2019 Kielce, dnia: 209 -g5- - A
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 718/0BSISP/19
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 1
NAZWA | ADRES KLIENTA: Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0., ul. Czarnowska 54A,
26 -085 Piekoszow
DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 365 .2019 z dnia: 17.05.2019
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

OCENA STANU PROBKI; bez zastrzezen
PUNKT POBORU PROBKI:  wodociag Piekoszéwi_zSMPPPPW 1045, Piekoszéw, ul. Czarnowska , hydrofornia

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Sp. z 0.0. Piekoszow (Cz. Walas zaswiadczenie nr LHS/24/2018,
wydane przez WSSE w Kielcach)
POBIERANIE PROBEK wg:  PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 20.05.2019 godz. 9.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 20.05.2019 godz. 9.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 20.05.2019/ 23.05.2019
Wartosé parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik i Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml 011a = 0 o'¥ PN -EN |1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokdw (A) jtk/100ml 013a |, = 0 0 PN-EN ISQ 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100mi 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogolina liczba mikroorganizméw ; = o Bez nieprawidtowych |PN-EN ISO 6222:2004
wtemp. 22:2°C (A) il el BN Zimianty Metoda posiewu wglebnego

jtk - jednostki tworzace kolonie

"1 . w przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

- warto$¢ parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

- Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia

- Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczata - 100 jtk/1 mi w wodzie wprowadzaneg] do sieci wodociggowej,
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

i2)

i4)

- niepewnos¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufno$ci 85% i wspolczynnika rozszerzenia k= 2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

ierownik Oddziaty Zatwierdzit:
igieny Srodowiska

Autoryzowai:

Oswiadcza sig, ze:
1. Wyniki badania odnoszq sig wylacznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powietane inaczej, jak tylko w calosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przysiuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
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